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Prima di installare ed utilizzare il prodotto, leggere
attentamente le istruzioni contenute nel presente
libretto. Vortice non potra essere ritenuta responsabile
per eventuali danni a persone o cose causati dal
mancato rispetto delle indicazioni di seguito elencate,
la cui osservanza assicurera invece
la durata e I’affidabilita, elettrica e meccanica,
dell’apparecchio. Conservare percio sempre questo
libretto d’istruzioni.

Before installing and using your product, read these
instructions carefully. Vortice will not accept any
responsibility for damage to property or personal harm
resulting from failure to abide by conditions given in
this booklet.

Following these instructions will ensure long service life
and overall electrical and mechanical reliability. Keep
this instruction booklet in a safe place for reference
purposes.

Avant de procéder a l'installation et de faire
fonctionner I'appareil, lire attentivement les
instructions figurant dans la présente notice.
Vortice décline toute responsabilité en cas de
dommages physiques et matériels provoqués
par le non-respect des présentes instructions.
Leur respect est gage de durée de vie
maximum de I'appareil et de fiabilité électrique
et mécanique. Veiller a conserver la présente
notice des instructions.

Bevor Sie das Gerét installieren und benutzen, bitte
diese Gebrauchsanweisungen genau durchlesen. Die
Firma Vortice kann nicht fiir eventuelle Personen- oder
Sachschéaden zur Verantwortung gezogen werden, die
auf eine Nichtbeachtung der folgenden Hinweise
zurilickzufiihren sind.

Befolgen Sie alle Anweisungen, um eine lange
Lebensdauer sowie die elektrische und mechanische
Zuverlissigkeit des Gerates zu gewdhrleisten. Diese
Betriebsanleitung ist gut aufzubewahren.

Antes de instalar y conectar el aparato, leer
atentamente estas instrucciones. Vortice no se hace
responsable de los eventuales danos ocasionados a

personas o cosas como resultado del incumplimiento
de las indicaciones de este manual. Seguir estas
instrucciones para asegurar la duracion y fiabilidad
eléctrica y mecanica del aparato. Conservar este
manual de instrucciones.
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Antes de utilizar o produto, leia atentamente as
instrucées contidas no presente manual. A Vortice ndo
podera ser considerada responsavel por eventuais
ferimentos em pessoas ou danos em materiais
provocados pelo ndo cumprimento das instrugées, cujo
respeito garantira a duraco e a fiabilidade, eléctrica e
mecaénica, do aparelho. Guarde o presente manual de
instrucées

Lees deze handleiding aandachtig door, voordat u het
apparaat installeert en aansluit.Vortice kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade
aan personen of zaken, ontstaan als gevolg van het
niet in acht nemen van de aanwijzingen in dit
boekje.Volg de instructies nauwkeurig op, dat
bevordert delevensduur en de betrouwbaarheid van
de elektrische en mechanische onderdelen. Bewaar
altijd dit instructieboekje.

Léds dessa anvisningar noggrant innan produkten
installeras och ansluts. Vortice atar sig inget ansvar fér
personskador eller skador pa féremal som orsakats av

att anvisningarna i denna bruksanvisning inte har

beaktats. Folj alla instruktioner sa att produkten far
1dng héllbarhet och elektrisk och mekanisk
tiliférlitlighet. Spar detta hifte pa en siker plats.

Przed zainstalowaniem i podfgczeniem urzadzenia,
nalezy uwaznie zapoznac sie z niniejszg instrukcja.
Firma Vortice nie bedzie ponosi¢ Zzadnej
odpowiedzialnosci za szkody cielesne lub materialne
spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji
obstugi. Nalezy postepowac zgodnie ze wszystkimi
instrukcjami, aby zapewnic trwatos¢ urzadzenia oraz
niezawodnos¢ instalacji elektrycznych i
mechanicznych. Nalezy zachowac niniejszg instrukcje
obstugi na przysztosc.

A termék felszerelése és bekétése elott figyelmesen
olvassa el a hasznalati utasitast. A hasznalati utasitas
be nem tartasa miatt bekovetkezett személyi és anyagi
karért a Vortice nem felel. Az utasitas minden elGirasat
be kell tartani a termék élettartama, elektromos és
mechanikus megbizhatdésdga biztositasahoz. A jelen
hasznalati utasitdast gondosan meg kell Orizni.
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Pred instalaci a pripojenim vyrobku si pozorné prectéte
tyto pokyny. Podnik Vortice neodpovida za pfipadna
zranéni osob nebo poskozeni véci zplisobenad
nedodrZenim pokynii uvedenych v této priruéce.
Dodrzujte vSechny pokyny; jen tak zajistite dlouhodobou
Zivotnost vyrobku a jeho elektrickou i mechanickou
spolehlivost.Tento navod k pouZziti si proto uschovejte.

Pred instalaciou a zapojenim spotrebica si pozorne
precitajte tento navod na pouZitie. Vortice neprebera
zodpovednost za pripadné poranenia oséb ani za
poskodenie majetku, spésobenénedodrzanim
nasledujucich pokynov, ktorych dodrzZiavanie, naopak,
zarucidlhodobu a spolahlivu elektricki a mechanicku
funkénost a prevadzku spotrebiéa. Tento ndvod na
pouZivanie si starostlivo odloZte.

inainte de a utiliza produsul cititi cu atentie

instructiunile din acest manual. Firma Vortice nu poate
fi considerata responsabila pentru eventualele pagube

provocate persoanelor sau bunurilor, rezultate din

nerespectarea indicatiilor de mai jos, in schimb,

respectarea acestora va asigura durata de viata si
fiabilitatea electrica si mecanica a aparatului. Pastrati

cu grija, intotdeauna, acest manual de instructiuni.

Prije koristenja proizvoda, pazijivo
procitajte upute u ovom priruéniku.
Tvrtka “Vortice” ne odgovara za Stetu nanesenu
osobama ili stvarima do koje je doslo
uslijed nepridrzavanja uputa navedenih
u nastavku, a Gija ¢e primjena naprotiv
jamciti trajnost te elektricnu i mehani¢ku
pouzdanost uredaja.

Brizljivo ¢uvajte ove upute za uporabu.

Pred postavitvijo in prikljuéitvijo aparata pozorno
preberite navodila. Druzba Vortice ne prevzema
odgovornosti za morebitne poskodbe na osebah ali
stvareh, ki bi bile posledica neupostevanja spodaj
navedenih predpisov, saj upostevanje le-teh zagotavija
varno in zanesljivo delovanje ves cas Zivljenjske dobe
naprave. Prirocénik z navodili hranite vedno pri sebi.

Obsah CS
PopisaPouziti .......... .. .. .. .. .. . ... 36
Bezpe€nost . ... 36
Priklad pouZiti ainstalace. . .. .. ................ 37
Elektrické pfipojeni. . ........ .. .. o 37
Cisténi/Udrzba. . ... 37
ProhlaSeniosouladusEU..................... 37
Dulezité informace tykajici se likvidace

pfistroje slugitelné s ochranou zivotniho prostfedi . . . 38
Obrazky . ... 58
Obsah SK
Popisapouzivanie. . ......................... 39
BezpeCnost ......... ... . ... 39
Typické priklady inStalacie ..................... 40
Elektrické zapojenia. ......................... 40
Udrzba/Cistenie . . . .....ovoe i 40
Vyhlasenieozhode CE . ...................... 40
Délezita informacia pre likvidaciu

spotrebi¢a s ohladom na Zzivotné prostredie . . ... . .. 41

Obrazkoch .. ... ... 58
Cuprins RO
Descrierea si utilizarea. . .. .................... 42
Siguranta . ... 42
Aplicatii tipice siinstalarea . . . .................. 43
Conexiunile electrice . ........................ 43
intretinerea /Curdtarea ....................... 43

Declaratie de conformitate CE . . ................ 43

Informatie importanta privind eliminarea

in mod compatibil cu mediul inconjurator. . ........ 44
Figura. . ... . 58
Sadrzaj HR

Opisiprimjena. ..., 45

Sigurnost ... ... 45

Uobi¢ajena primjena i postavljanje. ... ........... 46

Elektricni prikljucci . . . ... ... L 46

Odrzavanje/¢&iS¢enje. .......... ..., 46

Izjava o sukladnostiCE ....................... 46

Vazna obavijest o okoliSu

prihvatljivom rashodovanju . . ... ................ 47
SliKE . e 58
Vsebina SL

Opisinuporaba . .......... ... ..., 48
Varnost. . ... 48
Tipi€na uporaba in Namestitev. .. ............... 49
Elektricne povezave . .. .......... ... .. ... 49
Vzdrzevanje /Cid€enje . .. ... ... 49
Izjavao skladnostiCE ........................ 49
Pomembno opozorilo glede okolju

prijaznega odlaganja odpadkov. . ... ............. 50
Shike. ..o 58



Uriiniin kurulumunu yapip takmadan énce, bu
talimatlari
dikkatlice okuyunuz. Vortice; bu kitapcikta belirtilen
kosullara uyulmamasindan dolayr meydana gelecek can
ve mal kaybina dénliik hi¢ bir sorumluluk kabul
etmemektedir. Bu talimatlara uyulmasi, iriiniin uzun
servis 6mriine sahip olmasini ve de tiim elektrik ve
mekanik aksam giivenilirligini glivenceye alacaktir.
Bu talimat kitapcigini giivenli bir yerde saklayiniz.

Tpiv XpnoiuoToIoEeTE TO MPOIOV, Slapdore
TTPOCEKTIKA TIS TTapouaces odnyisg. H Vortice
Oev urmopsi va Bswpnbsi ureubuvn yia
evoexoueves {NUIES O€ TPOoWITA N
AvTIKEiEVA TTOU oQeiAovral oTn un TRpnon
Twv 0dNyIWV Kal TwWV TTPOEISOTTOINTEWY TOU
mapovrog yxeipidiou. AKOAOUBHOTE OAES TIC
odnyisg yia va s§acpaliosre peydin
diapkeia {wng Kai TNV NAEKTPIKA Kail
pnxavikn alomoria. PuAdére mavra ro
mapov gyxeipidio odnyiwv.

lMepea MOHTa>koM U MOAKIIIOHEHUEM
usfenua BHUMaTesIbHO Npo4YnTanTe
HacToAwyo MHCTpykyuro. @upma Vortice He moxxet
CYNTaTbCA OTBETCTBEHHOM 3a yijep6, npu4nHeHHbIN
3A0pOoBbIO NtoAeN Unn 060pyAO0BaHNIO, BbI3BaHHbI
Hecob1roAeHneM rosIoXKeHUN HacToALLen
UHCTPYKUuN. CriegynTte Bcem coaep KaliuMca B Heu
yKasaHuAam AnAa obecnevyeHnA A/INTENIbHOrO CPOKa
CI1y)XX6bl, MEXaHUYECKON N IJIEKTPUYECKOM
Hage)XHocTu ycTpoicTBa. CoxpaHANTE HaCTOALYYHO
UHCTPYKLMIO.
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ITALIANO

Descrizione ed Impiego

Il prodotto da lei acquistato & un ventilatore centrifugo industriale da tetto per estrazione radiale libera (RF), o
verticale (RFV), o in condotto di ventilazione.

Sicurezza

AAttenzione: questo simbolo indica che & necessario prendere precauzioni per evitare danni all’'utente

¢ Non utilizzare I’apparecchio per una funzione differente da quella esposta in questo libretto.

e Dopo aver tolto il prodotto dal suo imballo, assicurarsi della sua integrita: nel dubbio rivolgersi a persona
professionalmente qualificata o ad un Centro Assistenza Tecnica autorizzato Vortice.

e Se si decide di eliminare definitivamente I’'apparecchio spegnere I'interruttore e scollegarlo dalla rete elettrica.

¢ Questo apparecchio non € da intendersi adatto all'uso da parte di persone (incluso bambini) con ridotte capacita
fisiche, sensoriali 0 mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che siano state supervisionate o istruite
riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. | bambini dovrebbero essere
supervisionati per assicurarsi che non giochino con |'apparecchio.

¢ Non impiegare in ambienti esplosivi o per I’estrazione di sostanze acide o corrosive.

e Qualora I'apparecchio venga montato ad un’altezza inferiore a 2,5 m dal pavimento, € obbligatoria la protezione
supplementare delle parti in movimento con apposita griglia di protezione (fig 6).

¢ | a pulizia interna del prodotto deve essere eseguita esclusivamente da personale professionalmente qualificato.

e |l livello di pressione sonora in scala A a 3 m per tutti i modelli NON supera i 70 dB (A).

@ Avvertenza: questo simbolo indica precauzioni per evitare inconvenienti al prodotto

¢ Non apportare modifiche di alcun genere al prodotto.

¢ 'installazione dell’apparecchio deve essere effettuata da parte di personale professionalmente qualificato.

e Verificare periodicamente l'integrita dell'apparecchio. In caso di imperfezioni, non utilizzare I'apparecchio e
contattare subito un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato Vortice.

¢ L'impianto elettrico a cui & collegato il prodotto deve essere conforme alle norme vigenti.

¢ |'apparecchio deve essere correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra, come previsto dalle
vigenti norme di sicurezza elettrica. In caso di dubbio richiedere un controllo accurato da parte di personale
professionalmente qualificato.

e Collegare il prodotto alla rete di alimentazione solo se la portata dell'impianto & adeguata alla sua potenza
massima. In caso contrario rivolgersi subito a personale professionalmente qualificato.

¢ Per l'installazione occorre prevedere un interruttore onnipolare magnetotermico con distanza di apertura dei
contatti uguale o superiore a 3 mm.

e |l flusso d’aria o fumi da convogliare deve essere pulito (cioé senza elementi grassi, fuliggine, agenti chimici e
corrosivi o miscele esplosive ed infiammabili)

¢ Non coprire € non ostruire le griglie dell’apparecchio

¢ Se il prodotto cade o riceve forti colpi farlo verificare subito presso un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.

¢ In caso di cattivo funzionamento e/o guasto, spegnere l'interruttore dell’apparecchio. Rivolgersi subito a un
Centro di Assistenza Tecnica autorizzato e richiedere, per I’eventuale riparazione, I'uso di ricambi originali Vortice.

e || ventilatore, come tutte le macchine in movimento, pud generare delle vibrazioni. Onde evitare che queste si
trasmettano alla struttura dell’edificio, applicare delle rondelle isolanti 1), un dado esagonale 2), un ancoraggio 3),
e un manicotto isolante 4) (fig.7)

¢ In caso di utilizzo di regolatori di velocita ad inverter, fare attenzione a collegare il ventilatore nella maniera corretta
a seconda che si utilizzi un inverter a 230V (monofase), oppure 400V (trifase).

e | dati elettrici della rete devono corrispondere a quelli riportati in targa A (fig.1)



ITALIANO

Applicazioni tipiche ed Installazione

Fig. 1 + 10

Collegamenti elettrici

Fig. 11 +14

Manutenzione/pulizia

Fig. 15 + 16



ITALIANO

Informazione importante per lo smaltimento ambientalmente compatibile

IN ALCUNI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA QUESTO PRODOTTO NON RICADE NEL CAMPO DI
APPLICAZIONE DELLA LEGGE NAZIONALE DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA RAEE E QUINDI NON E IN
ESSI VIGENTE ALCUN OBBLIGO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA A FINE VITA.

Attenzione
Questo prodotto € conforme alla Direttiva EU 2002/96/EC.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine della

propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere Q
conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche =
oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura

equivalente. ‘ @

L'utente & responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di
raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente legislazione sui rifiuti.

L’'adeguata raccolta differenziata per I’avvio successivo dell’apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e
allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla
salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui & composto il prodotto.

Per informazioni piu dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento
rifiuti, o al negozio in cui € stato effettuato I’acquisto.

| produttori e gli importatori ottemperano alla loro responsabilita per il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento
ambientalmente compatibile sia direttamente sia partecipando ad un sistema collettivo.



ENGLISH

Description and use

The product you have purchased is an industrial centrifugal extractor fan for free radial extraction (RF) or vertical
extraction (RFV) or extraction into ventilation duct.

Safety

A Warning: this symbol indicates precautions that must be taken to avoid injury

¢ Do not use this appliance for functions other than those described in this booklet.

¢ After having removed the product from its packaging, ensure that it is complete and undamaged: if in doubt,
contact a Vortice Service Center immediately. Do not leave packaging materials within the reach of children or
mentally disabled people.

¢ If the appliance is to be removed, turn the switch to off and then disconnect the unit from the mains.

¢ This appliance should not be perceived as suitable for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capacities, or in any case lacking the necessary experience and skills, unless supervised or
previously instructed in its operation by an individual who is responsible for their safety. Children must always be
supervised to ensure that they do not play with the appliance.

¢ Do not use in explosive environments or to extract acids or corrosive substances.

¢ If the appliance is installed at a height of less than 2.5 metres from the floor, the use of the special protective grille
to protect moving parts is obligatory (fig. 6).

® The interior of the product must be cleaned only by professionally qualified personnel.

e The sound pressure level, scale A measured at 3 metres is NOT above 70 dB (A) for all models.

@ Caution: this symbol indicates precautions that must be taken to avoid damaging the appliance.

¢ Do not make changes of any kind to the product.

¢ The appliance must be installed by a qualified engineer.

¢ Make periodical visual inspections of the appliance to ensure that it is completely intact. If any imperfections are
found, do not use the appliance and contact your nearest Vortice Service Center immediately.

* The electrical system to which the product is connected must conform to current legislation.

¢ The appliance must be correctly connected to an efficient earthing system, as foreseen by current electrical safety
regulations. If in doubt, ask for a qualified engineer to check it.

¢ Only connect the appliance to the power supply/outlet if the power supply/outlet has the capacity to supply the
maximum power absorbed by the appliance. If it does not, consult a qualified engineer at once.

¢ Use a multi-polar, magnetic-thermal switch with minimum contact gaps of 3 mm to install the appliance.

e The air or fumes to be extracted must be clean (i.e. free from grease, soot, chemical and corrosive agents or
explosive and inflammable mixtures).

¢ Do not cover or obstruct the appliance’s two inlet.

e Should the appliance be dropped or suffer a heavy blow, have it checked immediately by an authorised Vortice
Service Center and, if repairs are required, make sure that original Vortice parts are used.

¢ |f the appliance does not function correctly or develops a fault, contact Vortice* immediately. Ensure that only
genuine original Vortice spares are used for any repairs.

* The extraction fan, like all moving machines, may generate vibrations. To avoid these vibrations being transmitted
to the structure of the building, apply insulating washers 1), a hexagonal nut 2), anchor brackets 3), and an
insulating sleeve 4) (fig.7).

e If inverter speed controllers are used, make sure that the fan is properly connected to a 230V (single phase) or
400V (three phase) supply as required by the inverter.

¢ The specifications of the power supply must match those of the data plate A (Fig.1).



ENGLISH

Standard applications and installation

Fig. 1 + 10

Electrical connections

Fig. 11 + 14

Maintenance/cleaning

Fig. 15+ 16
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ENGLISH

Important information on eco-compatible disposal

IN CERTAIN EUROPEAN UNION COUNTRIES THIS PRODUCT DOES NOT FALL WITHIN THE
REQUIREMENTS OF THE NATIONAL LAWS IMPLEMENTING THE WEEE DIRECTIVE, AND IN THESE
COUNTRIES THE PRODUCT IS NOT SUBJECT TO SEPARATE DISPOSAL OPERATIONS AT THE END OF
ITS WORKING LIFE.

Important
This product conforms to EU Directive 2002/96/EC.

This appliance bears the symbol of the barred waste bin. This indicates that, at the end of its useful Q
life, it must not be disposed of as domestic waste, but must be taken to a collection centre for —
waste electrical and electronic equipment, or returned to a retailer on purchase of a replacement. \ IJ

It is the user's responsibility to dispose of this appliance through the appropriate channels at the
end of its useful life. Failure to do so may incur the penalties established by laws governing waste \1—6
disposal.

Proper differential collection, and the subsequent recycling, processing and environmentally compatible disposal
of waste equipment avoids unnecessary damage to the environment and possible related health risks, and also
promotes recycling of the materials used in the appliance.

For further information on waste collection and disposal, contact your local waste disposal service, or the shop
from which you purchased the appliance.

Manufacturers and importers fulfil their responsibilities for recycling, processing and environmentally compatible
disposal either directly or by participating in collective systems.
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FRANCAIS

Description et mode d’employe

Le produit que vous venez d'acheter est un ventilateur centrifuge industriel de toit pour extraction radiale libre (RF)
ou verticale (RFV), ou en conduite de ventilation.

Sécurité

A Attention: ce symbole indique la nécessité de quelques précautions pour la sécurité de l'utilisateur

¢ Ne pas utiliser cet appareil pour un usage autre que celui décrit dans ce livret.

e Controler I'intégrité de I'appareil apres I'avoir extrait de son emballage : dans le doute, s’adresser immédiatement
a une personne professionnellement qualifiée ou a un Service aprés-vente agréé Vortice. Placer les éléments de
I'emballage hors de la portée des enfants ou des personnes handicapées.

e Si I'on décide d'éliminer définitivement I'appareil, éteindre I'interrupteur et couper I'alimentation électrique.

e Cet appareil n'est pas approprié a I'emploi de la part de personnes (y compris les enfants) avec des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ni connaissance, a moins qu'elles ne soient
surveillées ou qu'elles n'aient été instruites au sujet de I'emploi de I'appareil par une personne responsable de
leur sécurité.

e Ne pas utiliser I'appareil dans des atmospheres potentiellement explosives ou pour I'extraction de substances
acides ou corrosives.

e Au cas ou |'appareil serait monté a une hauteur inférieure a 2,5 métres du sol, il faut absolument utiliser la grille de
protection spéciale pour les pieces en mouvement (fig. 6).

e | e nettoyage intérieur du produit doit étre réalisé exclusivement par du personnel professionnellement qualifié.

e Pour toutes les modeéles le niveau de pression acoustique a échelle A a 3 m NE PAS dépasse 70 dB(A).

@ Avertissement: ce symbole indique la nécessité de quelques précautions pour la sécurité du produit

¢ Ne modifier I'appareil en aucune fagon

e | 'installation de I'appareil doit étre faite par du personnel professionnellement qualifié.

e Vérifier périodiquement l'intégrité de I'appareil. En cas de défectuosité, ne pas utiliser I'appareil et contacter
immeédiatement le Service apres-vente Vortice.

e L'installation électrique a laquelle I'appareil est branché doit étre conforme aux normes en vigueur.

e ['appareil a besoin d'une installation de mise a la terre, comme prévu par les normes de sécurité électrique en
vigueur. En cas de doute, demander un contrble soigné de la part de personnel professionnellement qualifié

e Brancher I'appareil au réseau d'alimentation si la puissance de l'installation est adaptée a la puissance maximale de
I'appareil. Dans le cas contraire, s'adresser immédiatement a une personne professionnellement qualifiée

e Pour son installation, prévoir un interrupteur omnipolaire magnétothermique dont la distance d'ouverture des
contacts est supérieure ou égale a 3 mm.

e Le débit d'air ou de fumées a convoyer doit &tre propre (c'est-a-dire exempt de graisses, suie, agents chimiques
corrosifs ou mélanges explosifs et inflammables).

* Ne pas couvrir ni obstruer les grilles de I'appareil.

e Si I'appareil tombe ou recoit des coups violents, le faire vérifier immeédiatement auprés d'un Service aprés-vente
agréé Vortice.

¢ En cas de dysfonctionnement et/ou de panne, s'adresser immédiatement & un Service apres-vente agréé Vortice
et exiger I'emploi de piéces détachées d'origine pour toute réparation.

¢ Le ventilateur, comme toutes les machines en mouvement, peut engendrer des vibrations. Dans le but d’éviter
qgu’elles soient transmises a la structure de I'édifice, appliquer des rondelles isolantes 1), un écrou hexagonal 2),
ancrage 3), et un manchon isolant 4) (fig.7).

¢ Si l'installation comporte des régulateurs de vitesse a inverter, veiller a adapter la connexion du ventilateur au
type d'inverter utilisé : 230V (connexion monophasée) ou 400V (connexion triphasée).

e Les caractéristiques du réseau électrique doivent correspondre a celles de la plaquette A (fig.1).
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FRANCAIS

Applications typiques et installation

Fig. 1 + 10

Branchements électrigues

Fig. 11 + 14

Entretien/nettoyage

Fig. 15+ 16
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FRANCAIS

Information importante pour I'élimination compatible avec I'environnement

DANS CERTAINS PAYS DE L'UNION EUROPEENNE, CE PRODUIT NE FAIT PAS PARTIE DU DOMAINE
D'APPLICATION DE LA LOI NATIONALE D'ASSIMILATION DE

LA DIRECTIVE DEEE ET PAR CONSEQUENT, IL N'Y EXISTE AUCUNE OBLIGATION DE COLLECTE
DIFFERENCIEE A LA FIN DE SA DUREE DE VIE.

Attention
Ce produit est conforme a la directive EU 2002/96/EC.

Le symbole représentant une poubelle barrée présent sur I'appareil indique qu'a la fin de son cycle Q
de vie, il devra étre traité séparément des déchets domestiques.

Il devra donc étre confié a un centre de collecte sélective pour appareils électriques et \ "/ l-'
électroniques ou rapporté au revendeur lors de I'achat d'un nouvel appareil.

L'utilisateur est responsable de la remise de l|'appareil usagé aux structures de collecte \1—6
compétentes sous peine des sanctions prévues par la législation sur I'élimination des déchets.

La collecte sélective réalisée avant le recyclage, le traitement et I'élimination compatible avec I'environnement de
I'appareil usagé contribue a éviter les nuisances pour I'environnement et pour la santé et favorise le recyclage des
matériaux qui composent le produit.

Pour de plus amples informations concernant les systémes de collecte existants, adressez-vous au service local
d'élimination des déchets ou au magasin qui vous a vendu |'appareil.

Les fabricants et les importateurs optemperent a leur responsabilité en matiere de recyclage, de traitement et
d'élimination des déchets compatible avec I'environnement directement ou par l'intermédiaire d'un systeme
collectif.
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DEUTSCH

Beschreibung und Gebrauch

Das von lhnen erworbene Produkt ist ein zentrifugaler Industrieventilator zur Dachmontage fir eine freie radiale (RF)
oder verticale (RFV) Luftabsaugung oder durch einen Liiftungskanal.

Sicherheit

A Achtung: dieses Symbol zeigt VorsichtsmaBnahmen zum Schutz des Benutzers an

¢ Dieses Gerat darf nur fir den Verwendungszweck eingesetzt werden, der in der vorliegenden Anleitung
angegeben ist.

¢ Nach dem Auspacken des Gerates muss dessen Unversehrtheit Gberprift werden: im Zweifelsfall unverztglich
qualifiziertes Fachpersonal oder einen Vortice-Vertragshandler aufsuchen. Das Verpackungsmaterial flr Kinder
und unzurechnungsfahige Personen unzugéanglich aufbewahren.

¢ Wird das Gerat definitiv nicht mehr benutzt, muss es abgeschaltet, vom Stromnetz getrennt.

¢ Dieses Gerat darf von Kindern oder Personen mit eingeschrankten kérperlichen oder geistigen Fahigkeiten oder
mangelnder Erfahrung bzw. Kenntnis nur unter der Aufsicht oder nach griindlicher Unterweisung und
Uberpriifung seitens einer fiir ihre Sicherheit verantwortlichen Person bedient werden. Kinder sind zu
Uberwachen, damit sie nicht mit dem Gerét spielen.

¢ Verwenden Sie das Gerét nicht in der Ndhe von explosionsféhigen oder brennbaren Materialien oder zur Ableitung
von saurehaltigen oder korrosiven Substanzen.

e Wird das Gerat auf einer Hohe von weniger als 2,50 m installiert, muss die zusétzliche Schutzabdeckung der
bewegten Teile mit dem daflir vorgesehenen Schutzgitter montiert werden (Abb. 6).

¢ Die Innenreinigung darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgefuhrt werden.

¢ Bei alle Modellen , NICHT Uberschreitet der Schalldruck der A-Skala bei 3 Metern die 70-dB(A)-Grenze.

@ Hinweis: dieses Symbol zeigt VorsichtsmaBnahmen zum Schutz des Gerites an

* Keine Anderungen am Gerét anbringen.

* Das Gerét darf nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert werden.

¢ Uberprifen Sie den einwandfreien Zustand des Geréates regelmaBig. Bei festgestellten Méngeln das Gerét nicht
benutzen und sofort einen Vortice-Vertragshandler aufsuchen.

¢ Die Elektroanlage, an die das Produkt «»angeschlossen«» werden soll, muss den geltenden Vorschriften
entsprechen.

e Das Gerdat muss, den geltenden Bestimmungen entsprechend, korrekt an eine Elektroanlage mit Erdung
angeschlossen werden. Im Zweifelsfall ist eine genaue Kontrolle durch eine qualifizierte Fachkraft anzufordern.

e Das Produkt nur dann an das Stromnetz/die Steckdose anschlieBen, wenn die Stromfestigkeit der
Anlage/Steckdose fur die maximale Leistung geeignet ist. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich sofort
an qualifiziertes Fachpersonal.

¢ Bei der Installation ist ein magnetothermischer Schalter von geeigneter GroBe mit einer Kontaktéffnungsweite von
mindestens 3 mm vorzusehen.

¢ Die zu férdernde Luft oder Rauchgase missen "sauber" sein (d.h. frei von Fett, RuB, chemischen oder korrosiven
Substanzen oder explosiven bzw. brennbaren Mischungen).

¢ Die Ansaug- und Auslassgitter des Gerétes stets freihalten.

¢ Fallt das Gerat hin oder wurde es starken St6Ben ausgesetzt, muss es sofort von einem Vortice-Vertragshandler
Uberprift werden.

e Bei Betriebsstorungen und/oder defektem Gerdt sofort eine von Vortice autorisierte technische
Kundendienststelle aufsuchen und fur eine eventuelle Reparatur die Verwendung von Vortice-Originalersatzteilen
verlangen.

¢ Der Ventilator kann, wie alle bewegten Maschinen, Vibrationen erzeugen. Um deren Weiterleitung in die
Baustruktur zu vermeiden, die beiden Isolationsscheiben 1), die hexagonale Mutter 2), die Verankerung 3) und die
isolierende Manschette 4) befestigen (Abb. 7).

e Beim Einsatz von umformergesteuerten Geschwindigkeitsreglern ist unbedingt darauf zu achten, dass der
Ventilator korrekt angeschlossen wird (Einphasen-Anschluss bei einem 230 V, Dreiphasen-Anschluss bei einem
400 V-Umformer).

¢ Die elektrischen Daten des Stromnetzes miissen mit den Angaben auf dem Schild A (Abb. 1) Ubereinstimmen.
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DEUTSCH

Typische Anwendungen und Installation

Abb. 1 +10

Stromanschliisse

Abb. 11 + 14

Warnung/Reinigung

Abb. 15 + 16
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DEUTSCH

Wichtige Information fiir eine umweltgerechte Entsorgung

IN EINIGEN EU-LANDERN GELTEN FUR DIESES PRODUKT NICHT DIE VORGABEN DER EUROPAISCHEN
RICHTLINIE UBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERATE (WEEE-RICHTLINIE) UND DEMNACH
BESTEHT IN DIESEN LANDERN AUCH KEINE PFLICHT FUR DIE MULLTRENNUNG BEI DER
ENTSORGUNG DES GERATES.

Achtung
Dieses Gerat entspricht der EG-Richtlinie 2002/96/EG.

Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne am Gerat bedeutet, dass das Geréat nach seiner @
Aussonderung nicht im Haushaltsmill entsorgt werden darf, sondern an einer Sammelstelle fir —
Elektro- und Elektronikgerate oder beim Kauf eines gleichwertigen Neugeradtes beim Handler \ l-'
abzugeben ist.

Der Benutzer hat Sorge zu tragen, dass das Gerét nach seiner Aussonderung an einer geeigneten \1_6
Sammelstelle abgegeben wird. Ein Nichtbeachten dieser Vorschrift ist gemaB der geltenden Abfallordnung strafbar.

Das geeignete Sortieren von Abfall und nachfolgende Recyceln des aussortierten Gerates zur umweltvertraglichen
Entsorgung trédgt zum Schutz von Umwelt und Gesundheit bei und dient der Wiederverwendung der
recyclingfédhigen Materialien, aus denen das Geréat besteht.

Flr detailliertere Informationen beziglich der verfligbaren Sammelsysteme wenden Sie sich an lhre 6rtliche
Behorde oder an den Héndler, bei dem Sie das Gerat gekauft haben.

Die Hersteller und Importeure kommen ihrer Verpflichtung zum umweltfreundlichen Recycling, Verarbeiten und
Entsorgen sowohl direkt als auch durch Teilnahme an einem Kollektivsystem nach.
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ESPANOL

Descripcion y empleo

El producto que Ud. ha comprado es un ventilador de techo centrifugo industrial con evacuacion radial libre (RF)
o vertical (RFV) o en conducto de ventilacion.

Securidad

A Atencion: este simbolo indica precaucién para evitar dafos al usuario

¢ No emplear este producto con fines distintos a los previstos por este manual.

e Una vez extraido el producto de su embalaje, comprobar su integridad: en caso de duda, contactar
inmediatamente con personal cualificado o con un revendedor autorizado de Vortice. No dejar el embalaje al
alcance de nifos o personas discapacitadas.

e Cuando se decida quitar el aparato, apagar el interruptor y desconectarlo de la instalacién eléctrica.

e Este aparato no es apto para ser utilizado por nifios ni personas con discapacidad fisica, sensorial o psiquica, o
que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios, excepto cuando lo hagan bajo la supervisién de
una persona responsable de su seguridad o que les haya instruido en el manejo.

e No utilizar el aparato en ambientes explosivos ni en presencia de sustancias acidas o corrosivas.

¢ Si el aparato se ha de montar a menos de 2,5 m de altura, es obligatorio instalar la proteccién auxiliar de las
partes en movimiento y la rejilla de proteccion (fig. 6).

¢ |La limpieza interna del producto tiene que ser efectuada por personal profesional cualificado.

¢ Para todos los modelos, el nivel de presion sonora a escala A de 3 m, NON supera los 70 dB (A).

@ Advertencia: este simbolo indica precaucion para evitar daios en el producto

¢ No modificar el producto.

¢ El| aparato debe ser instalado por personal profesional calificado.

e Inspeccionar el producto periédicamente. En caso de anomalia, no emplear el aparato y ponerse en contacto
inmediatamente con un Centro de Asistencia Técnica autorizado por Vortice.

e La instalacion eléctrica a la que se ha de conectar el producto debe ser conforme con las normas vigentes.

¢ El aparato se ha de conectar a una toma de tierra eficiente como establecen las normas vigentes de seguridad
eléctrica. En caso de duda, ponerse en contacto con personal profesional cualificado para que controle la
instalacion.

e Conectar el producto a la red de alimentacion eléctrica o a una toma de corriente sélo si la capacidad de la
instalacion o la toma es adecuada a su potencia maxima. Si no se dispone de una red con estas caracteristicas,
contactar inmediatamente con personal cualificado.

e En el momento de la instalacion hay que prever un interruptor omnipolar con distancia de abertura entre los
contactos igual o superior a 3 mm.

¢ El flujo de aire tratado no debe transportar elementos grasos, hollin, agentes quimicos y corrosivos o mezclas
explosivas e inflamables.

¢ No tapar ni obstruir las rejillas del aparato.

¢ Si el aparato se cae o recibe un golpe fuerte, contactar inmediatamente con un proveedor autorizado de Vortice.

¢ Si el aparato no funciona correctamente o se averia, apagar el interruptor. Ponerse en contacto inmediatamente
con un proveedor autorizado de Vortice. En caso de reparacion, solicitar recambios originales Vortice.

¢ O ventilador, como todas as maquinas em, movimento, pode gerar vibragdes. A fim de evitar que se transmitam
a estrutura do edificio, aplicar rosetas isolantes 1), uma porca hexagonal 2), ancoragem 3),e uma luva isolante 4)
(fig.7).

¢ Si se utilizan reguladores de velocidad con inversor, conectar el ventilador correctamente segun el inversor sea
de 230 V (conexion con monofasico) o bien de 400 V (conexién con trifasico).

¢ L os datos eléctricos de la red deben coincidir con los de la placa A (Fig.1).
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ESPANOL

Aplicaciones tipicas e instalacion

Fig. 1 + 10

Conexiones eléctricas

Fig. 11 + 14

Mantenimiento/limpieza

Fig. 15+ 16
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ESPANOL

Informacion importante sobre eliminacion respetuosa con el medio ambiente

EN ALGUNOS PAISES DE LA UNION EUROPEA ESTE PRODUCTO NO ESTA INCLUIDO EN EL AMBITO DE
APLICACION DE LA LEY NACIONAL QUE TRASPONE LA DIRECTIVA RAEE Y, POR LOTANTO, NO EXISTE
OBLIGACION ALGUNA DE RECOGIDA SELECTIVA AL FINALIZAR SU VID AUTIL.

Atencién
Este producto cumple los requisitos de la Directiva EU2002/96/EC.

El simbolo del contenedor de basura tachado, que hay sobre el aparato, indica que no puede ser Q
eliminado con los desechos domésticos al finalizar su vida util. Se ha de llevar a un punto de —
recogida selectiva para aparatos eléctricos o electronicos o entregar al proveedor durante la \ IJ
compra de un aparato equivalente.

—©

El usuario debera llevar el aparato a un punto de recogida selectiva para su eliminacién, de lo
contrario se aplicaran las sanciones previstas por las normas sobre eliminacion de desechos.

La recogida selectiva para la reutilizaciéon, tratamiento y eliminacién respetuosa con el medio ambiente del aparato
ayuda a evitar los efectos sobre el medio ambiente y la salud y favorece el reciclaje de los materiales que
componen el producto.

Para mas informacion sobre los sistemas de eliminacion disponibles, contactar con el servicio local de eliminacion
de desechos o con la tienda que vendio el aparato.

Los fabricantes y los importadores cumplen con su responsabilidad de recuperacion, tratamiento y eliminacion
respetuosa con el medio ambiente directamente o participando a un sistema colectivo.
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PORTUGUES

Descricao e utilizacao

O aparelho que adquiriu € um ventilador centrifugo industrial de tecto para a extraccao radial livre (RF) ou vertical
(RFV) ou para uma conduta de ventilagao.

Seguranca

A Atencao: este simbolo indica as precaucées a tomar para evitar danos ao utilizador

¢ Ndo utilize este produto para uma funcéo diferente da especificada no presente manual de instrucdes.

e Apds retirar o produto da embalagem, certifique-se da sua integridade; em caso de duvida, contacte
imediatamente um técnico qualificado ou um revendedor autorizado Vortice.

e Se decidir eliminar definitivamente o aparelho e deixar de o utilizar: desligue o interruptor, desligue o produto da
corrente eléctrica e arrume-o fora do alcance das criangas ou de pessoas incapacitadas.

e Este aparelho ndo deve ser utilizado por parte de pessoas (incluindo criancas) com reduzidas capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais, e igualmente sem experiéncia e conhecimentos, a menos que sejam seguidas ou
previamente instruidas em relagdo ao uso do aparelho pela pessoa responsavel pela seguranga pessoal.

e Nao utilizar em ambientes explosivos e inflamaveis ou para a extraccao de substancias acidas ou corrosivas.

e Se o aparelho for montado a uma altura inferior a 2,5 metros em relagdo ao solo, é obrigatéria a protecgéao
suplementar das pegcas em movimento com a grelha de proteccdo adequada (fig 6).

¢ A limpeza interna do produto é efectuada exclusivamente por pessoal qualificado.

* Para todos os modelos, o nivel de pressdo sonora em escala A a 3 metros NAO é superior a 70 Db (A).

@ Adverténcia: este simbolo indica as precaucdes a tomar para evitar danos ao produto

¢ Nao efectue quaisquer modificagdes ao produto

¢ A instalacdo do aparelho deve ser efectuada por parte de pessoal devidamente qualificado.

e Verifique periodicamente se o aparelho estd em bom estado. No caso de qualquer imperfeicdo, ndo utilize o
aparelho e contacte imediatamente um revendedor autorizado Vortice.

¢ O sistema eléctrico a que o aparelho esta ligado deve estar em conformidade com as normas em vigor.

¢ O produto deve ser correctamente ligado a um sistema eléctrico de acordo com as normas em vigor. Em caso
de duvidas, peca um controlo rigoroso por parte de pessoal devidamente qualificado.

e Ligar o produto a rede de alimentagdo/tomada eléctrica apenas se a saida da instalagdo for adequada a
respectiva poténcia maxima. Caso contrario, contacte imediatamente pessoal profissionalmente qualificado.

e Para a instalagéo, é necessario um interruptor omnipolar cuja distancia de abertura dos contactos seja igual ou
superior a 3 mm.

¢ O fluxo de ar ou de fumos a canalizar deve ser limpo (isto é, sem elementos gordurosos, fuligem, agentes
quimicos e corrosivos ou misturas explosivas e inflamaveis).

¢ Nao cubra nem obstrua as grelhas do aparelho.

e Se o aparelho cair ou receber fortes golpes, leve-o imediatamente a um revendedor autorizado Vortice.

e Em caso de mau funcionamento e/ou avaria, desligue o aparelho premindo o botdo préprio (fig.1), retire a ficha
da tomada e contacte imediatamente um Centro de Assisténcia Técnica Vortice autorizado e exija, para uma
eventual reparagdo, o uso de pecas sobresselentes originais.

¢ O ventilador, como todas as maquinas em movimento, pode gerar vibragdes. A fim de evitar que se transmitam
a estrutura do edificio, aplicar rosetas isolantes 1), uma porca hexagonal 2), ancoragem 3),e uma luva isolante 4)
(fig.7).

¢ Caso utilize reguladores de velocidade com inversor, certifique-se de que liga o ventilador de forma correcta
consoante esteja a utilizar um inversor de 230V (ligagdo monofasica) ou de 400V (ligagao trifasica).

e Os dados eléctricos da rede devem corresponder aos mencionados na placa A (fig. 1).
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PORTUGUES

Aplicacdes tipicas / instalacao

Fig. 1 + 10

Ligacoes eléctricas

Fig. 11 + 14

Manutencao/limpeza

Fig. 15+ 16
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PORTUGUES

Informacao importante para a eliminacao compativel com o ambiente

NALGUNS PAISES DA UNIAO~EUROPEIA ESTE PRODUTO NAO RECAI NO CAMPO DE APLICAGAO DA LEI
NACIONAL DE TRANSPOSICAO DA DIRECTIVA REEE, PELO QUE NAO VIGORA NELES QUALQUER OBRI-
GACAO DE RECOLHA SELECTIVA NO FIM DE VIDA.

Atencao
Este produto esta em conformidade com a Directiva EU 2002/96/EC.

O simbolo do caixote com uma barra existente no aparelho indica que o produto, no fim da sua

prépria vida util, deve ser tratado separadamente dos residuos domésticos, devendo ser enviado @
para um centro de recolha selectiva para aparelhos eléctricos ou electrénicos ou entao, </ IJ
devolvido ao revendedor aquando da compra de um novo aparelho equivalente.

O utilizador é responsavel pelo envio do aparelho para as estruturas de recolha adequadas, sob \J—@
pena das sangdes previstas na lei em vigor sobre os residuos.

A recolha selectiva adequada para o envio sucessivo do aparelho eliminado para a reciclagem, para o
tratamento e para a eliminagao compativel com o ambiente, contribui para evitar possiveis efeitos negativos no
ambiente e na saude, favorecendo a reciclagem dos materiais que compdem o produto.

Para informacdes mais pormenorizadas sobre os sistemas de recolha disponiveis, dirija-se ao servigo local de
eliminacao de residuos, ou a loja onde foi efectuada a aquisicao.

Os fabricantes e importadores serdo entdo responsaveis pela reciclagem, tratamento e eliminagdo compativel
com o ambiente, seja directamente seja participando num sistema colectivo.
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Beschrijving en gebruik

Het door u aangeschafte product is een industriéle centrifugaal ventilator ter bevestiging aan het dak voor radiaal
vrije afvoer (RF) of verticale afvoer (RFV) of afvoer in een ventilatieckanaal.

Veiligheid
A Let op: dit symbool markeert voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van risico’s voor de gebruiker

¢ Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan de in deze handleiding aangegeven toepassingen.

e Controleer na het verpakkingsmateriaal te hebben verwijderd of het product intact is: wend u in geval van twijfel
onmiddellijk tot een Vortice Service Centrum.

¢ Als wordt besloten het apparaat definitief te verwijderen, schakel het dan uit, haal de stekker uit het stopcontact
en berg het apparaat op buiten het bereik van kinderen of mensen met een verstandelijke beperking.

¢ Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke,
sensorische of verstandelijke vermogens, of zonder ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of
instructies hebben ontvangen van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon over het gebruik van dit
apparaat.

e Gebruik het apparaat niet in explosieve ruimtes of voor extractie van zure of bijtende stoffen.

¢ Indien het apparaat gemonteerd wordt op een hoogte lager dan 2,5 meter van de vloer, moeten de bewegende
delen extra beveiligd worden met een daarvoor bestemd beschermrooster (afb. 6).

¢ De reiniging van de binnenkant van het apparaat mag uitsluitend verricht worden door gekwalificeerd personeel.

¢ Voor alle modellen het niveau van geluidsdruk op schaal A op 3 m, is NIET hoger dan 70 dB(A).

Waarschuwing: dit symbool markeert voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van risico’s
voor de gebruiker

* Breng geen veranderingen, van welke aard ook, aan het product aan.

¢ De installatie van het apparaat dient uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd vakman.

¢ Controleer regelmatig en op het oog of het apparaat onbeschadigd is. Als het beschadigd is, gebruik het dan niet
en neem onmiddellijk contact op met een Vortice dealer.

¢ Het elektriciteitsnet waarop het apparaat wordt aangesloten, moet voldoen aan de geldende regelgeving.

¢ Het apparaat moet correct worden aangesloten op een efficiént aardingssysteem conform de geldende wettelijke
veiligheidsvoorschriften inzake elektriciteit. Vraag in geval van twijfel om een zorgvuldige controle door een
vakman.

e Sluit het product alleen aan op een elektriciteitsnet/stopcontact als de installatie/het stopcontact geschikt is voor
zijn maximumvermogen. Als dat niet het geval is, wendt u dan onmiddellijk tot een vakman.

¢ Bij de installatie dient u gebruik te maken van een meerpolige schakelaar met een afstand tussen de
contactpunten van minstens 3 mm.

¢ De luchtstroom of dampen die worden afgevoerd dienen schoon te zijn (dat wil zeggen zonder vetten, roet,
chemische of bijtende stoffen, brandbare en explosieve mengsels).

¢ Dek de roosters van het apparaat niet af en blokkeer ze niet.

¢ Als het apparaat valt of een harde klap krijgt, laat het dan controleren bij een erkende Vortice dealer.

¢ In geval van slechte werking en/of defect, het apparaat uitschakelen met de schakelaar. Wendt u onmiddellijk tot
een erkende Vortice dealer en vraag, bij eventuele reparatie, om originele Vortice vervangende onderdelen.

¢ De ventilator, zoals alle machines die in beweging zijn, kan trillingen veroorzaken. Om te voorkomen dat deze
trillingen overgebracht worden op de structuur van het gebouw, isolerende ringen 1), een hexagonale moer 2),
een verankering 3) en een isolerende mof 4) aanbrengen (fig.7)

¢ In geval van gebruik van inverter-snelheidsregelaars, erop letten dat de ventilator op correcte wijze aangesloten
wordt afhankelijk van het gebruik van een inverter op 230 V (monofase-aansluiting), of op 400V (driefase-
aansluiting).

¢ De elektrische gegevens van het lichtnet moeten overeenkomen met die van het merkplaatje A ( fig.1).

24



NEDERLANDS

Typische toepassingen en installatie

Fig. 1 + 10

Elektrische aansluitingen

Fig. 11 + 14

Onderhoud en reiniging

Fig. 15+ 16
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Belangrijke informatie over milieuvriendelijke afvalverwerking

IN ENKELE LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE VALT DIT PRODUCT NIET ONDER HET TOEPASSINGSGE-
BIED VAN DE NATIONALE WETGEVING VOOR ERKENNING VAN DE AEEA-RICHTLIJN EN DERHALVE BE-
STAAT ER GEEN ENKELE VERPLICHTING VOOR GESCHEIDEN INZAMELING AAN HET EINDE VAN DE
LEVENSDUUR VAN DIT PRODUCT.

Dit apparaat is conform de EU Richtlijn 2002/96/EC.

Het symbool op het apparaat met de afvalbak met een kruis erdoor geeft aan dat het apparaat, aan
het einde van de levensduur, niet bij het huisvuil gezet mag worden maar ingeleverd moet worden @
bij een centrum voor gescheiden afvalinzameling voor elektrische en elektronische apparaten of \ '=IJ
teruggegeven moet worden aan de winkel op het moment van de aanschaf van een gelijkwaardig

nieuw apparaat. \ 6

De gebruiker is verantwoordelijk voor het inleveren van het apparaat bij een daarvoor geschikt
inzamelingspunt, op straffe van sancties op basis van de heersende wetgeving inzake afvalverwerking.

De adequate gescheiden inzameling ten einde het ingeleverde apparaat te kunnen recyclen, behandelen en
milieuvriendelijk tot afval te kunnen verwerken draagt bij aan het voorkomen van mogelijk negatieve invloeden op
het milieu en de gezondheid en bevordert de recycling van materialen waaruit het apparaat is samengesteld.

Voor nadere informatie over de beschikbare afvalverwerkingssystemen kunt u contact opnemen met de plaatselijke
afvalverwerkingsdienst, of bij de winkel waar u het apparaat heeft aangeschaft.

De fabrikanten en importeurs zijn verantwoordelijk voor de recycling, de behandeling en de milieuvriendelijke
afvalverwerking zowel direct als door deelname aan een collectief systeem.
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Beskrivning och anvandning

Produkten som du har férvérvat &r en industriell centrifugaltakflakt for fri radial avledning (RF), eller vertikal avliedning
(RFV), eller avledning i ventilationstrumma.

Sakerhet

A Varning: denna Symbol anger att forsiktighet krédvs for att forhindra personskador

¢ Anvénd aldrig apparaten for annat bruk &n vad som anges i detta héfte.

e Sedan apparaten tagits ur sitt emballage, kontrollera att den &r i fullgott skick. Vid tveksamhet bér hdanvandelse
genast goras till en Vortice serviceverkstad.

e Om du beslutar dig for att skrota apparaten, sla fran strombrytaren och skilj apparaten fran elnatet.

¢ Denna apparat far inte anvandas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala
férmagor, eller av personer utan erfarenhet och kunskap, om inte de ar Overvakade eller instruerade om
anvandningen av apparaten av personer ansvariga for deras sakerhet.

¢ Anvand den inte i explosiva eller lattantandliga miljder eller for att extrahera sura eller fratande &mnen.

e Om apparaten monteras pa en hojd som &r lagre an 2,5 m. fran golvet, &r det obligatoriskt med extra skydd pa
delarna i rorelse med det avpassade skyddsgallret. (fig. 6).

e Apparatens insida far uteslutande rengéras av en behdrig fackman.

e Ljudtrycksnivan vid 3 m En skala for alla modeller INTE 6verstiger 70 dB (A).

@ Observera: denna Symbol anger att férsiktighet kravs for att férhindra skador pa produkten

e Utfor inte ndgon typ av &ndringar pd produkten.

¢ Installationen av apparaten maste goras av en behdrig fackman, enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.

¢ Inspektera apparaten regelbundet och kontrollera att den &r i fullgott skick. Om nagot fel upptécks, far apparaten
inte anvéndas. Kontakta genast en auktoriserad Vortice-aterforsaljare.

¢ Det elektriska systemet som produkten &r ansluten till skall vara i dverensstdmmelse med géllande normer.

¢ Takflakten méste vara korrekt ansluten till ett effektivt jordat system, sdsom foérutses av géllande elektriska
sdkerhetsnormer. | tveksamma fall, begér en noggrann kontroll av en kvalificerad yrkesman.

e Anslut apparaten till elndtet/vagguttaget endast om elinstallationens kapacitet tacker behovet fér produktens
maximala effekt. Om s3 inte ar fallet, kontakta omgaende en behdrig fackman.

¢ For installationen behdvs in allpolig brytare med ett 6ppningsavstand av kontakterna lika med eller mer an 3 mm.

¢ Flodet av luft eller gaser som skall ledas genom apparaten maste vara rent (dvs det far inte férekomma feta
partiklar, sot, kemiska och korrosiva amnen eller explosiva och anténdliga blandningar).

e Tapp inte till 6ppningarna pé apparaten.

e Om apparaten ramlar i golvet eller tar emot harda stétar ska den genast kontrolleras av en aterférséljare som
auktoriserats av Vortice.

e Om apparaten inte fungerar som den ska eller gar sdnder, kontakta omgéende en auktoriserad Vortice-
aterforsaljare och begér att originalreservdelar frdn Vortice anvands om det blir aktuellt med en reparation.

¢ Flakten, sdsom alla maskiner i rorelse, kan generera vibrationer. Fér att undvika att dessa 6verfors till byggnadens
struktur, appliceras isolerande mellanlagg 1), en sexhérnig mutter 2), en férankring 3), samt en klammer for
ledarisolering 4) (fig.7).

e Om du anvander hastighetsregulatorer med véxelriktare, se till att ansluta flakten pa ratt satt beroende pa om du
anvander en vaxelriktare 230V (enfasanslutning) eller 400V (trefasanslutning).

e Elnatets elektriska data skall motsvara de data som aterges pa apparatens markskylt A (Fig.1)
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Typiska tillampningar och Installation

Fig. 1 + 10

Elektrisk anslutning

Fig. 11 + 14

Underhéll/rengoring

Fig. 15 + 16
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Viktig information om miljovanlig skrotning

I VISSA LANDER | EU FALLER INTE DENNA PRODUKT UNDER DEN NATIONELLA LAGSTIFTNINGEN SOM
GENOMFOR DIREKTIVET OM AVFALL SOM UTGORS AV ELLER INNEHALLER ELEKTRISKA ELLER
ELEKTRONISKA PRODUKTER. SALUNDA FINNS DET INTE | DESSA LANDER NAGOT KRAV PA SEPARAT
INSAMLING VAD GALLER DENNA PRODUKT.

Varning
Denna produkt 6verensstdmmer med EU 2002/96/EC direktivet.

Il Symbolen med det korsade kérlet applicerad pa produkten anger att produkten, nér den tjanat ut
sitt syfte, eftersom den maste hanteras separat frdn hushallsavfall, méaste lamnas in till en @
miljéstation for elektriska och elektroniska apparater eller aterlamnas till aterférsaljaren vid inkop av \ "/ r
en likvardig apparat.

Anvandaren &r ansvarig for inlAmningen av apparaten, nér den tjanat ut sitt syfte, till de avsedda \,—6
insamlingsstrukturena, i annat fall kan straff enligt géllande lagstiftning for avfallshantering bli
féljden.

Den anpassade differentierade insamlingen fér den darpa féljande atervinningen, hanteringen och miljomassigt
forenliga kasseringen av den avlagda apparaten bidrar till att undvika mojliga negativa effekter pa miljén och for
halsan och underlattar atervinningen av materialen av vilken produkten &r tillverkad.

For mer detaljerad information rérande de tillgdngliga insamlingssystemen, vand dig till den lokala
atervinningsstationen, eller till affaren dar du gjort ink&pet.

Tillverkarna och import6rerna tar sitt ansvar fér atervinningen, hanteringen och den miljomassigt férenliga
kasseringen savél direkt som genom att delta i ett kollektivt system.
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Opis i zastosowanie

Urzadzenie, ktdére Panstwo zakupili to odsrodkowy wentylator przemystowy do instalacji na suficie w celu
zapewnienia swobodnego wyciagu promieniowego (RF) lub pionowy (RFV) lub w przewodzie wentylacyjnym.

Bezpieczenstwo

Uwaga:

{ '5 ten symbol wskazuje na srodki ostroznosci, jakie pozwola uzytkownikowi

uniknaé ewentualnych szkéd

+ Urzadzenie nalezy wykorzystywac wytgcznie do celéw opisanych w niniejszej instrukcji obstugi.

+ Po rozpakowaniu urzadzenia sprawdzi¢, czy nie jest uszkodzone, a w razie watpliwoéci zwréci¢c sie do
autoryzowanego centrum serwisowego firmy Vortice. Nie zostawia¢ cze$ci materiatdw z opakowania w zasiegu
dzieci lub oséb niepetnosprawnych.

+ W razie decyzji o ztomowaniu urzgdzenia nalezy wytaczyé wytacznik i odtgczy¢ je od sieci elekirycznej

Niniejsze urzadzenie nie powinno byé obstugiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnosciach

fizycznych, sensorycznych lub umystowych, ani przez osoby niedoswiadczone lub nieposiadajgce wystarczajace;j

wiedzy, chyba Ze obstuguja one urzadzenie pod nadzorem lub po przeszkoleniu na temat prawidtowej obstugi przez
osobe odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo. Nalezy pilnowaé, aby dzieci nie bawity sie urzadzeniem.

+ Nie uzywa¢ urzadzenia w $rodowisku wybuchowym lub do usuwania substancji kwasnych i korozyjnych.

Jesli urzadzenie jest montowane na wysokos$ci ponizej 2,5 m od podtogi, nalezy zainstalowa¢ dodatkowa ostone na

ruchome czesci w postaci odpowiedniej kratki zabezpieczajgcej (rys. 6).

+ Czyszczenie urzadzenia od wewnatrz nalezy zlecaé wytacznie odpowiednio wykwalifikowanym osobom.

+ W wszystkich modelach poziom ci$nienia akustycznego w skali A w odlegtosci 3 m NIE przekracza 70 dB(A).

@ Ostrzezenie:

ten symbol wskazuje na $rodki ostroznosci, jakie pozwolg uzytkownikowi
uniknaé ewentualnych niedogodnosci zwigzanych z produktem

+ Nie wolno w zaden sposob modyfikowaé urzadzenia.

Urzgdzenie powinien zainstalowa¢ wykwalifikowany technik.

+ Okresowo sprawdzaé, czy urzadzenie nie jest uszkodzone. W razie wykrycia nieprawidtowo$ci zaprzestac

uzytkowania urzadzenia i bezzwitocznie skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem Vortice.

Instalacja elektryczna, do ktérej bedzie podtaczone urzadzenie, musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm.

+ Urzadzenie nalezy podtaczy¢ do sprawnej instalacji z uziemieniem, tak jak to przewidujg odpowiednie obowigzujace

normy bezpieczenstwa elektrycznego. W razie watpliwosci zwrocié sie z prosba o sprawdzenie uziemienia przez

wykwalifikowanego technika

Podtaczyé urzadzenie do sieci zasilajgcej/gniazdka elektrycznego jedynie wtedy, jesli obcigzalno$¢ pradowa

instalacji/gniazdka jest odpowiednia do mocy maksymalnej urzgdzenia. W przeciwnym razie zwréci¢ sie do

wykwalifikowanego technika.

+ W czasie instalacji, nalezy przewidzie¢ magnetotermiczny wytacznik jednobiegunowy o odlegtosci miedzy stykami

rownej lub wiekszej niz 3 mm.

Strumien przenoszonego powietrza lub spalin powinien by¢ czysty (tzn. bez czastek tlustych, sadzy, srodkéw

chemicznych i antykorozyjnych oraz mieszanek wybuchowych i tatwopalnych).

+ Nie zastania¢ i nie blokowaé kratek w urzadzeniu.

W razie upadku lub silnego uderzenia urzadzenia nalezy bezzwtocznie zleci¢ kontrole w autoryzowanym serwisie

Vortice.

+ W przypadku nieprawidtowego dziatania urzadzenia lub usterki nalezy wytaczy¢ urzadzenie wytgcznikiem.
Nastepnie nalezy niezwiocznie udac¢ sie do autoryzowanego serwisu Vortice i, w razie konieczno$ci naprawy, zadac
uzycia oryginalnych czesci zamiennych Vortice.

+ W razie stosowania regulatoréw predkosci z przemiennikiem, nalezy pamieta¢ o tym, aby prawidtowo podtgczy¢

wentylator odpowiednio do tego, czy uzywa sie przemiennik 230 V (podigczenie jednofazowe), czy 400V

(podtaczenie tréjfazowe).

Dane elektryczne sieci powinny odpowiada¢ danym na tabliczce znamionowej A (rys. 1).
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Tvpowe zastosowania oraz instalacja

Fig. 1+ 10

Potaczenia elektryczne

Rys. 11 + 14

Konserwacja/czyszczenie

Rys. 15 = 16
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Wazne informacije dotyczace eko-kompatybilnego usuwania odpadow

W NIEKTORYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ, NINIEJSZY PRODUKT NIE WCHODZI W ZAKRES OBJETY
POSTANOWIENIAMI USTAWODAWSTWA KRAJOWEGO WPROWADZAJACEGO DYREKTYWE WEEE I, W
ZWIAZKU Z TYM, NIE PODLEGA OBOWIAZKOWI ZBIORKI SELEKTYWNEJ PO ZAKONCZENIU CYKLU ZYCIA.

Produkt spetnia wymagania Dyrektywy UE2002/96/WE.

Symbol przekreslonego kosza umieszczony na produkcie wskazuje, ze po zakoriczeniu eksploatacji Q
urzadzenia nie nalezy go usuwaé razem z odpadami z gospodarstw domowych, lecz nalezy go oddaé —
do punktu selektywnej zbiorki zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego lub oddaé do sklepu, \ l-'
w ktérym urzadzenie zostato zakupione w chwili zakupu réwnowaznego urzgdzenia.

Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$é za oddanie zuzytego sprzetu do odpowiednich punktow zbiorki,
pod rygorem zastosowania sankcji przewidzianych przez przepisy dotyczace gospodarki odpadami.

Prawidtowa zbidrka odpaddéw stuzgca ich pdzniejszemu przeznaczeniu do recyklingu, przetwarzania lub likwidacji
przyjaznej dla $rodowiska zapobiega ujemnym skutkom w odniesieniu do $rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego
i sprzyja powtérnemu uzyciu materiatéw sktadowych produktu.

W celu uzyskania bardziej szczegotowych informaciji w zakresie dostepnych systeméw zbiorki odpaddéw nalezy
zwrécic sie do miejscowego osrodka gospodarki odpadami lub do sklepu, w ktérym urzadzenie zostato zakupione.

Producent i importer ponoszg odpowiedzialno$¢ za prawidtowy recykling, przetwarzanie i likwidacje odpadéw
przyjazng dla $rodowiska zarédwno bezposrednio, jak i biorac udziat w zbiorowych inicjatywach.
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A termék leirasa és alkalmazasa

Az On altal vasérolt termék egy sugaras szabad (RF) vagy fiiggéleges (RFV) vagy szellézéjaratban elvezetett
elszivast biztositd ipari centrifugal tetéventillator.

Biztonsag

Figyelem:

{ .5 ez a szimbdélum a felhasznalé sériilésének elkeriilését szolgal6

dvintézkedéseket jeldli

+ A terméket ne haszndlja a jelen utasitasban megjeldittdl eltérd célra.

+ A csomagol6anyag eltavolitasa utan gy6z6djén meg a berendezés épségérdl: ha kétségek merliinek fel, forduljon
azonnal felkészult szakemberhez, vagy egy hivatalos Vortice viszonteladéhoz.

+ Ha ugy dént, hogy a tovabbiakban nem haszndlja a berendezést, kapcsolja ki a f6kapcsolét, és aramtalanitsa a
berendezést.

+ A jelen készuléket nem hasznalhatjak csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességl személyek (beleértve
a gyermekeket is), illetve olyan személyek, akiknek nem all rendelkezésére a hasznalathoz szlilkséges tapasztalat
és ismeret, kivéve ha a biztonsagukért felel6s személy 6ket felligyeli vagy el6zetesen betanitja.

+ Ne alkalmazza a berendezés robbanasveszélyes kdrnyezetben vagy savas, illetve korrodalé anyagok kivonasara.

+ Amennyiben a berendezést a padlétdl szamitott 2,5 méternél alacsonyabban szereljik fel, ktelez a mozgd részek
kiegészit , megfelel véd raccsal tortén védelme (6 abra).

+ A berendezés belsd tisztitasat kizarolag képzett szakember végezheti.

+ Minden modellhez az A skalan 3 m tavolsagban a hangnyomas szintie NEM meghaladja a 70 dB(A) értéket.

ez a szimbdélum a termék sériilésének elkeriilését szolgalé

Figyelmeztetés:
bvintézkedéseket jeldli

+ Semmilyen mddositast ne hajtson végre a terméken

A felszerelést felkésziilt szakember kell, hogy végezze

* Rendszeresen ellendrizze a berendezés épségét.Sérlilés észlelése esetén ne hasznaljuk a berendezést, és
azonnal értesitsiik a hivatalos Vortice Vevészolgalatat

+ A berendezést az érvényes szabvanyoknak medfeleld elektromos hal6zatba kell bekdtni.

+ A berendezést megfelelé mddon, az érvényes szabvanyok szerinti és hatékony féldeléssel ellatott elektromos
halézatra kell csatlakoztatni.Ha kétség merul fel, bizzon meg egy szakembert, hogy végezze el az ellendrzést.

+ A berendezést csak akkor csatlakoztassuk az elektromos hal6zatra, ha a halézat/aljzat teljesitménye megfelel a
berendezés maximalis teljesitményének.Ellenkez6 esetben azonnal forduljunk szakemberhez.

+ A helyes Osszeszerelést olyan egypolusi hdmagneses megszakitd hasznalataval kell elvégezni, amelynél az
érintkez6k kdzotti tavolsag legalabb 3 mm

+ Az eltavolitand6 levegd vagy flst tiszta (vagyis zsiros elemektél, koromtél, vegyszerektdl és korrodalé anyagoktol,
robbano- és gyulékony keverékektél mentes) kell legyen.

+ A berendezés racsait ne fedje el és ne tdmitse el.

+ Ha a berendezés leesik, vagy erds Utést szenved, azonnal ellendriztesse egy hivatalos Vortice viszonteladdval.

+ Rendellenes m(ikddés és/vagy hiba esetén azonnal a hivatalos Vortice Vevdszolgalathoz kell fordulni, ha javitasra
kerul a sor, eredeti Vortice alkatrészek alkalmazasat kell kérni.

+ Mint minden mozgasban Iévé gép, a ventillator is okozhat rezgést. A rezgésnek az épllet strukturajara térténd
kiterjedését elkerlilendd alkalmazzon szigeteld alatéteket (1), hatszdgletli anyacsavart (2), kihorganyzast (3) és
szigeteld bilincset (4) (7 abra).

+ Inverteres sebességszabalyozdk hasznalatakor figyeljen oda, hogy helyesen késse be a ventillatort aszerint, hogy
230 V-os (egyfazisu bekotésti) vagy 400 V-os (haromfazisu bekétésl) inverter van-e hasznalatban.

+ Az elektromos hal6zat adatai meg kell feleljenek az A adattablan megadott adatoknak (fig.1).
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Jellemzo0 alkalmazasok é beszerelés

1 +10 abra

Elektromos bekodtések

11 = 14 abra

Karbantartas / tisztitas

15 + 16 abra
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A kornyezetbarat megsemmisités érdekében fontos informacio

AZ EUROPAI UNIO NEHANY ORSZAGABAN EZ A TERMEK NEM ESIK A WEEE IRANYELVET ATULTETO
NEMZETI TORVENY HATALYA ALA, EZERT AZ ILYEN ORSZAGOKBAN NEM ALL FENN SEMMILYEN, A
TERMEK ELETTARTAMANAK LEJARTAT KOVETOEN A SZELEKTIV HULLADEKGYUJTESRE VONATKOZO
KOTELEZETTSEG.

A termék megfelel az EU 2002/96/EK sz. iranyelvének.

A készuléken lathaté athuzott kuka szimbdélum azt jelenti, hogy a terméket hasznos élettartama végén Q’,
a haztartasi hulladéktdl elkllénitve kell kezelni, és egy elektromos és elektronikus készulékek —
szelektiv gyUjtésével foglalkoz6 kdzpontnak kell atadni, vagy hasonlé Uj készilék vasarlasa esetén a \ l-'
viszonteladénal kell leadni.

A felhaszndl6 felel a készilék élettartama végén a megdfeleld szervezetnek térténd atadasért a
hulladékokrol sz6l6 hatalyos jogszabalyokban meghatarozott szankcidk terhe mellett.

A készllék szelektiv gyljtése és ezt kdvetben a kdrnyezetvédelmi szempontoknak megfeleld Ujrahasznositasra,
kezelésre vagy megsemmisitésre toérténd atadasa hozzdjarul az esetleges negativ kérnyezeti és egészségugyi
hatasok elkertiléséhez, és lehetévé teszi a terméket alkotd anyagok Ujbdli felhasznélasat.

A rendelkezésre all6 hulladékgydjtési rendszerekre vonatkozd részletesebb informéacidkért forduljon a helyi
hulladékmegsemmisité szolgélathoz vagy az Uzlethez, ahol a készlléket vasarolta.

A gyartdk és importérok kdzvetlenll és kollektiv rendszer részeként felelésséget vallalnak a hulladék kérnyezetvédelmi
szempontbdl megfeleld ujrahasznositasaér, kezeléséért és megsemmisitéséert.
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Popis a Pouziti

Vyrobek, ktery jste zakoupili, je priimyslovy odstfedivy ventilator uréeny k montazi na stfechu k volnému radialnimu
odstfedovani (RF) nebo vertikalni (RFV) nebo odstfedovani do ventilaéniho potrubi.

Bezpecnost

Pozor:

{.5 tento symbol upozorfiuje na opatreni,
ktera brani zranéni uzivatele

Tento vyrobek nepouzivejte k jinému ucelu, nez je uvedeno v této pfirucce.

+ Po vybaleni pfistroje z obalu zkontrolujte jeho Uplnost; v pfipadé pochybnosti se ihned obratte na kvalifikovaného

pracovnika nebo na autorizované technické stfedisko Vortice.Casti obalu nenechavejte v dosahu déti nebo

nesvépravnych osob.

Rozhodnete-li se, Ze topné téleso uz nebudete pouzivat, odpojte ho od elektrické sité a uloZzte ho z dosahu déti a

nesvépravnych osob.

Tento ventilator nesméji pouzivat osoby (vCetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo duSevnimi

schopnostmi, ani osoby bez patfi¢nych znalosti a zkuSenosti s timto pfistrojem, s vyjimkou situace, kdy na tyto

osoby dohlizi, nebo jim radi jina

Pfistroj nepouzivejte ve vybusném a hoflavém pro stiedi nebo k odtahu kyselych nebo korozivnich latek

Vnitini ¢ast pfistroje smi Cistit pouze kvalifikovany pracovnik.

Jestlize je pfistroj namontovany ve vysce do 2,5m od podlahy, je povinné namontovat dodate¢nou ochranu pohyblivych

¢asti ve formé vhodné ochranné mfizky (obr. 6).

Hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 3 m rozsahu pro véechny modely NEMAJI prekrogit 70 dB (A).

Upozornéni:
tento symbol upozoriiuje na opatieni,
ktera brani poskozeni pfistroje

PFistroj zadnym zplsobem neupravuijte.

Instalaci pfistroje smi provést pouze odborné kvalifikovany pracovnik.

Pravidelné zrakem kontrolujte celistvost topného téleso. P¥i zjisténi zavady pfistroj nepouzivejte a ihned se obratte
na autorizované servisni stfedisko Vortice.

Elektricky systém, ke kterému je pfistroj pfipojeny, musi byt v souladu s platnymi normami.

Pfistroj musi byt spravné pfipojen k u¢innému uzemnovacimu systému v souladu splatnymi normami o elektrickém
zabezpeceni. V pfipadé pochybnosti poZzadejte o kontrolu odborné kvalifikovaného pracovnika.

Pristroj pfipojte pouze k takové napajeci siti/elektrické zasuvce, jejichz vykon odpovida maximalnimu vykonu
pristroje.Neni-li tomu tak, obrafte se na odborné kvalifikovaného pracovnika.

K instalaci je nutné pouzit vicepdlovy vypinac se vzdalenosti mezi kontakty 3 mm nebo vice.

+ Proud odsavaného vzduchu a spalin musi byt Cisty (tedy bez mastnych &astic, sazi, chemickych a korozivnich
Cinidel nebo vybusnych ¢i hoflavych smési).

Nezakryvat a neuzavirat mfizky na pfistroji.

Jestlize topné téleso spadne, nebo utrpi silné udery, nechte ho ihned zkontrolovat u servisniho stfediska Vortice.
V pfipadé $patného chodu a/nebo poruchy pfistroje se ihned obratte na autorizované servisni stfedisko Vortice a
je-li nutna oprava, pozadujte originalni nahradni dily Vortice.

+ Ventilator mlze, podobné jako jiné stroje které jsou v pohybu, vytvaret vibrace. Aby se zabranilo pfenaseni vibraci
na strukturu budovy, je tfeba nasadit izolaCni kruhové podloZzky 1);Sestihrannou matku 2), ukotveni 3) a izolaéni
manzetu (obr. 7).

V pripadé pouziti regulator(i rychlosti s invertorem dejte pozor na spravné pfipojeni ventilatoru podle toho, zda
pouzijete invertor 230 V (jednofazové pfipojeni) nebo 400 V (trojfazové pfipojeni).

Parametry elektrické sité musi odpovidat udajim uvedenym na typovém Stitku A (fig.1).
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Priklad pouziti a instalace

Obr.1 =10

Elektrické pripojeni

Obr. 11 = 14

Cisténi/Udrzba

Obr. 15 - 16
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Dulezité informace tvkajici se likvidace pfristroje slucéitelné s ochranou
zivotniho prostredi

V NEKTERYCH ZEMiICH EVROPSKE UNIE NENi TENTO VYROBEK ZARAZEN MEZI VYROBKY, NA KTERE SE
VZTAHUJE ZAKON O PRIJETi SMERNICE O ODPADNICH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
ZARIZENICH (OEEZ), A TENTO VYROBEK TEDY NENi NUTNE PO SKONCENi ZIVOTNOSTI ODEVZDAT DO
TRIDENEHO SBERU.

Tento vyrobek je v souladu se smérnici EU 2002/96/ES.

Symbol preskrtnuté popelnice uvedeny na pfistroji znamena, ze se tento vyrobek po skonceni Q"
zivotnosti nesmi likvidovat spolu s domacim odpadem, ale musi byt odevzdan do specialniho —
sbérného dvora uréeného pro elektrickd a elektronickéa zafizeni, nebo je mozné ho pfedat prodejci \ IJ
pfi koupi nového stejného zafizeni.

Uzivatel odpovida pod trestem sankci, které jsou stanoveny platnymi zakony o odpadech, za
odevzdani pfistroje po skonceni zivotnosti do uréenych sbérnych mist.

Vhodny tfidény sbér, ktery umozniuje pfedani nepotfebného pfistroje k recyklaci, zpracovani a likvidaci s ohledem na
zivotni prostredi pfispiva k odstranéni moznych negativnich dusledk(l na zivotni prostfedi a lidské zdravi a podporuje
recyklaci materialll, ze kterych byl pFistroj vyroben.

obchodé, ve kterém jste pfistroj zakoupili.

Vyrobci a dovozci jsou na vlastni odpovédnost povinni vyhovét pozadavkdm na recyklaci, zpracovani a likvidaci s ohledem
na zivotni prostfedi bud pfimo, nebo prostiednictvim G¢asti ve spole€ném systému.
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Popis a pouzivanie

Vyrobok, ktory ste si kupili, je priemyselny odstredivy ventilator ur€eny pre montaz na strechu s volhym odvodom (RF)
alebo vertikalne (RFV) alebo odvodom do potrubia.

Bezpeénost

Pozor:

A tento symbol indikuje protiurazové
opatrenia pre pouzivatela

Nepouzivajte tento spotrebi¢ na iné Ucely ako predpisané v tomto navode

+ Po vybaleni spotrebica sa uistite, ze nechyba ziadny jeho diel: ak mate nejaké pochybnosti, okamzite poziadajte o

pomoc pre zékaznikov spolo¢nosti Vortice. Nikdy nenechavajte ¢asti obalu v dosahu deti alebo postihnutych os6b.

Ak sa rozhodnete spotrebi¢ vyradit, vypnite jeho vypina¢ a odpojte ho od elektrického napajania.

Tento spotrebi¢ nesmu bez dozoru pouzivat osoby (vratane deti) so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo

rozumovymi schopnostami alebo ak tieto osoby nemaju dostatok znalosti a skiisenosti s jeho pouzivanim, ak neboli

poucené osobou zodpovednou za ich bezpec¢nost. Na deti treba dohliadat, aby sa zaistilo, Ze sa so spotrebicom

nebudu hrat.

Nepouzivajte vo vybusnych prostrediach ani na extrakciu kyslych alebo korozivnych latok.

« Ak by ste strojové zariadenie namontovali vo vySke menej ako 2,5 metra od podlahy, je nevyhnutné chranit

pohybujlce sa €asti doplnkovou ochrannou mriezkou (obr. 6).

Vnutro spotrebic¢a smu cistit vyhradne odborne kvalifikovani pracovnici.

Pre vSetky modely hladina akustického tlaku A vo vyske 3 m NEPRESAHUJE 70 dB(A).

Upozornenie:
tento symbol indikuje opatrenia na
predchadzanie posSkodenia spotrebi¢a

+ Na spotrebici nerobte ziadne zmeny.

« Instalaciu spotrebi¢a musi vykonat kvalifikovany odborny pracovnik.

« Pravidelne kontrolujte celistvost spotrebic¢a. V pripade zistenia nedostatkov spotrebi¢ nepouzivajte a okamzite sa

poradte s pracovnikom servisného strediska spolo¢nosti Vortice.

Elektricka siet, ku ktorej je spotrebié zapojeny, musi spifiat poziadavky platnych noriem.

Spotrebi¢ musi byt spravne zapojeny k Gc¢inne uzemnenej sieti, ktord vyhovuje poZziadavkam platnych noriem a

bezpeénostnym predpisom o elektrine. V pripade pochybnosti poziadajte o dokladnu kontrolu kvalifikovaného

pracovnika.

Zapojte spotrebi¢ ku elektrickej napéjacej sieti/zasuvke iba vtedy, ak siet/zasuvka znesu jeho maximalny prikon. V

opacnom pripade sa okamzite obrafte o pomoc na kvalifikovaného odbornika.

Pri instalacii treba zabezpecit bipolarny magnetotermicky spina¢ so vzdialenostou kontaktov rovnou alebo véac¢sou

ako 3 mm.

Prid vzduchu alebo dymu, ktory sa ma pomocou ventilatora odviest, musi byt Cisty (teda bez mastnych latok, sadzi,

chemickych a korozivnych ¢inidiel a bez vybusnych alebo horlavych latok)

Nezakryvajte ani neupchavajte mriezky spotrebica.

« Ak by spotrebi¢ spadol alebo utrpel prudky naraz, dajte ho okamzite skontrolovat v autorizovanom servisnom
stredisku.

+ V pripade nespravneho fungovania a/alebo poruchy spotrebi¢ vypnite pomocou vypina¢a. Okamzite poziadajte o

pomoc autorizované servisné stredisko a pri pripadnej oprave poziadajte o pouzitie originalnych dielov Vortice.

Ventilator, ako vSetky stroje s pohyblivymi ¢astami, moze sposobovat vibracie. Aby ste predisli, ze sa vibracie budu

prenasat na struktdru budovy, namontujte izolacné podlozky 1), jednu $esthranni maticu 2), jedno ukotvenie 3) a

jednu izolaénu objimku 4) (obr.7).

+ V pripade pouzitia prevodnikovych regulatorov rychlosti davajte pozor, aby ste ventilator zapojili spravnym spésobom
v zavislosti od pouzitia prevodnika 230 V (jednofazové zapojenie) alebo 400 V (trojfazové zapojenie).

- Elektrické Gidaje siete musia zodpovedat dajom uvedenym na $titku A (Obr.1).
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Tvpické priklady inStalacie

Obr. 1 =10

Elektrické zapojenia

Obr 11 + 14

Udrzba/Cistenie

Obr. 15 = 16
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Dolezita informacia pre likvidaciu spotrebi¢a s ohladom na zivotné prostredie

V NIEKTORYCH KRAJINACH EUROPSKEJ UNIE NEPATRIi TENTO SPOTREBIC DO OBLASTI POSOBNQSTI
VNUTROSTATNYCH ZAKONOV PODLA SMERNICE O LIKVIDACII ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
ZARIADENI A PRETO PO UKONCENI JEHO ZIVOTNOSTI NEMUSIi BYT ODOVZDANY V ZBERNOM STREDISKU.
Tento spotrebié spifia poziadavky smernice 2002/96/ES.

Symbol preskrinutej nddoby na odpad nachadzajuci sa na spotrebici indikuje, Ze so spotrebic¢om sa Q
po ukonceni jeho Zivotnosti nesmie zaobchadzat ako s komunalnym odpadom, ale musi sa odovzdat \ — l_l

v $pecialnom zbernom stredisku alebo sa musi odovzdat v predajni pri kiipe nového rovnocenného
spotrebica.

Za odovzdanie spotrebica, po ukonéeni jeho Zivotnosti, v Specialnom stredisku zodpoveda pouzivatel.

V pripade nedodrzania tychto predpisov sa bude uplatriovat postih podfa platnych zékonov o likvidacii odpadov.
Spravny separovany zber a likvidacia spotrebica, ako aj recyklacia druhotnych surovin a likvidacia odpadov v sulade
s predpismi na ochranu zZivotného prostredia prispievaju k zamedzeniu moznych negativnych dopadov na Zivotné

prostredie a zdravie obyvatelstva a napomahaju recyklacii materialov, z ktorych bol spotrebi¢ vyrobeny.

Podrobnejsie informacie o dostupnych zbernych strediskdch dostanete v miestnych sluzbach na likvidaciu odpadov
alebo v predajni, kde ste spotrebi¢ kupili.

Vyrobcovia a dovozcovia su zodpovedni za recyklaciu, manipuléciu a likvidaciu spotrebi¢ov v sulade s predpismi o
ochrane Zivotného prostredia, a to priamo, ako aj Ui¢astou v kolektivnom systéme likvidacie odpadov.
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Descrierea si utilizarea

Produsul cumparat de dv. e un ventilator centrifugal industrial care se poate monta pe acoperis, pentru evacuare
radiala libera (RF) sau verticale (RFV) sau in conducta de aerisire.

Siguranta

Atentie:
acest simbol indica masuri de precautie necesare pentru

a evita producerea de pagube utilizatorului

Nu utilizati acest produs in scopuri diferite de cele prezentate in acest manual.

Dupa ce ati despachetat produsul, verificati integritatea acestuia; daca aveti dubii, adresati-va imediat unui dealer
autorizat Vortice. Nu lasati elementele ambalajului la indeména copiilor sau a persoanelor cu handicap.

Daca hotarati sa eliminati definitiv aparatul, stingeti-I si deconectati-l de la reteaua electrica.

Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse si fara
experientd sau cunostinte, daca nu sunt supravegheate sau instruite in legatura cu folosirea aparatului, de céatre o
persoana care raspunde de siguranta lor

Nu utilizati aparatul in medii ce contin substante explozive si inflamabile sau pentru evacuarea substantelor acide
sau corozive.

Daca aparatul este montat la o indltime mai mica de 2,5 metri de la podea, e obligatorie protejarea suplimentard a
partilor in miscare cu ajutorul cadrului cu retea de protectie si cu un oblon actionat de gravitatie (fig. 6).

Curatarea interiorului aparatului trebuie sa fie efectuata doar de catre personal calificat .

Pentru toate modelele nivelul de intensitate sonora pe scala A la 3 s& NU depaseste 70 dB(A).

Masuri de precautie:
acest simbol indica masuri de precautie necesare pentru

a evita defectarea produsului

Nu aduceti nici un fel de modificare produsului.

Instalarea aparatului trebuie sa fie efectuata de catre personal calificat din punct de vedere profesional.

Verificati vizual, periodic, integritatea aparatului. in cazul unor imperfectiuni, nu utilizati aparatul si contactati imediat
un Centru de Asistenta Vortice autorizat.

Instalatia electrica la care e conectat produsul trebuie sa fie conforma cu normele in vigoare.

Aparatul trebuie sa fie racordat corect la o instalatie de legare la paméant care sa functioneze perfect, asa cum e
prevazut de normele in vigoare privind siguranta electrica. in caz c& aveti dubii, solicitati un control am&nuntit din
partea unei persoane calificate profesional.

Conectati produsul la reteaua de alimentare/priza electricd doar daca puterea instalatiei/prizei este adecvata pentru
puterea sa maxima. In caz contrar, adresati-v& imediat personalului calificat din punct de vedere profesional.
Pentru instalare trebuie sa fie prevazut un intrerupator omnipolar magnetotermic cu o distantd de deschidere a
contactelor de cel putin 3 mm.

Fluxul de aer sau de fum ce urmeaza a fi evacuat trebuie sa fie curat (adica fara elemente grase, funingine, agenti
chimici si corozivi sau amestecuri explozive si inflamabile).

Nu acoperiti si nu astupati gurile de evacuare ale aparatului.

Daca aparatul cade sau primeste lovituri puternice, rugati sa fie verificat imediat de un dealer autorizat Vortice.

in cazul unei function&ri defectuoase si/sau a unei defectdri a aparatului, adresati-va imediat unui Centru de
Asistenta autorizat Vortice si cereti, pentru eventualele reparatii, folosirea pieselor de schimb Vortice originale.
Ventilatorul, ca toate masginile in miscare, poate produce vibratii. Pentru a evita ca acestea sa se transmita structurii
cladirii, aplicati rondelele izolatoare 1), o piulitd hexagonald 2), ancorajul 3) si un mansgon izolator 4) (fig. ).

in cazul in care se utilizeaza regulatoare de viteza cu invertor, aveti grija s& conectati ventilatorul in mod corect, in
functie de faptul ca se foloseste un invertor la 230V (conexiune la curent monofazat) sau la 400V (conexiune la
curent trifazat).

Parametrii electrici ai retelei trebuie sa corespunda cu cei de pe placuta A (fig.1).
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Aplicatii tipice si instalarea

Fig. 1+ 10

Conexiunile electrice

Fig. 11 + 14

intretinerea / Curiatarea

Fig. 15 + 16

Emisii sonore

MODEL EMISII SONORE
Lp dB(A)*
RF- EU M10 4P 35,8
RF- EU M15 4P 28,3
RF- EU M20 4P 34,1
RF- EU M30 4P 43,6
RF- EU M50 4P 39,7
RF- EU M70 4P 47,2
RF- EU T10 4P 30,5
RF- EU T15 4P 37,7
RF- EU T20 4P 36,6
RF- EU T30 4P 38,7
RF- EU T50 4P 50,3
RF- EU T70 4P 49,1
RF- EU T70 6P 43,8
RF- EU T100 4P 58,3
RF- EU T100 6P 46,9
RF- EU T100 8P 43,5
RF- EU T150 6P 46,1

* Presiune sonora calculata la 3 m, cu produ-
sul care functioneaza la viteza maxima.
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Informatie importanta privind eliminarea in mod compatibil
cu mediul inconjurator

iN UNELE TARI DIN UNIUNEA EUROPEANA ACEST PRODUS NU INTRA iN DOMENIUL DE APLICARE AL LEGII
NATIONALE DE RECEPTARE A DIRECTIVEI RAEE SI, PRIN URMARE, iN ACESTEA NU E iN VIGOARE OBLIGATIA
DE RECICLARE LA TERMINAREA DURATEI DE VIATA.

Acest produs e conform cu Directiva EU2002/96/EC.

Simbolul pubelei barate de pe aparat indica faptul ca produsul, la terminarea vietii utile, trebuie sa fie tratat

in mod separat fata de deseurile menajere si trebuie predat la un centru de colectare pentru reciclarea “uléf'
aparatelor electrice si electronice sau trebuie predat vanzatorului cand se cumpara un aparat nou \ V4 l_'
echivalent.

Utilizatorul e responsabil de predarea aparatului, la terminarea duratei de viata utild, catre structurile \1_6
corespunzatoare de colectare, sub pedeapsa sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare privind deseurile.

Colectarea diferentiata corespunzatoare, pentru trimiterea ulterioard a aparatului casat spre a fi reciclat, tratat si eliminat in
mod compatibil cu mediul inconjurator, contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului si asupra sanatatii
persoanelor si favorizeaza reciclarea materialelor din care e fabricat produsul.

Pentru informatii mai detaliate privind sistemele de colectare disponibile, adresati-va serviciului local de eliminare a deseurilor
sau magazinului in care a fost cumparat produsul.

Producatorii si importatorii isi indeplinesc obligatiile privind reciclarea, tratarea si eliminarea in mod compatibil cu
mediul Tnconjurator fie direct, fie prin participarea la un sistem colectiv.
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HRVATSKI

Opis i primjena

Uredaj koiji ste kupili je industrijski centrifugalni krovni ventilator za slobodno radijalno izvlaéenje zraka (RF) ili vertikala
(RFV) ili izvlagenje zraka u ventilacijsku cijev.

Sigurnost

Paznja:
A ovaj simbol nazna€uje predostroznosti za izbjegavanje ozljeda korisnicima

Ovaj uredaj se ne smije koristiti u svrhe drugacije od onih navedenih u ovom priru¢niku.

Nakon $to ste uredaj izvadili iz omota, provjerite njegovu besprijekornost: u slu¢aju bilo kakve sumnje, odmah se
obratite ovlaStenom preprodavacu "Vortice".

Odlucite li definitivno ukloniti uredaj, iskljucite ga i iskopéajte iz elektricne mreze.

Ovaj uredaj nije prikladan za uporabu od strane osoba (uklju¢ujuéi djecu) sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, odnosno bez iskustva i znanja, osim ako ih ne nadzire ili prethodno ne uputi u njegovu
uporabu osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se uvjerili da se ne igraju s uredajem.
Nemojte koristiti ovaj uredaj u eksplozivnoj okolini, kao ni za izvlacenje kiselih ili nagrizajuéih tvari.

Ako uredaj postavljate na visini manjoj od 2,5 metra od poda, morate obavezno dodatno zastititi okretne dijelove
odgovarajucim zastitnim reSetkama za ispusnu i za usisnu stranu (slika 6).

Ciscenje unutrasnjosti uredaja smije obaviti jedino strucno osposobljeno osoblje

Kod sve modela zvueéni pritisak u skali A na 3 m NE prelazi 70 dB(A).

Upozorenje:
@ ovaj simbol naznaéuje predostroZznosti za izbjegavanje Steta na proizvodu

Zabranjeno je vrsiti bilo kakve preinake na uredaju.

Postavljanje uredaja, kao i njegovo unutradnje odrzavanje mora izvrsiti strucno osposobljeno osoblje.

S vremena na vrijeme vizualno provjerite besprijekornost uredaja. U slucaju nedostataka, nemojte upotrebljavati
uredaj vec se odmah obratite Centru Servisne sluzbe tvrtke "Vortice".

Elektricna instalacija na koju se uredjaj prikljucuje mora biti u skladu s propisima na snazi.

Uredaj treba ispravno spoijiti na instalaciju s uzemljenjem, u skladu s propisima na snazi o sigurnosti elektricnih
prikljucaka. U slucaju bilo kakve sumnje, zatraziti od strucnog osoblja vrSenje pomne provjere.

Spojite uredaj na mrezni prikljucak/elektricnu uticnicu samo ako je domet instalacije/uticnice primjeren njegovoj
maksimalnoj snazi. U suprotnom, odmah se obratite struéno osposobljenom osoblju.

Za postavljanje je potreban magnetotermicki viSepolni prekidac s razmakom otvora kontakata jednakim ili vecim od
3 mm.

Dotok zraka ili para koje se sprovodi u uredaj treba biti Cist (ij. bez masnoéa, ¢ade, kemijskih i korozivnih ¢imbenika
ili eksplozivnih i zapaljivih mjeSavina).

Nemojte pokrivati ni zaprijeéavati reSetke na uredaju.

Ako uredaj padne ili zadobije jake udarce neka ga ovlasteni preprodavac "Vortice" odmah pregleda.

U slucaju loSeg rada i/ili kvara, obratite se odmah ovlaStenom preprodavacu "Vortice" i zatraZite, pri eventualnom
popravku, uporabu originalnih dijelova "Vortice".

Ventilator, kao i svi strojevi u pokretu, moze stvarati vibracije. Kako bi se izbjeglo njihovo prenoSenje na konstrukciju
zgrade, stavite izolacijske podloSke 1), Sestostranu maticu 2), uévrSéenje 3) i izolacijski naglavak 4) (sl. 7).

U slu€aju da se koriste podeSivaci brzine s pretvaraem, obratite pozornost na pravilno priklju€ivanje ventilatora
ovisno o tome koristi li se pretvara¢ na 230V (jednofazni priklju¢ak) ili na 400V (trofazni priklju¢ak).

Elektriéni podaci mreze moraju odgovarati onima na plogici A (SI.1).
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Uobicajena primjena i postavljanje

SIL1+10

Elektricni prikljucci

SlL.11 +14

vswv s

Odrzavanije / CiSéenje

Sl. 15 + 16
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Vazna obavijest o okoliSu prihvatljivom rashodovanju

U POJEDINIM ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE, NA OVAJ PROIZVOD SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O USVAJANJU
DIREKTIVE O ELEKTRICNOM | ELEKTRONICKOM OTPADU, STOGA U NJIMA NE POSTOJI OBAVEZA ODVOJENOG
SAKUPLJANJA NA KRAJU RADNOG VIJEKA PROIZVODA.

Ovaj proizvod je u skladu s direktivom EU 2002/96/EZ..

Simbol prekrizenog koSa za smecée otisnut na uredaju oznacava da proizvod treba - na kraju njegovog
radnog viieka, buduéi da se s njim mora postupati odvojeno od otpada iz ku¢anstva - odnijeti centru za ‘Q
odvojeno sakupljanje elektrinih i elektroni¢kin aparata ili ga predati preprodavacu u trenutku kupnje novog V4
istovrijednog uredaja. \

Korisnik je odgovoran za predaju aparata na kraju radnog vijeka odgovarajué¢im ustanovama za sakupljanje \1_6
otpada, pod prijetnjom kaznenih mjera predvidenih zakonom o sakupljanju otpada na snhazi.

Odvojenim sakupljanjem otpada omogucuje se naknadno okolisu prihvatljivo recikliranje, obrada i zbrinjavanje rashodovanog
aparata, pridonosi izbjegavanju moguéih negativnih u¢inaka po okoli§ i po zdravlje te pospjesuje recikliranje materijala od kojih
je proizvod nacinjen.

Za podrobniie obavijesti o raspoloZivim sustavima sakupljanja obratite se lokalnoj sluzbi za zbrinjavanje otpada ili
prodavaonici u kojoj ste proizvod kupili.

Proizvodadi i uvoznici pokoravaju se vlastitoj odgovornosti za okoliSu prihvatljivo recikliranje, obradu i zbrinjavanje
otpada, kako izravno tako i u€eS¢em u sustavu zajednice.
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Opis in uporaba

Izdelek, ki ste ga kupili, je centrifugalni industrijski streSni ventilator za odsesavanje na prosto (RF) ali navpi¢no (RFV)
ali v prezraCevalni vod.

Varnost

Pozor:
A ta simbol pomeni previdnost za uporabnika da ne pride do povzroétve Skode

Izdelek ni primeren za druga¢no uporabo od tiste, ki je navedena v tem priro€niku.

+ Ko vzamete izdelek iz embalaze, se prepri¢ajte, da ni poSkodovan: v primeru dvomov se obrnite na servisni center
Vortice. Kosov embalaze ne puscajte na dosegu otrok ali oseb s posebnimi potrebami.

+ Ko se odlocite, da naprave ne boste ve¢ uporabljali, jo ugasnite s stikalom in odklopite od elektricnega omrezja.

+ Aparat ni primeren za osebe z zmanjSanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi (vkljuéno z otroci)

oziroma osebe brez ustreznih izkus$enj in znanja, razen pod nadzorom ali po predhodnih napotkih s strani osebe,

odgovorne za njihovo varnost. Otroke je treba imeti pod nadzorom, da se z napravo ne igrajo.

Ne uporabljajte ga v okoljih z eksplozivno atmosfero oziroma za odsesavanje kislih ali korozivnih snovi.

- Ce bo naprava montirana na vi§ini manji od 2,5 metra od tal, je treba obvezno dodatno za¢ititi gibljive dele z
ustreznimi varovalnimi reSetkami (slika 6).

- Cis&enje notranjosti izdelka lahko opravlja izkljuéno strokovno usposobljeno osebje.

Pri vsi modelih A-ponderirana raven zvo€nega tlaka na razdalji 3 m NE presega 70 dB(A).

Opozorilo:
ta simbol pomeni, da je pri izdelku potrebna previdnost, da se ga ne poskoduje

+ Na napravi ne opravljajte nikakrsnih sprememb.

Vgradnjo naprave mora izvesti strokovno usposobljeno osebje.

+ Redno pregledujte napravo in preverjajte njeno brezhibnost. V primeru nepravilnosti ne uporabljajte naprave in
nemudoma stopite v stik s servisnim centrom Vortice.

Elektricna napeljava, na katero se izdelek prikljuci, mora biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi.

+ Aparat mora biti pravilno priklju¢en na ucinkovit ozemljitveni prikljuek v skladu z veljavno zakonodajo o varnosti
elektriénih naprav. V primeru dvomov zahtevajte, da kvalificiran strokovnjak opravi natanéno kontrolo napeljave.
Napravo priklju€ite na elektricno omrezje/elektricno vticnico le, e zmogljivost napeljave/vtiCnice ustreza najved;i
moci naprave. V nasprotnem primeru se nemudoma obrnite na strokovno usposobljeno osebje.

Ob vgradniji je treba predvideti ve€polno magnetotermiéno stikalo z razdaljo med kontakti, ki naj bo enaka ali vecja
od 3 mm.

Tok zraka ali dimnih plinov, ki ga usmerja, naj bo €ist (torej brez mastnih primesi, saj, kemi€nih ali korozivnih snovi
oziroma eksplozivnih ali vnetljivih meSanic).

Ne pokrivajte in ne prekrivajte reSetk na napravi.

V primeru padca ali mo¢nega udarca v napravo, jo takoj odnesite na kontrolo v pooblas¢eni servisni center Vortice.
V primeru slabega delovanja ali okvare izklopite napravo s stikalom. Nemudoma se obrnite na pooblas&eni servisni
center Vortice in v primeru popravila zahtevajte vgradnjo originalnih nadomestnih delov Vortice.

Ventilator lahko, tako kot vsi gibljivi stroji, povzro¢i nastanek vibracij. Za prepreCitev prenosa tresljajev na zgradbo
uporabite izolacijske podlozke 1), Sestrobo matico 2), sidrni kos 3) in izolacijsko obojko 4) (slika 7).

V primeru uporabe hitrostnih regulatorjev z inverterjem pazite na to, da je ventilator pravilno prikljuéen glede na to,
ali uporabljate inverter za 230 V (enofazna prikljuCitev) ali za 400 V (trofazni prikljucek).

Podatki elektricnega omrezja morajo biti skladni s tistimi, ki so navedeni na tablici A (fig.1).
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Tipi¢na uporaba in Namestitev

Slika. 1 + 10

Elektricne povezave

Slika. 11 - 14

vEw v

Vzdrzevanije / CiSCenje

Slika. 15 + 16
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SLOVENSCINA

Pomembno opozorilo glede okolju prijazneqga odlaganja odpadkov

V NEKATERIH DRZAVAH EVROPSKE UNIJE ZA TA IZDELEK NE VELJA NACIONALNI ZAKON, KI V PRAVNI
RED DRZAVE PRENASA DOLOCBE DIREKTIVE OEEO IN ZATOREJ TAM LOCENO ZBIRANJE SESTAVNIH
DELOV PO KONCU ZIVLJENJSKE DOBE NAPRAVE NI POTREBNO.

Izdelek je v skladu z direktivo EU 2002/96/ES.

Znak prec€rtanega smetnjaka na aparatu pomeni, da je aparat ob koncu njegove zivljenjske dobe treba %
obravnavati lo€eno od gospodinjskih odpadkov, da ga je treba predati v center za lo€eno zbiranje

odpadnih elektriénih in elektronskih naprav ali pa izro€iti prodajalcu ob trenutku nakupa nove \ '=IJ
istovrstne naprave.

Za predajo izdelka ob koncu njegove Zivljenjske dobe ustrezni organizaciji za sprejem odpadkov je \1—6
odgovoren uporabnik, v primeru neupostevanja predvideva veljavna zakonodaja placilo globe.

Ustrezno lo¢eno zbiranje z namenom kasnejSe okoljevarstveno primerne obdelave, odlaganja in recikliranja aparata
prispeva k preprecitvi morebitnih negativnih vplivov na okolje in na ¢lovekovo zdravje in pripomore k recikliranju snovi,
iz katerih je aparat izdelan.

PodrobnejSe podatke o obstoje€ih sistemih lo¢enega zbiranja odpadkov lahko dobite pri krajevni organizaciji za
odlaganje odpadkov ali v trgovini, kjer ste aparat kupili.

Proizvajalci in uvozniki svojo odgovornost za recikliranje, obdelavo in okolju primerno odlaganje izvrSujejo bodisi
neposredno ali pa s svojim sodelovanjem v kolektivnem sistemu.
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TURKGE

Tanimlama ve kullanim

Satin almis oldugunuz trln, serbest radyal (RF) ya dikey (RFV) ya da havalandirma kanalinda ¢ikisli bir endustriyel
santrif(j tavan vantilatéridar.

Guvenlik

Dikkat:

A bu sembol kullanycyya doniik yaralanmalardan korunmak

icin gerekli uyarylary ifade etmektedir

» Bu Urdnd, bu kitapgikta belirtilen amacin disinda bir nedenle kullanmayiniz.

« Uriinii ambalajindan ¢ikariniz ve hasar gérmemis oldugundan emin olunuz: eger bir kuskunuz varsa hemen
profesyonel bakimdan kalifiye olan birisi veya yetkili bir Vortice Teknik Destek Servisi ile temasa geginiz.

» Eger cihazi kesin olarak bir daha kullanmamaya karar verirseniz, cihazi kapatiniz ve ana elektrik sebekesi ile olan
baglantisini kesiniz.

* Bu cihaz, dogru kullanimi saglayacak sorumlu bir kisinin denetimi veya bilgilendirmesi olmaksizin fiziksel, hissi
veya akli yetersizlige sahip veya bilgi ve deneyim eksikligi olan kisilerce (gocuklar da dahil) kullaniimak Uzere
tasarlanmamistir.

» Cihazi patlayici maddelerin yaninda veya paslandirici veya asitli sollisyonlarin bulundugu ortamlarda
kullanmayiniz.

» Eger cihaz zeminden yulkseligi 2,5 metreyi gegmeyen bir yere monte edilecekse, kaza-Onleyici parmaklikli ve
panjurlu uygun bir muhafaza ile hareketli aksamlar korumaya alinmasi zorunludur (sek. 6)

+ Uriin i¢ kismi sadece kalifiye birisi tarafindan temizlenmelidir.

« Tim modeller igin ses basing seviyesi 3 m'de A dlgeginde, 70 db degerini ASMAZ.

@ Onlemler:

bu sembol iirline herhangi bir zarar ermemek igin gerekli
onlemleri ifade etmektedir

* Cihazin uzerinde herhangi bir degisiklik yapmayiniz.

» Cihazin kurulum iglemi mesleki olarak kalifiye birisi tarafindan yerine getiriimelidir.

+ Cihazin hasar gériip gérmedigini diizenli olarak kontrol edin. Uriiniin hasar gérmesi ya da hatali calismasi
durumunda, cihazi kapatiniz ve derhal bir yetkili Vortice saticisi ile temasa geginiz

+ Uriiniin takildig! elektrik tesisati, mevcut standartlara uygun olmalidir.

» Cihazin elektrik sistemine baglantisi, yurarlukteki ilgili norm ve standartlara uygun olarak dogru bir sekilde
yapiimalidir ve etkili bir topraklama baglantisi saglanmalidir. Stphe ettiginiz bir durumda, gerekli kontrol ve bakimi
profesyonel agidan kalifiye bir kisiye yaptiriniz.

» Cihaza baglanacak olan elektrik gi¢ kaynagi, urln igin gerek duyulan maksimum elektrik guiciini verebilecek
dizeyde olmalidir. Eger bu gergeklesmez ise, gerekli islemin yapilmasi icin profesyonel agidan kalifiye birisi ile
temasa geginiz.

» Kurulum igin, kontaklari arasindaki agik mesafesi 3 mm'ye esit veya daha fazla olan ¢ift kutuplu bir manyeto-termik
sivi¢ kullanilmasi gereklidir.

» Nakledilecek hava ya da duman akigi temizlenmelidir. (yani, yagli maddelerden, kurum, kimyasal ve korosif etken
maddelerden ya da gesitli patlayici ve tutusabilir maddelerden).

» Cihazin i1zgaralarini kapatmayiniz veya engellemeyiniz.

» Cihazin digmesi veya buyuk bir darbe almasi durumunda, derhal yetkili bir Vortice saticisi tarafindan kontrol
edilmesini saglayiniz.

» Koétl calisma vel/veya cihazin bozuk olmasi durumunda, derhal yetkili bir Vortice saticisiyla temasa geginiz ve
cihazin tamiri igin orijinal Vortice yedek parcalarinin kullaniimasini talep ediniz.

» Vantilatér, hareket halindeki tUm makinalar gibi, titresim yapabilir. Titresimlerin bina yapisina yayilmamalari igin,
yalitkan rondelalar kullaniniz 1), altigen somun 2), ankraj 3), ve bir yalitkan manson 4) (sekil 7).

* Ceuviricili regulatorler kullanmaniz durumunda vantilatért, 230V (tek fazli baglanti) veya 400V (¢ fazli baglanti)
olmak Uzere kullandiginiz geviricinin giiciine gére dogru bir sekilde baglamaya dikkat ediniz.

+ Sebekenin elektrik verileri ile A plakasinda belirtilenler uyumlu olmalidir (sek.1).

51



TURKGE

Tipik uygulamalar ve kurulum

sek. 1+ 10

Elektrik baglantilan

sek. 11 + 14

Bakim / temizlik

sek. 15 + 16
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MNepivpaen kai Ao

To TTpoidv TTou ayopdoaTe €ival £VOG PUYOKEVTPIKOG AVEUIOTAPOG OPOPRG BIoUNXavIKoU TUTTOU yia eAEUBEPN aKTIVIKA
eCaywyn (RF), A k&dBetn (RFV) | o€ agpaywyo.

Aoc@dAsia

Npogoxn:
TO GUHBOAO AUTO UTTOSEIKVUEI TIPOPUAGEEIS
YIa TNV AITOQUYH ATUXNHATWY

® Mn XPNOIYOTIOIEITE TO TTPOIOV QUTO YIA BIAPOPETIKO OKOTTO ATTO AUTOV TTOU AVOQEPETAI OTO TTAPOV EYXEIPIDIO.

e MeTd TNV 0Qaipeon Tou TTPOIOGVTIOG OTTO T CUCKEUOoia Tou, €AEyETE TNV OKEPQIOTNTA TOU: O€ TIEPITITWON
au@IBoAIwyY, atreuBuvBeite apéowg ae €vav eCEIDIKEUPEVO TEXVIKO | Ot €va €EoUTIOdOTNUEVO KEVTPO TEXVIKIG
utrooTpigng Tng Vortice.

e [1plv ATTOPPIYETE TN OUCKEUN, OTTEVEPYOTTOINOTE TO OIAKOTITH KOl OTTOOUVOECTE Tl CUOKEUN OTTO TO NAEKTPIKO
dikTUO.

e H mrapouca ocuokeuny dev TTPETTEl va Bewpeital KATAAANAN yia xprion atmé aropa (Kol TToudId) PE PEIWPEVEG
OWMATIKEG, aIoONTAPIEG KA DIAVONTIKES IKAVOTNTEG N XWPIG ETTAPKNA EUTTEIPIA KAI YVWOEIG, EKTOG €AV ETTITNPOUVTAI
r EKTTaIdEUOVTAI OTN XPNON TNG CUCKEUNG aTTé dTtopuo uTreUBuvo yia TNV ao@AAEId Toug.

e H ouokeur) dev TTpETTel va XpnoldoTroleital o€ ekpAgiuo TTePIBAAAOV 1] yia Tnv atmaywyr 6givwv i SIaBPWTIKWV
ouCIWV

e Edv n ouokeuny TomoBeTnBei o UWog HIKPOTEPO Twv 2,5 PETPWY aTTO TO OATTEDO, TTPETTEI VO XPNOIMOTTIOI0UVTal
UTTOXPEWTIKA TO CUUTTANPWHATIKA TTPOCTATEUTIKA TWV KIVOUUEVWY €EAPTNUATWY PE TIG €I0IKEG TTPOOTATEUTIKEG
oxAapeg otV (€IK. 6).

e O kaBapIoP6G TOu €0WTEPIKOU TNG OUCKEUNG TTPETTEI VA EKTEAEITAI ATTOKAEIOTIKA Kal HOVO ATTO €CEIDIKEUPEVO
TTPOCWTTIKOG.

e H oT148un nxnTIKNG TTieong ota 3 m Mia kAipgaka yia 0Aa Ta yovtéAa dev utrepPaivel Ta 70 dB (A).

TO OUBOAO QUTO UTTOSEIKVUEI TIPOQUAAEEIG

@ Nposidomoinon:
YIO TNV aTTOo@UYR TTPORANMATWY OTO TTPOIOV

e Mnv KAVETE Kauia TPOTTOTTOINCON OTO TTPOIOV.

® H gykaTGOTOON TNG OUCKEUNG TTPETTEI VA Yivel AT EEIDIKEUUEVO ETTAYYEAUATIKO TIPOCWTTIKO.

o EAEyxeTE TTEPIOBIKA TNV KATACTACH TNG CUOKEUNG. Z€ TTEPITITWOTN DUCAEITOUPYIAG, YN XPNOIUOTTOIEITE TN OUCKEUN.
ATTeuBuvOEeiTE apéowg o€ éva eE0UCIOdOTNUEVO KEVTPO TEXVIKAG UTTOGTAPIENG Tng Vortice.

* H ouokeun TTPETTEl va CUVOEETAI CWOTA JE NAEKTPIKA EyKATAOTACON BACEI TOU 1I0XUOVTOG KAVOVIOUOU TTOU.

e H cuokeur) TTpETTel va OUVOELETAl CWOTA PE ATTOTEAECHATIKA €YKATAOTOON Yeiwong, OTTwWG TTPORAETTETAI ATTO TOUG
I0XUOVTEG KAVOVIOPOUG NAEKTPIKAG aOQAAEIag. e TTEPITITWON AUPIBOAIWY, NTOTE VO EKTEAEOTEI TTPOTEKTIKOG
EAeyX0G aTTO €EEIDIKEUUEVO TTPOCWTTIKO.

® JuvdEoTe TO TTPOIGV OTO diKTUO TPOYOdOTiag/TTPifa POVO €AV N TTAPOXN TNG £YKATACTAONG €ival KATAAANAN yia Tn
MEYIOTN 10XU TOU. Z€ QvTIBETN TTEPITITWAOT, ATTEUBUVOEITE aPEoWG OE ECEIDIKEUPEVO TTPOCWTTIKO.

e [Na Tnv eykatdoTaon TIPETTEl va TIPORAETTETAI TTOAUTTOAIKOG BIOKOTITNG PE OaTTOOTACN AVOiyUOTOG METAEU Twv
ETTAQWYV ion A peyaAutepn atmdé 3 mm.

e H pon Tou aépa ) Twv KATTVagPiwV yia atraywyn TTPETTEl va gival kaBapr| (dnAadr xwpig AITapd aToixeia, alBdAn,
XNMIKEG 1 DIABPWTIKEG OUTIEG ] EKPNKTIKA KAl EUPAEKTA PiypaTa).

® Mnv KAAUTITETE KAl PN @PACCETE TIG YPINIEG TNG OUCKEUNG.

e Y& TEPITITWON TITWONG TNG OUCKEUAG 1 IO0XUPWY XTUTTNUGTWY, oTTeubuvBeite apéowg yia éAeyxo ot €va
€€0UOI000TNUEVO KEVTPO TEXVIKAG UTTOOTAPIENG TNG Vortice.

e Y& TepITITWON E0@QaAPEVNG Acimoupyiag f/kal BAABNG TNG CUCKEUNG, atTeuBuvOEeiTe auéowg o€ éva E0UTI0d0TNUEVO
KEVTPO TEXVIKNG UTTOOTAPIENG TNG Vortice Kal, Og TTEPITITWON ETTIOKEUNG, {NTNHOTE yVACIa avTaAAakTIkG Tng Vortice.

e H povada ptropei va TTapayel dovhoElG. va aTToTpEWEl DOVROEIG OTTO TO va YETadidovTal, gival avaykaio va BEael TIg
podEAeG 1), e€dywvo TTagIuadl 2), aykupoBoOAio 3), HOVWTIKO XITWVIO 4) (EIK. 7)

e 3TNV TEPITITWON XPAONGS PUBMIOTWY TaxXUTNTag PE inverter, dWOTE TTPOCOXN WOTE VO OUVOECETE TO BEVTIAATEP
OwaoTa avaioya pe 1o av Xpnoidotroieital évav inverter 230V (povogaoikr) ouvdeon) R 400V (Tpipaaikr) oluvdeon).

e Ta NAEKTPIKA XOPAKTNPIOTIKA TOU JIKTUOU TTPETTEI VO AVTIOTOIXOUV HE ekeiva Tng Tivakidag A (fig.1).
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EAAHNIKA

2uvnosic epappovég kal EykardoTtaon
ek. 1 +10

HAekTpIKEG OUVOEDEIG
ek. 11 = 14

2uvTipnon/kabapiocuog
ek 15+ 16
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EAAHNIKA

2NUAVTIKEC TTANPOPOPIEC VIA @IAIKA TTPOC TO TTEPIBAAAOV ATTOPPI

IE OPIZIMENEZ XQPEX THX EYPQIMAIKHZ 'ENQIHZ, TO MPOION AYTO AEN EMITINTElI £TO MEA1O
E®APMOIHZ THZ EONIKHZ NOMOGEZXIAZ INA META®OPA THZ OAHI'MAZ RAEE KAIl, KATA ZYNEIEIA,
AEN YMAPXEI YIIOXP'EQZH AIA®OPOIMOIHMENHZ ZYAAOIHZ XTO TEAOZ THZ AIAPKEIAZ ZQ'HZ TOY.

To TTpoidv autd cuppop@wveTal Pe Tnv odnyia 2002/96/EK 1ng EE.

To oUpBoro diaypappévou KABOU OTn OUOKEUN UTTOOEIKVUEI OTI TO TTPOIOV, 0TO TEAOG TNG WPENIUNG @
dI1dpKeIag CWAG TOu, TIPETTEI VA TTOPODIOETAI O€ Eva KEVTPO BIOQOPOTIOINUEVNG TUANOYAG NAEKTPIKWV —
KO NAEKTPOVIKWV CUCKEUWV | OTOV TTPOPNBEUTA KaTd TNV ayopd HIog vEAg TTAPONOIaG CUOKEUNG, \ l-'
woTe va uttoPAnBei og EexwplioTA eTeCepyaaia aTmd Ta OIKIOKA atroBAnTa.

O xpnoTng eival utreUBuvog yia Tnv TTapddoon TNG CUOKEUNG, 0T TEAOG TG didpkeiag (WG TNG, OTA \1_6
€IBIKA KEVTPA OUANOYAG, BIaPOPETIKA €TTIBAANOVTAI O KUPWOEIG TToU TTPOoPAETTOVTAl aTTd TNV IoXUouca vouoBeaia
OXETIKA e Ta ammoBAnTa

H katdAAnAn diagpopoTtroinuévn guAAoyr] Kal TTapddoan TNG CUCKEUNG YIa avakUKAwWGN, eTTeEepyaaia Kal QIAIKA TTPOG
TO TTEPIBAANOV atrdppIPn CUPPBAAAEI 0TV ATTOQUYNA TTIBAVWYVY APVNTIKWY ETTITITWOELWY YIa To TTEPIBGAAOV Kal TNV
uyEia, KabBwg Kai oTnV avakKUKAWGN Twv UAIKWV aTTd T OTToia OTTOTEAEITAI TO TTPOIOV.

MNa Tep1oadTEPES TTANPOPOPIEG OXETIKA e Ta diaBEaiya ouaThpaTa CUANOYAG, aTTeuBuvBEiTE OTNV TOTTIKA UTINPETia
QTTOKOMIBNG ATTORANTWY ] GTO KATAGTNHA ayopds TNG GUOKEUNG.

O1 KOTOOKEUAOTEG KAl Ol EI0AYWYEIC EKTTANPWVOUV TIG UTTOXPEWOEIG TOUG OXETIKA MPE TNV aAVAKUKAwGON, ThV
emmeEepyaoia Kal TN QIAIKA TTpog To TTEPIBAAAOV ATTOPPIYN EITE HEPHOVWUEVA EITE CUUMPETEXOVTAG OE €va OUAAOYIKO
oloTnua.
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PYCCKUA

OnucaHue nsgenua n cnocob ero npumeHeHus

MpuobpeTeHHOe Bamu M3penue npeacTaBnAeT COO60M KPbIWHbIA MPOMbILAEHHbIA LEHTPOOEXHbBIN BEHTUNATOP
AnAa csobogHOro pagmanbHoro Bbibpoca 3arpAsHeHHoro Bosgyxa (RF) wnu BepTtukaneHbin (RFV) wnnu ero
yaaneHna Yyepes BEHTUNALMOHHBIA BO34YX0BOL,.

MpaBuna TexHUuKu 6e3onacHoOCTU

OcTopoXKHO:

A 9TOT CMMBOJ1 O3Ha4YaeT Mepbl NPefOCTOPOXXHOCTU, HeobxoauMble AnA

6e3onacHOCTH nosib3oBaTesiAa

* He ncnonb3ynte nsgenue B UeNAx, OTNYHbIX OT NPeAyCMOTPEHHbIX HACTOALLMM PyKOBOACTBOM.

¢ [locne pacnakoBku nsgenvA ybeantecb B ero LenocT U COXPaHHOCTW; B Criy4ae COMHEHU obpaliantecb K
KBanMnumMpoBaHHOMY CNeuManucTy UM B aBTOPU30BaHHbIN CEPBUCHBIN LEHTP koMnaHum Vortice.

* B cnyyvae npuHATMA peleHna o6 oKoHYaTerlbHOM MpeKpaleHnA MCnonb30oBaHMA nNpubopa BbIKIYMTE ero u
OTCOEAMHUTE OT CETU 3MEKTPONUTaHNA.

e [laHHOE u3pgenue He npegHasHa4YeHo ANA JKcrnjyatauum nuuamm (BKYaa [eTer) C OrpaHUuYeHHbIMU
PUINYECKUMWN, CEHCOPHBIMA UININ YMCTBEHHBIMW BO3MOXHOCTAMU MU HE MMEIOWUMN HEOBXOAMMOro onbiTa U
3HaHWI 3a UCKMKOYEHMEM TeX Cly4aeB, KOrga OHWM HaXOAATCA Mo NPUCMOTPOM MNWU MOMYYUnM Hagnekawme
yKasaHuA no aKcnayaTtaumm OT nvua, OTBETCTBEHHOMO 3a Mx 6€30NacHoCTb.

¢ He ucnonb3ynte nsgenve B NoMeLEHMAX C B3PbIBOOMACHOW M OrHEOMacHoOM aTMOoCctepon nnu AnA BbITAXKK
BO34yxa, COAep>Kallero KMCnoThbl NN eKUe BELLeCTBaA.

e Ecnv BEHTUNATOpP yCTaHaBNMBaETCA Ha BbICOTE MeHee 2,5 MeTpa OT nona, 06Aa3aTesibHbIM ABNAETCA YCTaHOBKA
OOMONHUTENBHBIX OrpaXkAEHUA ABUXKYLLUMXCA YacTeln co crneumanbHbIMM 3almMTHBIMU peleTkamm (puc 6)

e YycTka n3genna Us3HyTpy AOSKHA BbINOMHATLCA KBANUMMLUMPOBAHHBIMU crieumuanucTamu.

¢ [1na BCeX Mogenen ypoBHSA 3ByKOBOIO AaBfIEHUS MO LUKane Ha paccTosiHnm 3-x MeTpoB He npesbiwaeT 70 ab (A).

BHumaHue:
9TOT CUMBOJ1 O3Ha4YaeT Mepbl NPefOCTOPOXXHOCTU, Heobxoaumble AnA
obecrneyeHnMA COXpaHHOCTU uspenua

® He BHOCUTE HUKaKME U3MEHEHMA B KOHCTPYKLMIO N3AENMA.

¢ YCTaHOBKa uU3aenvA A0MMKHA NPOM3BOAMTLCA KBanMUUMPOBaHHbIMU CrieumnanmcTamm.

e [eproanyeckn MNpoBepAnTe LUENOCTHOCTb udgenuAa. B cnydyae HeucnpaBHOCTWM MpekpaTuTe JKChyaTauuto
n3genvAa n HemeaneHHo 0bpaTUTeCb B aBTOPU30BaHHbBIN CEPBUCHBIN LIEHTP KomnaHum Vortice.

e Cuctema aneKTpocHab>XXeHnA, K KOTOPOW MOAKIYaeTCcA usgenue, ofmkHa COOTBETCTBOBAThL AEMCTBYOWNM
HOpMam.

* Vlspgenne [OMKHO ObiTb AO/MKHbIM 006pPa3OM MOAKMYEHO K CUCTEME 3NEeKTponuTaHua u obopynoBaHo
adhpekTnBHLIM 3a3emne. B cnyyae Kakux-nmb6o COMHeEHUn obpallanTechb 3a MOMOLLbLIO K KBannumMpoBaHHbIM
crneuvanucTam

e [MoaknoyanTe nsgenme K cetTn NUTaHnA/po3eTKe TONbKO B TOM Cly4ae, eCiiv X napamMmeTpbl COOTBETCTBYHOT €ro
MakKCUManbHON MOLHOCTM. B nNpoTMBHOM cny4yae HeMenneHHO obpaTuTecb K KBannduumpoBaHHOMY
cneumanucTy

¢ [lpn MOHTaxxe cnepyeT NpPenycCMOTPETb YCTAHOBKY pPybuIibHMKA C PacCTOAHWEM MEXAY €ro pasOMKHYTbIMU
KOHTaKTamu, paBHbIM UK 60MbLLIUM 3 MM.

¢ BoiBOAMMBIN B atMocepy BO3AyX AOMKEH OblTb YUCTbIM (TO €CTb HE COAEp>KaTb XWMPHbIX BELLECTB, Caxw,
XMMUYECKMX N eOKNX areHTOB U B3PbIBOOMACHbLIX U BOCMIAMEHAIOWMNXCA CMECEN).

* He 3akpbiBaniTe U He 3aropakupanTe BO34yx03abopHble peLleTKn YyCTPONCTBa.

B cnyyae nagenvna nsgenva unm nonyyYyeHua UM CUMbHbIX YAapoB HeEMeAIeHHO 06paTUTECh K aBTOPM30BaHHOMY

avnepy komnaHum Vortice anA ero npoBepKu.

¢ B cnyyae HeHopmanbHOM paboTbl U/MNN HEMCNPABHOCTY U3AENUA, HEMEANEHHO 06paTUTECh B aBTOPM3OBaHHbI
CEPBUCHBIN LEHTP KomnaHum Vortice; npn HeobxoaAMMOCTVM MPOBEAEHNA PEMOHTA 3anpoCuTe OpUrMHasIbHbIE
3anyacTtu komnanum Vortice.

® BeHTUNATOP, Kak 1 BCE ABWXYLUMECA YCTPONCTBA, MOXET ABMATLCA MCTOYHUKOM Bubpauui. Bo nsbexaHue
nepefayn KonebaHuim Ha CTPOUTENbHYHO KOHCTPYKUMIO 34aHNA, UCNONb3YWTE BUOPOUIONMPYIOLLME NPOKIaLKK
1), WecTurpaHHyto raky 2), aHkepoBKy 3) u usonupytowlyro mydTy 4) (puc.7)

¢ B cnyyae ncnonb3oBaHWA perynAToOpoB CKOPOCTU C nNpeobpa3oBaHMEM 4acToThbl (MHBEpPTOpPOB) obpalwante
BHMMaHMe Ha npaBuUbHOCTb NMOAKIO4YEeHNA BEHTUNATOpPAa B COOTBETCTBUX C TeM, NMpuMeHAeTCA N MHBEepTOop C
HOMUHanbHbLIM HanpaxeHnem 230 B (oaHodasHoe coeamHerne) unu 400 B (TpexdpasHoe coeauHeHme).

¢ [NlapameTpbl 3NEKTPUYECKON CETU AOMKHbI COOTBETCTBOBATb NPUBEAEHHbLIM Ha Tabnuuke A (puc.1).
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OO6bIYHbIe BUAbI NPUMEHEeHUA U YcTaHOBKa

puc. 1 + 10

dnekTtpuvyeckue CoeanHeHusa

puc. 11 + 14

Texobcny)xuBaHme/Mucrtka

puc 15 + 16
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FIGURES ABRA

FIGURES OBRAZKY

ABBILDUNGEN OBRAZKOCH

FIGURAS FIGURA

FIGURAS SLIKE

FIGUREN SLIKE

FIGURER EKIL

RYSUNKI IKONEZ
MINIOCTPALIUN
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RF-EU

RF-EUM10 4P - Kg 13,9 RF-EUT104P - Kg15
RF-EUM154P - Kg14,8 RF-EUT154P - Kg 16,2
RF-EU M20 4P - Kg 15,5 RF-EUT204P - Kg 26,3
RF-EUM30 4P - Kg29,1 RF-EUT304P - Kg 29,3
RF-EU M50 4P - Kg 31,3 RF-EUT504P - Kg 32,2
-, RF-EUM704P - Kg32 RF-EUT704P - Kg 33
RF-EU T70 6P - Kg 57
RF-EU T100 4P - Kg 60
RF-EU T100 6P - Kg 66
RF-EU T100 8P - Kg 81
RF-EU T150 6P - Kg 81
P S —
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La Vortice S.p.A. si riserva il diritto di apportare tutte le varianti migliorative ai prodotti in corso di vendita.

Vortice S.p.A. reserves the right to make improvements to products at any time and without prior notice.

La société Vortice S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification utile & 'amélioration de ses produits en cours de commercialisation.
Die Firma Vortice S.p.A. behalt sich vor, alle eventuellen Verbesserungsanderungen an den Produkten des Verkaufsangebots vorzunehmen.
Vortice S.p.A. se reserva el derecho de incorporar todas las mejoras necesarias a los productos en fase de venta.

A Vortice S.p.A. reserva-se o direito de efectuar melhoramentos aos produtos durante a venda.

Vortice S.p.A. forbehaller sig ratten att under forsaljning tillféra alla &ndringar som forbéattrar produkterna

A Vortice S.p.A fenntartja a jogot, hogy az értékesités alatt allé termékeknél barmilyen javitd valtoztatast bevezessen.

Podnik Vortice S.p.A si vyhrazuje pravo na zlep$ovaci Upravy svych vyrobk v pribéhu prodeje.

Firma Vortice S.p.A isi rezerva dreptul de a aduce toate imbunatétirile produselor in curs de vanzare.

Tvrtka "Vortice S.p.A" zadrzava pravo uno$enja promjena u svrhu pobolj$anja proizvoda u prodaji

Vortice S.p.A, satisa sunulan Urinleri tzerinde her hangi bir gelistirme degisikligi yapma hakkini sakl tutar

H Vortice S.p.A dlampei 10 Sikaiwpa va mpaypatonolel BEATIWTIKEG TPOTIOMON|OEIG OTA MPOIOVTA TNG MOoU BpicKovTal oTnv ayopd.
®upma Vortice S.p.A. ocTaBnAET 3a COGOiA NPaBO BHOCUTH BCE BO3MOXHBIE YYUILEHMA B KOHCTPYKLIO HAXOAALWMXCA B JaHHBIA MOMEHT B NPOAaXe U3AenMi.




