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Prima di usare il prodotto leggere attentamente
le istruzioni contenute nel presente libretto.
Vortice non potra essere ritenuta responsabile
per eventuali danni a persone o cose causati
dal mancato rispetto delle indicazioni di seguito
elencate, la cui osservanza assicurera invece la
durata e I’affidabilita, elettrica e meccanica,
dell’apparecchio.

Conservare sempre questo libretto istruzioni.

Read the instructions contained in this booklet
carefully before using the appliance.
Vortice cannot assume any responsibility for da-
mage to property or personal injury resulting
from failure to abide by the instructions given in
this booklet.

Following these instructions will ensure a long
service life and overall electrical and mechanical
reliability.

Keep this instruction booklet in a safe place.

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement les
instructions contenues dans cette notice.

La société Vortice ne pourra étre tenue pour
responsable des dommages éventuels causés
aux personnes ou aux choses par suite du non-
respect desinstructions ci-dessous.

Le respect de toutes les indications reportées
dans ce livret garantira une longue durée de vie
ainsi que la fiabilité électrique et mécanique de
I'appareil.

Conserver toujours ce livret d'instructions.

Vor Installation und Anschluss dieses Produkts
miissen die vorliegenden Anleitungen
aufmerksam durchgelesen werden.
Vortice kann nicht fiir Personen- oder Sachscha-
den zur Verantwortung gezogen
werden, die auf eine Nichtbeachtung der Hin-
weise in dieser Betriebsanleitung
zuriickzufiihren sind. Befolgen Sie alle Anwei-
sungen, um eine lange Lebensdauer sowie die
elektrische und mechanische Zuverléssigkeit des
Geréts zu gewdhrleisten.

Diese Betriebsanleitung ist gut aufzubewahren.

\lAntes de utilizar el producto, hay que leer atenta-
mente las instrucciones de este folleto
Vortice no es responsable de los eventuales
dafos ocasionados a personas o cosas como re-
sultado del incumplimiento de las indicaciones
de este manual, las cuales garantizan la durabili-
dad y fiabilidad eléctrica y mecanica del aparato.
Conservar este manual de instrucciones.
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Antes de usar o aparelho leia com atencao as
instrucées que se encontram no presente
manual. A Vortice ndo podera ser considerada
responsavel por eventuais ferimentos em
pessoas ou danos em materiais provocados
pelo ndo cumprimento das instrucées
apresentadas, cujo respeito garantira a
duracao e a fiabilidade, eléctrica e mecanica,
do aparelho. Guarde sempre este manual de
instrucoes.

Lees deze handleiding aandachtig door alvorens
het product te plaatsen en aan te sluiten.
Vortice kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor eventuele schade aan personen of zaken,
ontstaan als gevolg van het niet in acht nemen
van de aanwijzingen die hierna vermeld zijn,
het opvolgen hiervan zal de elektrische en
mechanische betrouwbaarheid van het
apparaat verzekeren.

Bewaar dit instructieboekje altijd zorgvuldig.

Innan produkten anvénds Ids noggrant
anvisningarna i den hér bruksanvisningen.
Vortice kan ej hallas ansvarig foér eventuella

skador pa personer eller féremal som orsakats
avatt nedan listade anvisningar inte har iakttagits,
vilka om de dédremot iakttas garanterar
apparatens elektriska och mekaniska palitlighet.
Bevara dérfér alltid denna bruksanvisning for
framtida bruk.

Przed przystapieniem do eksploatacji urzgdzenia
nalezy uwaznie zapoznac sie ze wskazowkami
podanymi w niniejszej instrukcji.

Firma Vortice nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za ewentualne szkody w
stosunku do osob lub mienia spowodowane
nieprzestrzeganiem podanych ponizej zalecen
ktorych przestrzeganie zapewnia trwatosc i
niezawodnosc¢ komponentow elektrycznych i
mechanicznych urzgdzenia.

Nalezy zawsze zachowac niniejszg instrukcje na
przysztosc.

A termék haszndlata elétt figyelmesen
olvassa el a jelen hasznalati utasitdst.

A Vortice nem felel az alabbiakban felsorolt
eléirdsok be nem tartdasabol szarmazo
esetleges személyi sériilésért, illetve anyagi
karért; az utasitasok betartdsa biztositja a
berendezés hosszu élettartamat, elektromos
és mechanikus megbizhatésdgat.

Orizze meg ezt a haszndlati utasitést.
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Pred pouzitim vyrobku si pozorné prectéte
pokyny obsaZené v této prirucce.
Podnik Vortice neodpovida za pripadna zranéni
osob nebo poskozeni véci zptisobené
nedodrZenim déle uvedenych pokyni;
jejich dodrzovani naopak zajisti dlouhodobou
Zivotnost vyrobku a jeho elektrickou
i mechanickou spolehlivost.

Tuto uzZivatelskou pfiruc¢ku si vZdy uschovejte.

Pred pouzivanim spotrebiéa si pozorne preéitajte

vSetky pokyny v tomto ndvode.

Vortice nebude zodpovedat za Ziadne poranenia
0s6b ani Skody na majetku spésobené
nedodrZanim upozorneni uvedenych v

nasledujucom texte, ktorych dodrziavanie,
naopak, zaruéi dlhodobu elektricktii a mechanicku
spo%ahlivost spotrebiéa.

Tento ndvod na pouZivanie si starostlivo odloZte.

inainte de a utiliza produsul, cititi cu atentie
instructiunile din acest manual.

Firma Vortice nu poate fi considerata
responsabila pentru eventualele pagube aduse
persoanelor sau bunurilor, cauzate de
nerespectarea indicatiilor de mai jos;
in schimb, respectarea acestora va asigura o
durata lunga de viata a aparatului si fiabilitatea
sa,electrica si mecanica.

Pastrati cu grijd acest manual de instructiuni.

Prije koristenja proizvoda, paZljivo procitajte
upute koje sadrzi ovaj priruénik. Tvrtka Vortice
se ne mozZe smatrati odgovornom za eventualnu
Stetu nanesenu osobama ili stvarima uslijed
nepostivanja uputa koje se u nastavku navode,
a pridrzavanjem kojih se osigurava trajnost te
elektriéna i mehanicka pouzdanost uredaja.
Brizljivo ¢uvajte ovu knjiZicu s uputama.

Pred uporabo izdelka pozorno preberite
navodila iz tega uporabniskega prirocnika.
Druzba Vortice ne odgovarja za morebitne

poskodbe oseb ali stvari, do katerih bi prislo
zaradi neupostevanja spodaj navedenih navodil.

Z upostevanjem teh navodil lahko zagotovite

zanesljivost elektricnih in mehanskih delov
naprave. Uporabniski prirocnik skrbno shranite.
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Uriinii kullanmadan énce bu kitapgiktaki
talimatlari dikkatlice okuyunuz.

Vortice asagida belirtilen talimatlara uyulmamasi
nedeniyle insanlara veya esyalara gelebilecek
zararlardan sorumlu degildir talimatlara
uyulmasi cihazin émriiniin ve elektriksel ve
mekanik giivenilirliginin garanti
edilmesini saglayacaktir.

Bu talimat kitapcigini giivenli bir
yerde saklayiniz.
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gyxeipidio. H Vortice dgv urropei va OswpnOsi
umelBuvn yia evdexoueves {NUIES OE TPOOWTTA
Kal avTIKEIpeEva mou opeilovral otnv un ripnon
TwWV 0dNyIWV TTOU ava@épovral MapaKkdrw,

n ripnon Twv omoiwv g§acpalifsr Tn didpkeia
Kai Tnv aglomioTia, NAEKTPIKA Kal unxavikn,
NG OUOKEUNG.

QPuAdére mavra ro mapov syxeipidio odnyiwv.
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ITALIANO

Descrizione ed impiego

Il prodotto da lei acquistato € un ventilatore
centrifugo industriale per estrazione in condotto di
ventilazione (fig. 2) ove siano presenti elevate perdite
di carico.

L’aria ventilata da questi apparecchi non deve essere
polverosa, acida o corrosiva (fig. 1). Linstallazione
dell’apparecchio puo essere effettuata a parete o a
soffitto e all’'inizio, lungo o al termine di una
canalizzazione, sia in fase di aspirazione che di
mandata (fig. 3).

Sicurezza

Attenzione:
questo simbolo indica che & necessario

prendere precauzioni per evitare danni al’utente

e Non usare questo prodotto per una funzione
differente da quella esposta nel presente libretto.

* Dopo aver tolto il prodotto dall’imballo, assicurarsi
della sua integrita; nel dubbio rivolgersi subito ad un
Centro Assistenza Tecnica autorizzato Vortice. Non
lasciare parti dell’imballo alla portata di bambini o
persone diversamente abili.

e 'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta
'osservanza di alcune regole fondamentali, tra le
quali:

- non toccarlo con mani bagnate o umide;

- non toccarlo a piedi nudi;

- non consentirne I'uso a bambini o persone
diversamente abili non sorvegliate.

¢ Questo apparecchio non & da intendersi adatto
all'uso da parte di persone (inclusi bambini) con
ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali, o
comunque prive di esperienza e conoscenza, a
meno che siano supervisionate o preventivamente
istruite riguardo al suo uso da persona responsabile
della loro sicurezza. | bambini dovrebbero essere
supervisionati per assicurarsi che non giochino con
|'apparecchio.

¢ Riporre I'apparecchio lontano da bambini e da
persone diversamente abili nel momento in cui si
decide di scollegarlo dalla rete elettrica e di non
utilizzarlo piu.

* Non utilizzare I'apparecchio in presenza di sostanze
o vapori inflammabili come alcool, insetticidi,
benzina, ecc.

Avvertenza:
questo simbolo indica che & necessario
prendere precauzioni per evitare danni al prodotto

e Non apportare modifiche di alcun genere al
prodotto.

o \Verificare periodicamente I'integrita
dell'apparecchio. In caso d'imperfezioni, non
utilizzare I'apparecchio e contattare subito un
Centro di Assistenza Tecnica autorizzato Vortice.
eIn caso di cattivo funzionamento e/o guasto
dell'apparecchio, rivolgersi subito ad un Centro di
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Assistenza Tecnica autorizzato Vortice e richiedere,
per I’eventuale riparazione, |'uso di ricambi originali
Vortice.

e Se I'apparecchio cade o riceve forti colpi farlo
verificare subito presso un Centro di Assistenza
Tecnica autorizzato Vortice.

* Linstallazione e la manutenzione interna - esterna
dell’apparecchio devono essere effettuate da
personale professionalmente qualificato.

e Spegnere I'interruttore generale dell’impianto
quando: a) si rileva un’anomalia di funzionamento;
b) si decide di eseguire una manutenzione di pulizia
interna - esterna; c) si decide di non utilizzare per
brevi o lunghi periodi I'apparecchio.

e L'impianto elettrico a cui & collegato il prodotto
deve essere conforme alle norme vigenti.

e |’apparecchio deve essere installato prevedendo
nel circuito un dispositivo di protezione contro il
sovraccarico tarato in funzione della corrente
nominale indicata in targa.

® |'apparecchio necessita di un impianto di messa a
terra, come previsto dalle vigenti norme di sicurezza
elettrica. In caso di dubbio, richiedere un controllo
accurato da parte di personale professionalmente
qualificato.

¢ Collegare il prodotto alla rete di alimentazione/presa
elettrica solo se la portata dell'impianto & adeguata
alla sua potenza massima. In caso contrario
rivolgersi subito a personale professionalmente
qualificato.

e | modelli sono dotati di dispositivo termico di
interruzione a richiusura automatica incorporato nel
motore. Tali apparecchi non necessitano di un
collegamento ad un interruttore magnetotermico,
ma occorre prevedere un interruttore onnipolare
con distanza di apertura dei contatti uguale o
superiore a 3 mm.

* Applicare una rosetta o altro materiale distanziatore
tra la parete e la flangia nel caso in cui la parete
dove si intende installare I’apparecchio sia
sconnessa.

e Se I'apparecchio viene montato esternamente al
locale & indispensabile provvedere ad una
opportuna protezione contro gli agenti atmosferici.

e Temperatura di funzionaemnto da -25°C a +40°C.

e | dati elettrici della rete devono corrispondere a
quelli riportati sulla targa dati applicata
sull’apparecchio.



ITALIANO

Specifiche per I'orientamento

Informazione importante per lo

del prodotto

La posizione della bocca di mandata di un ventilatore
radiale (fig. 5) & indicata con il simbolo del senso di
rotazione (cioé LG - sinistrorso o antiorario e RD
destrorso o orario, guardando dal lato opposto alla
bocca di aspirazione) seguito dall’angolo in gradi tra
asse di riferimento (che € una retta perpendicolare al
piano di base e che passa per 'asse di rotazione) e
I’asse della bocca di mandata, misurata nel senso di
rotazione.

Tutti i modelli, tranne il C 46, sono normalmente forniti
con orientamento coclea in senso antiorario LG 90°.
I modello C 46 & normalmente fornito con
orientamento coclea in senso antiorario LG 270°. Per
modificare I'orientamento del motore seguire le
istruzioni indicate in fig. 4.

Fig.6: metodo di designazione della posizione della
bocca di mandata di un ventilatore radiale: Esempio:
LG 135°.

Installazione
Fig 7+12.

N.B.

Qualora I'apparecchio venga montato ad un’altezza
inferiore a 2,5 m dal pavimento, sono obbligatorie le
protezioni supplementari delle parti in movimento con
apposite griglie di protezione lato mandata o lato
aspirazione (fig 7,8)

N.B.
Se il prodotto scelto supera i 70 dB(A) (fig.9) &
necessario durante [Iinstallazione prevedere

opportuni dispositivi di abbattimento acustico o
idonei mezzi di protezione personale.

NOTA PER L’ INSTALLATORE

Per garantire la continuita elettrica di messa a terra, in
corrispondenza di uno dei fori di fissaggio flangia
come mostrato in Fig.10a assicurarsi di rimuovere la
pellicola protettiva adesiva (se presente) o rimuovere
I’eventuale ossidazione superficiale (se presente)
prima di completare I'installazione del prodotto.

Schemi elettrici

Fig. 13: apparecchi monofase
Fig. 14: apparecchi trifase

Manutenzione / Pulizia
Fig 15+20.

smaltimento ambientalmente
compatibile

IN ALCUNI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA
QUESTO PRODOTTO NON RICADE NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE NAZIONALE DI
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA RAEE E
QUINDI NON E IN ESSI VIGENTE ALCUN
OBBLIGO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA A FINE
VITA.

Questo prodotto & conforme alla Direttiva
EU2012/19/EC.
I simbolo del bidone barrato riportato

sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine della
propria vita utile, dovendo essere trattato
separatamente dai rifiuti domestici, deve essere
conferito in un centro di raccolta differenziata per
apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure
riconsegnato al rivenditore al

momento dell’acquisto di una

nuova apparecchiatura

equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata
per I’avvio successivo
dell’apparecchio dismesso al o
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento
ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e
favorisce il riciclo dei materiali di cui € composto il
prodotto.

Per informazioni piu dettagliate inerenti i sistemi di
raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di
smaltimento rifiuti o al negozio in cui & stato effettuato
I'acquisto.

| produttori e gli importatori ottemperano alla loro
responsabilita per il riciclaggio, il trattamento e lo
smaltimento ambientalmente compatibile sia
direttamente sia partecipando ad un sistema
collettivo.



ENGLISH

Description and operation

The appliance you have purchased is an industrial
centrifugal extraction fan for expulsion into a
ventilation duct (fig. 2) where loss of pressure can
reach high levels.

The air extracted by this appliance must not be dusty,
acid or corrosive (fig. 1). The appliance may be
installed on a wall or ceiling, at the beginning, in the
middle, or at the end of a ventilation duct, either in
intake or outlet mode (fig. 3).

Safety

Warning:
this symbol indicates that care must
be taken to avoid injury to the user

e Do not use this appliance for functions other than
those described in this booklet

e After removing the appliance from its packaging,
ensure that it is complete and undamaged. If in
doubt contact a professionally qualified electrician
or Vortice. Do not leave packaging within the reach
of children or infirm persons

e Certain fundamental rules must be observed when
using any electrical appliance, including:

- never touch electrical appliances with wet or
damp hands;

- never touch appliances while barefoot;

- never allow children or infirm persons to operate
appliances unattended.

® This appliance is not suitable for use by children or
by individuals with reduced physical, sensorial or
mental capacities, or by inexperienced or untrained
individuals, unless they are supervised or instructed
in its use by a person responsible for their safety
Children must always be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.

e Store the appliance out of the reach of children and
differently able persons after deciding to disconnect
it from the power supply and use it no more.

* Do not us the appliance where flammable vapours
are present (spirit, insecticides, petrol, etc.).

Caution:
this symbol indicates that care must

be taken to avoid damaging the appliance

* Do not make modifications of any kind to this
appliance.

¢ Regularly inspect the appliance for visible defects. If
any faults are found, do not operate the appliance;
contact a Vortice Authorised Technical Support
Centre immediately.

e [f the appliance does not function correctly or
develops a fault, contact a Vortice Authorised
Technical Support immediately. Ensure that only
genuine original Vortice spares are used for any
repairs.

e Should the appliance be dropped or suffer a heavy
blow, have it checked immediately by a Vortice
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Authorised Technical Support Centre.

¢ This appliance must only be installed and serviced,
externally and internally, by professionally qualified
personnel.

e Switch off the appliance at the installation main
switch: a) if the appliance does not function
correctly; b) before cleaning the inside or outside of
the appliance; c) if the appliance is not to be used
for any length of time.

e The electrical system to which the appliance is
connected must conform to applicable standards.
® The circuit in which the appliance is installed must
have a safety device for overload protection,
calibrated to suit the nominal current shown on the

appliance's data plate.

e This appliance must be connected to an efficient
earthing system in compliance with applicable
safety standards. If in doubt, ask a qualified
electrician to check your system.

eThe power supply/electrical socket to which the
appliance is to be connected must be able to
provide the maximum electrical power required by
the appliance. If not, contact a professional
electrician without delay.

* These models have automatic reset thermal cutouts
incorporated in the electric motor. They do not
therefore require an external thermomagnetic
cutout. However, they still require a multipolar
switch with a contact gap of at least 3 mm.

 Fit a spring washer or other such material between
the wall and the appliance flange if the wall surface
is uneven.

e If the appliance is installed outdoors, ensure that
adequate weather protection is provided.

® Operating temperature from -25°C to +40°C.

® Specifications for the power supply must
correspond to those on the appliance's data plate.
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Appliance orientation
specifications

The orientation of a radial fan delivery outlet (fig. 5) is
represented by a direction of rotation symbol (LG for
anti-clockwise and RD for clockwise, looking from the
side opposite the air intake inlet) and the angle (in
degrees) of the delivery outlet to the reference axis (a
straight line perpendicular to the base plane, passing
through the axis of rotation), measured in the
direction of rotation.

All models except C 46 are normally supplied with an
anti-clockwise LG 90° orientation. Model C 46 is
normally supplied with an anti-clockwise LG 270°
orientation. Follow the steps illustrated in fig. 4 to
change the orientation of the motor.

Fig. 6: designation of delivery outlet orientation for
radial fans: example: LG 135°.

Installation
Fig. 7+12;

N.B.

If the appliance is installed at a height of less than 2.5
metres from the floor, it is obligatory to install
protection for moving parts, in the form of safety
grilles on the outlet or intake side (fig. 7+8).

N.B.

If the appliance exceeds 70 dB(A), (fig.9), appropriate
noise reduction devices or Personal Protective
Equipment must be used during installation.

NOTE FOR THE INSTALLER:

To ensure electrical ground continuity, be sure to
remove the adhesive protective film (if present) or
remove any surface oxidation (if present) at one of the
flange mounting holes as shown in Fig.10a before
completing product installation.

Electrical Connections

Fig. X: single-phase appliances
Fig. Y: three-phase appliances

Maintenance / Cleaning
Fig. 15+20

Important information
concerning the
environmentally compatible

disposal

IN CERTAIN EUROPEAN UNION COUNTRIES THIS
PRODUCT DOES NOT FALL WITHIN THE
REQUIREMENTS OF THE NATIONAL LAWS
IMPLEMENTING DIRECTIVE WEEE, AND IN
THESE COUNTRIES THE PRODUCT IS NOT
SUBJECT TO SEPARATE DISPOSAL OPERATIONS
AT THE END OF ITS WORKING LIFE.

This product conforms to EU Directive2012/19/EC.

This appliance bears the symbol
of the barred waste bin. This
indicates that, at the end of its
useful life, it must not be disposed
of as domestic waste, but must
be taken to a collection centre for
waste electrical and electronic
equipment, or returned to a
retailer on purchase of a replacement.

Proper differential collection, and the subsequent
recycling, processing and  environmentally
compatible disposal of waste equipment avoids
unnecessary damage to the environment and
possible related healthrisks, and also promotes
recycling of the materials used in the appliance.

For further information on waste collection and
disposal, contact your local waste disposal service,
or the shop from which you purchased the appliance.

Manufacturers  and  importers  fulfil  their
responsibilities for recycling, processing and
environmentally compatible disposal either directly or
by participating in collective systems.



FRANCAIS

Description et mode d’employ

L'appareil que vous venez d'acheter est un
ventilateur centrifuge industriel pour extraction en
conduit de ventilation (fig. 2) dans les circuits
présentant des pertes de charge importantes.

L'air ventilé par ces appareils ne doit pas étre
poussiéreux, acide ni corrosif (fig. 1). L'appareil peut
étre installé au mur ou au plafond, au début, sur le
parcours ou a la fin d'une canalisation, en aspiration
ou en refoulement (fig. 3).

Sécurité

Attention:
ce symbole indique la nécessité de prendre
quelques précautions pour la sécurité
de l'utilisateur
e Ne pas utiliser I'appareil pour un usage autre que
celui décrit dans ce livret
e Contrbler I'intégrité de I'appareil apres I'avoir sorti
de son emballage : dans le doute, s'adresser
immédiatement a une personne
professionnellement qualifiée ou a un Service
apres-vente agréé Vortice. Placer les éléments de
I'emballage hors de la portée des enfants ou des
personnes inexpertes.
L'utilisation de tout appareil électrique implique le
respect de quelques regles fondamentales dont,
entre autres :
- ne pas toucher ['appareil
mouillées ou humides;
- ne pas toucher I'appareil pieds nus;
- interdire son utilisation aux enfants ou aux
personnes inexpertes.
Cet appareil n'est pas approprié a I'emploi de la
part de personnes (y compris les enfants) avec des
capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou sans expérience ni connaissance, a
moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles
n'aient été instruites au sujet de I'emploi de
I'appareil par une personne responsable de leur
sécurité. Les enfants doivent étre surveillés pour
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec |'appareil.
Ranger I'appareil hors de portée des enfants et des
personnes inexpertes aprés |'avoir débranché du
réseau électrique pour ne plus I'utiliser.
Ne pas utiliser I'appareil en présence de substances
ou de vapeurs inflammables telles que alcool,
insecticides, essence, explosifs etc.

avec des mains

Avertissement:

ce symbole indique la nécessité de prendre
quelques précautions pour la sécurité

du produit

¢ Ne pas modifier |'appareil.

e Controler régulierement I'intégrité de I'appareil. En
cas de défaut, ne pas utiliser I'appareil et contacter
immédiatement un Service apres-vente agréé
Vortice.
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e En cas de disfonctionnement et/ou de panne,
s'adresser immédiatement a un Service apres-
vente agréé Vortice et exiger I'emploi de piéces
détachées d'origine pour toute réparation.

¢ Si I'appareil tombe ou recoit des coups violents, le
faire vérifier immédiatement par un Service aprés-
vente agréé Vortice.

¢ L'installation et I'entretien intérieur-extérieur de
I'appareil doivent étre confiés a un technicien
qualifié.

e Couper l'interrupteur général de l'installation dans
les cas suivants a) disfonctionnement ; b)
nettoyage intérieur-extérieur ; c) non utilisation de
I'appareil pendant une longue période.

e L'installation électrique a laquelle I'appareil est
branché doit étre conforme aux normes en vigueur.

e Pour installer I'appareil, prévoir dans le circuit un
dispositif de protection contre les surcharges réglé
sur le courant nominal indiqué sur la plaquette.

e | 'appareil doit étre relié a la terre, conformément
aux normes de sécurité électrique en vigueur. En
cas de doute, demander un contrdle approfondi a
un technicien qualifié.

e Brancher I'appareil au réseau d'alimentation/a la
prise électrique uniquement si la puissance de
I'installation est adaptée a la puissance maximale
de l'appareil. Dans le cas contraire, s'adresser
immédiatement a un technicien qualifié.

¢ | es différents modeles sont équipés d'une coupure
thermique de sécurité automatique intégrée au
moteur. Il n'est pas nécessaire de brancher ces
appareils a un interrupteur magnétothermique mais
le circuit doit comporter un interrupteur omnipolaire
ayant une ouverture entre les contacts égale ou
supérieure a 3 mm.

e Appliquer une rondelle ou autre piece
d'espacement entre la paroi et la bride si la surface
sur laquelle I'appareil est installé est irréguliere.

* Si |'appareil est monté a I'extérieur de la piéce, il est
indispensable de prévoir une protection adaptée
contre les agents atmosphériques.

e Température de fonctionnement : -25°C a +40°C.

e | es caractéristiques du réseau électrique doivent
correspondre a celles de la plaquette appliquée sur
I'appareil.
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Spécifications pour
I'orientation de I'appareil

La position de la bouche de refoulement du
ventilateur radial (fig. 5) est représentée par le
symbole du sens de rotation (LG — gauche ou sens
inverse des aiguilles d'une montre et RD, droite ou
sens des aiguilles d'une montre en regardant du coété
opposé a la bouche d'aspiration) suivi par I'angle en
degrés entre l'axe de référence (droite
perpendiculaire au plan de base passant par I'axe de
rotation) et I'axe de la bouche de refoulement mesuré
dans le sens de rotation.

Tous les modéles sauf le C 46 sont normalement
livrés avec la vis sans fin orientée dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre LG 90°. Normalement, le
modéle C 46 est livré avec la vis sans fin orientée
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre LG
270°. Pour modifier I'orientation du moteur, suivre les
instructions de la fig.4.

Fig.6 : méthode de détermination de la position de la
bouche de refoulement d'un ventilateur radial.
Exemple LG 135°

Installation

Fig. 7+12;

N.B.

Si I'appareil est installé a moins de 2,5 métres du sol,
il est obligatoire d'installer une protection

supplémentaire des piéces en mouvement : utiliser
des grilles spéciales de sécurité coté refoulement ou
coté aspiration (fig. 7,8).

N.B.

Si I'appareil choisi dépasse les 70 dB(A), (fig.9),
utiliser pendant l'installation des dispositifs spéciaux
pour réduire le niveau sonore ou des moyens de
protection personnelle.

REMARQUE POUR L'INSTALLATEUR :

Afin de garantir la continuité électrique de la mise a la
terre, au niveau de l'un des trous de fixation de la
bride comme indiqué en Fig.10a , s'assurer de retirer
le film adhésif de protection (si présent) ou retirer
I'oxydation superficielle éventuelle (si présente) avant
de terminer l'installation du produit.

Branchements électrique

Fig.13 : appareils monophasés
Fig 14: appareils triphasés

Entretien / nettoyage
Fig. 15+20.

Information importante pour
I’elimination compatible avec
I’environnement

DANS = CERTAINS PAYS DE L'UNION
EUROPEENNE, CE PRODUIT NE FAIT PAS PARTIE
DU DOMAINE D'APPLICATION DE LA LOI
NATIONALE D'ASSIMILATION DE LA DIRECTIVE
DEEE ET PAR CONSEQUENT, IL N'Y EXISTE
AUCUNE  OBLIGATION DE  COLLECTE
DIFFERENCIEE A LA FIN DE SA DUREE DE VIE.

Ce produit est conforme a la directive EU2012/19/EC.

Le symbole représentant une
poubelle barrée présent sur
I'appareil indique qu'a la fin de
son cycle de vie, il devra étre traité
séparément des déchets
domestiques. Il devra donc étre
confié a un centre de collecte [ |
sélective pour appareils

électriques et électroniques ou rapporté au revendeur
lors de I'achat d'un nouvel appareil.

La collecte sélective réalisée avant le recyclage, le
traitement et [I'élimination compatible avec
I'environnement de I'appareil usagé contribue a éviter
les nuisances pour I'environnement et pour la santé
et favorise le recyclage des matériaux qui composent
le produit.

Pour de plus amples informations concernant les
systémes de collecte existants, adressez-vous au
service local d'élimination des déchets ou au
magasin qui vous a vendu |'appareil.

Les fabricants et les importateurs optempérent a leur
responsabilit¢ en matiere de recyclage, de
traitementet d'élimination des déchets compatible
avec l'environnement directement ou par
I'intermédiaire d'un systéme collectif.



DEUTSCH

Beschreibung und Gebrauch

Das von ihnen erworbene Gerat ist ein Industrie-
Radial-Ventilator zum Kanaleinbau (Abb. 2) fiir die
Abflhrung der Luft in einen Abluftkanal auch mit
starkem Druckverlust.

Die von diesem Gerat ventilierte Luft muss frei von
Staub, Sauren und aggressiven Medien sein (Abb. 1).
Das Gerat ist zur Wand- oder Deckenmontage, zum
Einbau vor, in oder hinter einen Zu- oder Abluftkanal
sowohl in Luftansaug- als auch Auslassphase
geeignet (Abb. 3).

Sicherheit

Achtung:
dieses Symbol zeigt Vorsichtsmafinahmen an

um Schaden am Bediener zu vermeiden

e Dieses Geréat darf nur fir den Verwendungszweck
eingesetzt werden, der in der vorliegenden
Anleitung angegeben ist.

e Untersuchen Sie das Gerat nach dem Auspacken
auf Transportschdden oder andere Méngel:
Versténdigen Sie im Zweifelsfall sofort einen
Fachmann oder einen Vortice-Vertragshéndler.
Entsorgen Sie die Verpackung und lassen Sie sie
nicht in Reichweite von Kindern oder anderen
Personen, die sich damit schaden konnten.

e Beim Gebrauch von Elektrogerdten jeder Art
missen stets einige Grundregeln beachtet werden,
darunter im Einzelnen:

- die Gerate niemals mit nassen oder feuchten
Handen berihren;
- die Geréate niemals barfuB berthren;
- die Gerate durfen nicht durch Kinder oder
unzurechnungsfahige Personen benutzt werden.
¢ Dieses Gerat darf von Kindern oder Personen mit
eingeschrankten korperlichen oder geistigen
Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw.
Kenntnis nur unter der Aufsicht oder nach
grundlicher Unterweisung und Uberpriifung seitens
einer fur ihre Sicherheit verantwortlichen Person
bedient werden. Kinder sind zu Uberwachen, damit
sie nicht mit dem Gerét spielen.

e Wird das Gerdat vom elektrischen Stromnetz
getrennt und nicht mehr benutzt, muss es an einem
Ort aufbewahrt werden, der fir Kinder und nicht
beféhigte Personen unzuganglich ist.

e Das Gerat nicht in der Nahe entflammbarer
Substanzen oder Dampfe wie Alkohol, Insektizide,
Benzin usw. verwenden.

Hinweis:
dieses Symbol zeigt VorsichtsmaRnahmen an
um Schaden am Gerét zu vermeiden

e Keine Anderungen am Gerét vornehmen.

e Das Gerat regelmaBig auf seinen einwandfreien
Zustand Uberprifen. Bei festgestellten Mangeln das
Gerat nicht in Betrieb nehmen und sofort den
Vortice-Vertragskundendienst kontaktieren.
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® Bei Betriebsstérungen und/oder defektem Gerat
sofort den Vortice-Vertragskundendienst aufsuchen
und fiir eine eventuelle Reparatur die Verwendung
von Vortice-Originalersatzteilen verlangen.
Falls das Geréat herunterféllt oder heftigen StéBen
ausgesetzt wird, muss es umgehend von einem
Vortice-Kundendienstzentrum Uberpruft werden.
Installation und Innen- sowie AuBenreinigung des
Gerétes dirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal
ausgefihrt werden.
Schalten Sie den Hauptschalter der Anlage in
folgenden Féllen aus: a) Auftreten einer
Betriebsstorung; b) vor der Durchfiihrung der Innen-
oder AuBenreinigung des Gerétes; c) wenn das
Gerét Uber einen kurzen oder langeren Zeitraum
nicht benutzt wird.
Die Elektroanlage, an die das Gerat angeschlossen
wird, muss den geltenden Vorschriften entsprechen.
Bei der Installation ist ein Uberlastschutzgerat im
Stromkreis vorzusehen, das auf die am
Gerateschild  angegebene  Nennstromstérke
ausgelegt ist.
Fir das Gerét ist eine Erdungsanlage erforderlich,
die den geltenden Sicherheitsvorschriften fur
Elektroinstallationen entspricht. Lassen Sie die
Anlage im Zweifelsfall von einem Fachmann
Uberprifen.
SchlieBen Sie das Gerat nur an ein Stromnetz bzw.
an eine Steckdose an, deren Stromfestigkeit auf die
maximale Gerateleistung abgestimmt ist. Wenden
Sie sich andernfalls umgehend an einen
Elektrofachmann.
Im Motor des Geréts ist ein Schutzschalter mit
selbsttatiger Wiedereinschaltung eingebaut. Die
Gerate brauchen folglich nicht an einen externen
Motorschutzschalter angeschlossen zu werden. Es
ist jedoch ein allpolig 6ffnender Trennschalter mit
einer Kontaktoéffnungsweite von mindestens 3 mm
vorzusehen.
e Bringen Sie eine Zwischenscheibe oder ein
sonstiges Distanzstick zwischen Wand und
Flansch an, wenn die Wand, an der das Gerét
montiert wird, Unebenheiten aufweist.
Falls das Gerat auBen am Geb&dude angebracht
wird, muss es unbedingt vor Witterungseinfllissen
geschitzt werden.
¢ Betriebstemperatur -25°C bis +40°C.
e Die elektrischen Daten der Netzversorgung miissen
mit den Angaben auf dem Gerateschild
Ubereinstimmen.
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Spezifikationen fiir die
ausrichtung des gerats

Die Position der  Ausblaséffnung eines
Radialventilators (Abb. 5) wird durch das Symbol der
Drehrichtung (d.h. LG - linksdrehend bzw. gegen den
Uhrzeigersinn und RD rechtsdrehend bzw. im
Uhrzeigersinn bei Blick auf die der Ansaugung
gegenuberliegende Seite) angezeigt. Es nennt
ebenfalls den Winkel in Grad zwischen Bezugsachse
(Senkrechte auf der Grundflaiche durch die
Rotationsachse) und Mittelachse des Ausblases in
Drehrichtung.

Normalerweise werden alle Modelle auBer C 46 mit
gegen den Uhrzeigersinn drehender Schnecke LG
90° geliefert. Das Modell C 46 wird normalerweise mit
gegen den Uhrzeigersinn drehender Schnecke LG
270° geliefert. Um die Ausrichtung des Motors zu
andern, sind die Anweisungen in Abb. 4 zu beachten.
Abb. 6: Methode zur Bestimmung der Position der
Ausblaséffnung eines Radialventilators: Beispiel: LG
135°.

Einstellung

Abb. 7+12

ACHTUNG

Wird das Gerét in einer Hohe von weniger als 2,50 m
montiert, so mussen bewegliche Teile durch die
vorgesehenen ausblas- oder ansaugseitigen
Schutzgitter abgedeckt werden (Abb. 7,8).

ACHTUNG

Ist das gewahlte Produkt lauter als 70 dB(A), (fig.9)
sind bei der Installation geeignete Vorrichtungen zur
Larmreduzierung vorzusehen, oder geeignete
personliche Schutzausriistungen zu benutzen.

HINWEIS FUR DEN INSTALLATEUR:

Um die elektrische Kontinuitdt der Erdung
sicherzustellen darauf achten, dass die Schutzfolie
(sofern vorhanden) an einer der Montagebohrungen
des Flanschs wie in Abb.10a gezeigt abgenommen
wird bzw. Oxidationserscheinungen von der
Oberflache entfernen, bevor Sie mit der Installation
fortfahren.

Elektrischen Anschluss

Abb. 13: Einphasengerate
Abb. 14: Dreiphasengerate

Wartung / Reinigung

Fig. 15+20.

Wichtige information fiir die
umweltgerechte Entsorgung

IN EINIGEN EU-LANDERN GELTEN FUR DIESES
PRODUKT NICHT DIE VORGABEN DER
EUROPAISCHEN RICHTLINIE UBER ELEKTRO-
UND  ELEKTRONIK-ALTGERATE  (WEEE-
RICHTLINIE) UND DEMNACH BESTEHT IN
DIESEN LANDERN AUCH KEINE PFLICHT FUR
DIE MULLTRENNUNG BEI DER ENTSORGUNG
DES GERATES.

Dieses Gerat EG-Richtlinie

2012/19/EG.

entspricht  der

Das Symbol mit der
durchgestrichenen Abfalltonne am
Gerét bedeutet, dass das Gerét
nach seiner Aussonderung nicht
im Haushaltsmdll entsorgt werden
darf, sondern an einer
Sammelstelle fir Elektro- und [ |
Elektronikgerate oder beim Kauf

eines gleichwertigen Neugerdtes beim Héndler
abzugeben ist.

Das geeignete Sortieren von Abfall und nachfolgende
Recyceln des  aussortierten  Gerdtes  zur
umweltvertraglichen Entsorgung tragt zum Schutz
von Umwelt und Gesundheit bei und dient der
Wiederverwendung der recyclingféahigen Materialien,
aus denen das Gerét besteht.

Fir detailliertere Informationen bezlglich der
verfligbaren Sammelsysteme wenden Sie sich an lhre
ortliche Behorde oder an den Handler, bei dem Sie
das Gerét gekauft haben.

Die Hersteller und Importeure kommen ihrer
Verpflichtung zum umweltfreundlichen Recycling,
Verarbeiten und Entsorgen sowohl direkt als auch
durch Teilnahme an einem Kollektivsystem nach.



ESPANOL

Descripcion y uso

El producto que usted ha adquirido es un ventilador
centrifugo industrial para la extraccién por conducto
de ventilacion (fig. 2) en presencia de elevadas
pérdidas de carga.

El aire de ventilacion de estos aparatos no debe ser
polvoriento, &cido ni corrosivo (fig. 1) Este aparato se
puede instalar en la pared o en el techo, ya sea en la
entrada, en el recorrido o en la salida de un conducto
de aspiracién o de envio (fig. 3).

Seguridad

Atencion:
este simbolo indica precauciones que sirven
para evitar danos al usuario

* No emplear este producto con fines distintos a los
previstos por este manual

e Una vez extraido el producto de su embalaje,
comprobar su integridad: en caso de duda,
contactar inmediatamente con personal cualificado
o con un revendedor autorizado de Vortice. No
dejar el embalaje al alcance de nifios o personas
discapacitadas

e El empleo de todo tipo de aparato eléctrico
comporta el cumplimiento de algunas reglas
fundamentales, entre las que destacamos:

- no debe ser tocado con manos mojadas o
humedas;

- no debe ser tocado con pies descalzos;

- no debe ser empleado por nifios o personas
discapacitadas

e Este aparato no es apto para ser utilizado por nifios
ni personas con discapacidad fisica, sensorial o
psiquica, o que carezcan de la experiencia y los
conocimientos necesarios, excepto cuando lo
hagan bajo la supervision de una persona
responsable de su seguridad o que les haya
instruido en el manejo.

e Cuando se decida quitar el aparato, apagar el
interruptor y desconectarlo de la instalacion
eléctrica. Guardarlo lejos del alcance de nifios o
personas discapacitadas.

* No emplear el aparato en presencia de sustancias o
vapores inflamables, como alcohol, insecticidas,
gasolina, etc.

Advertencia:
este simbolo indica precauciones que sirven
para evitar dafnos en el producto

e No aportar al aparato modificaciones de ningun
tipo.

o \erificar periddicamente la integridad del aparato.
En caso de imperfecciones, no utilizar el aparato y
contactar de inmediato con un Centro de Asistencia
Técnica autorizado por Vortice.

¢ En caso de defectos de funcionamiento y/o averias
en el aparato, contactar de inmediato con un
Centro de Asistencia Técnica autorizado por
Vortice. Exigir el empleo de repuestos originales
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Vortice para las reparaciones.

¢ Si el aparato se cae o recibe un golpe fuerte,
contactar inmediatamente con un Centro de
Asistencia Técnica autorizado por Vortice.

e | a instalacién y el mantenimiento interno y externo
del aparato son tarea exclusiva de personal
profesional cualificado.

e Apagar el interruptor general de la instalacién: a) en

caso de funcionamiento anémalo; b) antes de

limpiar el aparato por dentro o por fuera; c) si el
aparato no se va a utilizar durante cierto tiempo.

La instalacion eléctrica a la que se ha de conectar

el aparato debe ser conforme a las normas

vigentes.

El circuito donde se instale el aparato debe incluir

un dispositivo de proteccién contra sobrecargas

calibrado en funcién de la corriente nominal
indicada en la placa.

El aparato se ha de conectar a una toma de tierra

eficiente seguin las normas de seguridad eléctrica.

En caso de duda, ponerse en contacto con

personal profesional cualificado para que controle

la instalacion.

Conectar el aparato a la red de alimentacion / toma

eléctrica solo si la capacidad de la instalacion es

adecuada para la potencia maxima. En caso
contrario, contactar inmediatamente con personal
profesional cualificado.

Todos los modelos tienen un dispositivo térmico de

interrupcién con cierre automatico incorporado en

el motor. Los aparatos no requieren conexién a un
interruptor magnetotérmico, pero es necesario
prever un interruptor omnipolar con una distancia

de apertura de los contactos igual o superior a 3

mm.

e Aplicar una arandela u otro espaciador entre la
pared y la brida si la pared donde se desea instalar
el aparato es irregular.

e Si el aparato se monta en el exterior del local, es
indispensable dotarlo de una proteccién adecuada
contra los agentes atmosféricos.

e Temperatura de funcionamiento de -25 a +40 °C

e Los datos eléctricos de la red deben coincidir con
aquellos indicados en la placa de datos aplicada al
aparato.



ESPANOL

Especificaciones para la
orientacion del producto

La posicién de la boca de envio del ventilador radial
(fig. 5) se indica con el simbolo de sentido de rotacion
(visto desde el lado opuesto de la boca de aspiracion,
LG hacia la izquierda y RD hacia la derecha) y el
angulo entre el eje de referencia (recta perpendicular
al plano de base que pasa por el eje de rotacién) y el
eje de la boca de envio, medido en el sentido de
rotacion.

Excepto en el modelo C 46, la orientacién del sinfin
suele ser LG 90° (hacia la izquierda). La orientacion
del sinfin en el modelo C 46 suele ser LG 270° (a la
izquierda). Para modificar la orientacion del motor,
seguir las instrucciones de la fig. 4.

Fig.6: como determinar la posiciéon de la boca de
envio de un ventilador radial: ejemplo: LG 135°.

Instalacion
Fig. 7+12.

N.B.

Si el aparato se ha de instalar a menos de 2,5 metros
del suelo, las partes en movimiento deberan cubrirse
con protecciones suplementarias que dispongan de
rejillas en el lado de envio y aspiracion (fig. 7,8).

N.B.

Si el aparato elegido supera los 70 dB(A),(fig.9), para
la instalacion es necesario prever dispositivos de
reduccion acustica o medios de proteccién personal
adecuados.

NOTA PARA EL INSTALADOR:

Para garantizar la continuidad eléctrica de puesta a
tierra, a nivel de uno de los orificios de fijacion de la
brida como se ilustra en la Fig.10a, asegurarse de
quitar la pelicula adhesiva de protecciéon (si esta
presente) o eliminar la oxidacién superficial (si existe),
antes de terminar la instalacion del producto.

Esguemas de conexion eléctrica

Fig.13: aparatos monofasicos
Fig 14: aparatos trifasicos

Mantenimiento / Limpieza
Fig. 15+20.

Informacién importante sobre
eliminacién respetuosa con el
medio ambiente

EN ALGUNOS PAISES DE LA UNION EUROPEA
ESTE PRODUCTO NO ESTA INCLUIDO EN EL
AMBITO DE APLICACION DE LA LEY NACIONAL
QUE TRASPONE LA DIRECTIVA RAEE Y, POR LO
TANTO, NO EXISTE OBLIGACION ALGUNA DE
RECOGIDA SELECTIVA AL FINALIZAR SU VIDA
UTIL.

Este producto cumple los requisitos de la Directiva
EU2012/19/EC.

El simbolo del contenedor de
basura tachado, que hay sobre el
aparato, indica que no puede ser
eliminado con los desechos
domésticos al finalizar su vida util.
Se ha de llevar a un punto
derecogida selectiva para [ |
aparatos eléctricos o electronicos

o entregar al proveedor durante la compra de un
aparato equivalente.

La recogida selectiva para la reutilizacion, tratamiento
y eliminacion respetuosa con el medio ambiente del
aparato ayuda a evitar los efectos sobre el medio
ambiente y la salud y favorece el reciclaje de los
materiales que componen el producto.

Para mas informacion sobre los sistemas de
eliminaciéon disponibles, contactar con el servicio
local de eliminaciéon de desechos o con la tienda que
vendio el aparato.

Los fabricantes y los importadores cumplen con su
responsabilidad de recuperacion, tratamiento vy
eliminacion respetuosa con el medio ambiente
directamente o participando a un sistema colectivo.



PORTUGUES

Descripciéon y uso

O aparelho que adquiriu € um ventilador centrifugo
industrial destinado a extraccdo de ar existente em
condutas de ventilacéo (fig. 2) onde existam elevadas
perdas de carga.

A zona ventilada por estes aparelhos ndo deve estar
com po, ser &cida ou corrosiva (fig. 1). A instalacdo
do aparelho pode ser efectuada numa parede ou
tecto, e no inicio, ao longo ou no fim de uma
canalizagdo, seja em fase de aspiracdo ou de
descarga (fig. 3).

Securidad

Atencao:
este simbolo indica as precaucoes a tomar
para evitar danos ao utilizador

* Nao use este produto para uma funcgao diferente da
que é especificada no presente manual de
instrugdes.

e Ap6s retirar o produto da embalagem, certifique-se
da sua integridade; em caso de duvida, contacte
imediatamente um técnico qualificado ou um
revendedor autorizado Vortice. Nao deixar que
partes da embalagem fiquem ao alcance de
criangas ou pessoas inaptas.

e A utilizagdo de qualquer aparelho eléctrico obriga
ao cumprimento de determinadas regras
fundamentais, entre as quais:

- ndo deve ser tocado com as maos molhadas ou
humidas;

- ndo deve ser tocado descal¢o;

- as criangas nao devem ser autorizadas a tocar ou
brincar com o aparelho; d) controlar as pessoas
inaptas durante a utilizagdo do aparelho.

e Controlar as pessoas inaptas durante a utilizagéo
do aparelho;

¢ Quando decidir retirar a ficha da tomada e deixar de
utilizar o aparelho, arrume-o fora do alcance das
criangas e depessoas inaptas;

¢ N3o utilize o aparelho na presenca de substancias
ou vapores inflamaveis, tais como 4alcool,
insecticidas, gasolina, etc.

Adverténcia:
este simbolo indica as precaucoes a tomar
para evitar danos ao produto

¢ Nao efectuar quaisquer modificagdes ao produto.

e \erificar periodicamente a integridade do aparelho.
Em caso de defeitos, ndo utilizar o aparelho e
contactar imediatamente um Centro de Assisténcia
Técnica Vortice autorizado.

e Em caso de mau funcionamento e/ou avaria do
aparelho, contactar imediatamente um Centro de
Assisténcia Técnica Vortice autorizado e exigir, em
caso de eventual reparagdo, o uso de pegas
sobresselentes originais Vortice.

e Se o produto cair ou for sujeito a fortes golpes,
leva-lo imediatamente a um Centro de Assisténcia
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Técnica Vortice autorizado.

® A instalagcdo do aparelho e a sua manutencéo
interna e externa devem ser efectuadas por pessoal
profissionalmente qualificado.

¢ Desligar o interruptor geral do equipamento ao: a)
detectar quaisquer problemas de funcionamento; b)
decidir efectuar uma operagéo de limpeza interna e
externa c¢) decidir ndo utilizar o aparelho por
periodos curtos e longos.

e O sistema eléctrico a que o aparelho esta ligado
deve estar em conformidade com as normas em
vigor.

e O aparelho deve ser instalado com um circuito de
protecgdo contra a sobrecarga, calibrado em
funcéo da corrente nominal indicada na chapa.

e O aparelho necessita de uma instalagéo de ligagéo
a terra, tal como previsto nas normas de seguranca
eléctrica em vigor. Em caso de duvidas, solicitar
uma verificagdo rigorosa por parte de pessoal
devidamente qualificado.

e Ligar o produto a rede de alimentagdo/tomada
eléctrica apenas se a capacidade da instalagédo for
adequada a respectiva poténcia maxima. Caso
contrario, contactar imediatamente pessoal
profissionalmente qualificado.

e Os modelos estdo equipados com um dispositivo
térmico de interrupcdo ou fecho automatico
integrado no motor. Estes motores ndo necessitam
de uma ligagdo a um interruptor termomagnético,
mas é necessario instalar um interruptor omnipolar
com uma distancia de abertura dos contactos igual
ou superior a 3 mm.

e Aplicar uma anilha ou outro material espacgador
entre a parede e a flange, caso a parede onde o
aparelho vai ser instalado esteja irregular.

e Se o0 aparelho for instalado externamente ao local,
é indispensavel instalar uma proteccado adequada
contra os agentes atmosféricos.

e Temperatura de funcionamento de -25°C a +40°C.

e Os dados eléctricos da rede devem corresponder
aos indicados na respectiva chapa de dados do
aparelho.



PORTUGUES

Especificacoes para a
orientacao do produto

A posicéo do bocal de descarga de um ventilador
radial (fig. 5) é indicada com o simbolo do sentido de
rotagdo (isto é, LG — para a esquerda ou sentido
contrario ao dos ponteiros do relégio e RD para a
direita ou sentido dos ponteiros do relégio, olhando
pelo lado oposto ao bocal de aspiragao), seguido do
angulo em graus entre eixo de referéncia (que é uma
recta perpendicular ao plano de base e que passa
pelo eixo de rotagdo): o eixo do bocal de descarga,
medido no sentido da rotagéao.

Todos os modelos, excepto o C 46, sdo normalmente
fornecidos com uma orientagdo do parafuso no
sentido contrario ao dos ponteiros do relégio LG 90°.
O modelo C 46 é normalmente fornecido com uma
orientagdo do parafuso no sentido contrario ao dos
ponteiros do relégio LG 270°. Para modificar a
orientacdo do motor, siga as instru¢des indicadas na
fig. 4.

Fig. 6: método de designagéo da posi¢do do bocal
de descarga de um ventilador radial: exemplo: LG
135°.

Instalacao
Fig. 7+12;

N.B.

Se o aparelho for instalado a uma altura inferior a 2,5
metros do solo, é obrigatério utilizar as protecgdes
suplementares das partes em movimento com as
respectivas grelhas de protecgdo no lado de
descarga ou lado de aspiracgéo (fig. 7,8).

N.B.

Se o produto seleccionado ultrapassar 70 dB(A)
(fig.9), & necessario usar dispositivos de isolamento
acustico apropriados e meios de protec¢do pessoal
adequados.

NOTA PARA O INSTALADOR:

Para garantir a continuidade elétrica da ligacdo a
terra, a altura de um dos furos de fixacédo da flange,
conforme mostrado na fig.10a, certifique-se de
remover a pelicula adesiva de protegéo (se houver)
ou a eventual oxidacao superficial (se houver) antes
de completar a instalagdo do produto.

Esquemas eléctricos

Fig. 13: aparelhos monofasicos
Fig. 14: aparelhos trifasicos

Manutencao/limpeza
Fig.15+20

Informacoes importantes
sobre a eliminacao compativel
com o ambiente

NALGUNS PAISES DA UNIAO EUROPEIA ESTE
PRODUTO NAO RECAI NO CAMPO DE
APLICACAO _ DA LEI NACIONAL DE
TRANSPOSICAO DA DIRECTIVA REEE, PELO QUE
NAO VIGORA NELES QUALQUER OBRIGACAO DE
RECOLHA SELECTIVA NO FIM DE VIDA.

Este produto estda em conformidade com a Directiva
EU 2012/19/EC.

O simbolo do caixote com uma
barra existente no aparelho indica
que o produto, no fim da sua
prépria vida util, deve ser tratado
separadamente dos residuos
domésticos, devendo ser enviado

para um centro de recolha [ |
selectiva para aparelhos
eléctricos

ou electrénicos ou entdo, devolvido ao revendedor
aquando da compra de um novo aparelho
equivalente.

A recolha selectiva adequada para o envio sucessivo
do aparelho eliminado para a reciclagem, para o
tratamento e para a eliminagdo compativel com o
ambiente, contribui para evitar possiveis efeitos
negativos no ambiente e na saude, favorecendo a
reciclagem dos materiais que compdem o produto.

Para informagdes mais pormenorizadas sobre os
sistemas de recolha disponiveis, dirija-se ao servigo
local de eliminacdo de residuos, ou a loja onde foi
efectuada a aquisicéo.

Os fabricantes e importadores serdo entédo
responsaveis pela reciclagem, tratamento e
eliminagcdo compativel com o ambiente, seja
directamente seja participando num sistema
colectivo.



NEDERLANDS

Beschrijving en gebruik

Het door u aangeschafte product is een industriéle
centrifugaal ventilator voor de afvoer van lucht in een
ventilatiekanaal (fig. 2) waarin zich hoge
belastingsverliezen voordoen.

De door deze apparaten behandelde lucht mag niet
stoffig, zuur of corrosief zijn (fig. 1). De installatie van
het apparaat kan uitgevoerd worden aan de wand of
aan het plafond en aan het begin, langs of aan het
einde van een kanaalstelsel, zowel in de afzuig- als
toevoerfase (fig. 3).

Veiligheid

Let Op:
dit symbool markeert voorzorgsmaatregelen

om schade aan de gebruiker zu voorkomen

e Gebruik dit product niet voor andere doeleinden
dan de in deze handleiding aangegeven
toepassingen.

e Controleer, na het verpakkingsmateriaal te hebben

verwijderd, of het apparaat onbeschadigd is; wend

u in geval van twijfel onmiddellijk tot een erkende

Vortice Dealer. Houd het verpakkingsmateriaal

buiten het bereik van kinderen of verstandelijk

gehandicapten.

Bij het gebruik van alle elektrische apparaten

moeten een aantal basisregels in acht genomen

worden, waaronder:

- raak het apparaat niet met natte of vochtige
handen aan;

- raak het apparaat nooit aan als u op blote voeten
loopt;

- laat kinderen of mensen met een verstandelijke
beperking het apparaat niet zonder toezicht
gebruiken.

Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door
personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte
lichamelijke, sensorische of verstandelijke
vermogens, of zonder ervaring en kennis, tenzij zij
onder toezicht staan of instructies hebben
ontvangen van een voor hun veiligheid
verantwoordelijke persoon over het gebruik van dit
apparaat. Kinderen moeten altijd in de gaten
worden gehouden om er zeker van te zijn dat zij niet
met het apparaat gaan spelen.

Berg het apparaat op buiten bereik van kinderen en

verstandelijk gehandicapten, wanneer u besluit om

het apparaat niet meer te gebruiken, trek de stekker
uit het stopcontact.

Gebruik het apparaat niet in aanwezigheid van

ontvlambare stoffen of dampen, zoals alcohol,

insecticiden, benzine, enz.

@ Waarschuwing:

dit symbool markeert voorzorgsmaatregelen
om schade aan de product zu voorkomen

® Breng geen veranderingen, van welke aard ook, aan
het product aan.
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e Controleer regelmatig of het apparaat nog intact is.
Ingeval van een defect, het apparaat niet gebruiken
en onmiddellijk contact opnemen met een erkende
Vortice Dealer.

* Neem in geval van een gebrekkige werking en/of
defect onmiddellijk contact op met een erkende
Vortice dealer en vraag altijd om gebruik van
originele Vortice onderdelen in geval van reparatie.

e Als het apparaat valt of een harde klap krijgt, laat
het dan controleren bij een erkende Vortice dealer.

¢ De installatie en het onderhoud van de binnen- en
buitenkant van het apparaat mag uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerd vakman.

e Zet de hoofdschakelaar van de installatie uit als: a)
zich een storing voordoet; b) wanneer u besluit de
buitenkant van het apparaat schoon te maken; c)
wanneer u besluit het apparaat gedurende korte of
langere periodes niet te gebruiken.
Het elektriciteitsnet waarop het apparaat wordt
aangesloten, moet voldoen aan de geldende
regelgeving.
Het apparaat moet geinstalleerd worden door in het
circuit te zorgen voor een beveiligingsvoorziening
tegen overbelasting die ingesteld is op basis van de
nominale stroom die aangegeven is op het plaatje.
Het apparaat moet geaard worden, conform de
geldende wettelijke veiligheidsvoorschriften. Vraag
in geval van twijfel om controle door een vakman.
Sluit het product alleen aan op een
elektriciteitsnetwerk/stopcontact als de
installatie/het stopcontact geschikt is voor zijn
maximumvermogen. Als dat niet het geval is, neem
dan onmiddellijk contact op met een gekwalificeerd
vakman.
De modellen zijn uitgerust met een thermische
onderbrekingsvoorziening met automatische
hersluiting, die ingebouwd is in de motor. Deze
apparaten vereisen geen aansluiting op een
installatieautomaat, maar er moet gezorgd worden
voor een meerpolige schakelaar met een afstand
tussen de contacten van 3 mm of meer.

® Breng een ring of ander vulmateriaal aan tussen de
wand en de flens indien de wand waaraan u het
apparaat wilt installeren niet vlak is.

e Als het apparaat buiten geinstalleerd wordt is het
absoluut noodzakelijk voor een geschikte
bescherming tegen weersinvloeden te zorgen.

¢ Bedrijffstemperatuur van -25°C tot +40°C.

e De elektrische gegevens van het lichtnet moeten
overeenkomen met die van het merkplaatje dat op
het apparaat is aangebracht.



NEDERLANDS

Specificaties voor het richten

Belangrijke informatie over

van het apparaat

De stand van de afvoeropening van een radiale
ventilator (fig. 5) is aangegeven met het symbool van
de draairichting (d.w.z. LG - linksom of tegen de klok
in en RD rechtsom of met de klok mee, kijkend vanaf
de kant tegenover de aanzuigopening) gevolgd door
de hoek in graden tussen referentieas (dat is een
rechte lijn loodrecht op het basisopperviak en die
door de draai-as loopt) en de as van de
afvoeropening, gemeten in de draairichting.

Alle modellen, behalve de C 46, zijn normaal
gesproken voorzien van schroefrichting linksom LG
90°. Model C 46 is normaal gesproken voorzien van
schroefrichting linksom LG 270°. Om de richting van
de motor te wijzigen de in fig. 4 gegeven aanwijzingen
opvolgen.

Fig.6: methode voor de plaatsbepaling van de
afvoeropening van een radiale ventilator: Voorbeeld:
LG 135°.

Installatie
Fig. 7+12..

N.B.

Als het apparaat gemonteerd wordt op een hoogte
lager dan 2,5 meter vanaf de vloer, dan zijn de
aanvullende beschermingen van de bewegende
onderdelen met het speciale beschermingsroosters
aan de aanvoer- of afvoerzide verplicht (fig. 7,8).

N.B.

Als het gekozen apparaat de 70 dB (A) (fig.9)
overschrijdt, moeten er tijdens de installatie
passende geluiddempende voorzieningen of
geschikte middelen voor persoonlijke bescherming
worden aangebracht.

OPMERKING VOOR DE INSTALLATEUR:

Om de elektrische aarding te waarborgen dient de
beschermfolie (indien aanwezig) bij een van de
bevestigingsgaten van de flens, zie Afb.10a, of de
eventuele oppervlakkige oxidatie (indien aanwezig) te
worden verwijderd, alvorens de installatie van het
product te voltooien.

Schakelschema’s

Fig. 13: monofase apparaten
Fig. 14: driefase apparaten

Onderhoud / reiniging
Fig. 15+20.

milieuvriendelijke
afvalverwerking

IN ENKELE LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE
VALT DIT PRODUCT NIET ONDER HET
TOEPASSINGSGEBIED VAN DE NATIONALE
WETGEVING VOOR ERKENNING VAN DE AEEA-
RICHTLIUN EN DERHALVE BESTAAT ER GEEN
ENKELE VERPLICHTING VOOR GESCHEIDEN
INZAMELING AAN HET EINDE VAN DE
LEVENSDUUR VAN DIT PRODUCT.

Dit apparaat is conform de EU Richtlijn 2012/19/EG.

Het symbool op het apparaat met
de afvalbak met een kruis erdoor
geeft aan dat het apparaat, aan
het einde van de levensduur, niet
bij het huisvuil gezet mag worden
maar ingeleverd moet worden bij
een centrum voor gescheiden [
afvalinzameling voor elektrische

en elektronische apparaten of teruggegeven moet
worden aan de winkel op het moment van de aanschaf
van een gelijkwaardig nieuw apparaat.

De adequate gescheiden inzameling ten einde het
ingeleverde apparaat te kunnen recyclen, behandelen
en milieuvriendelijk tot afval te kunnen verwerken
draagt bij aan het voorkomen van mogelijk negatieve
invioeden op het milieu en de gezondheid en
bevordert de recycling van materialen waaruit het
apparaat is samengesteld.

Voor nadere informatie over de beschikbare
afvalverwerkingssystemen kunt u contact opnemen
met de plaatselijke afvalverwerkingsdienst, of bij de
winkel waar u het apparaat heeft aangeschaft.

De fabrikanten en importeurs zijn verantwoordelijk voor
de recycling, de behandeling en de milieuvriendelijke
afvalverwerking zowel direct als door deelname aan
een collectief systeem.



SVENSKA

Beskrivning och anvandning

Produkten som du férvarvat ar en industriell
centrifugalflékt for utslapp i ventilationskanal (fig. 2)
dér det finns héga belastningsbortfall.

Den ventilerade luften fran dessa apparater far inte
vara dammig, sur eller fratande (fig. 1). Apparaten kan
installeras pa vaggen eller i innertaket och i borjan,
utefter eller vid slutet av en kanalisering, saval i
insugningsfasen som i utloppsfasen (fig. 3).

Sakerhet

Varning:
denna Symbol anger att forsiktighet kravs

for att forhindra personskador

¢ Anvand aldrig apparaten for annat bruk &n det som
anges i detta hafte.

e Ta ur apparaten ur emballaget och kontrollera att
den &r i fullgott skick. Vid tveksamhet; kontakta
genast en behdrig fackman eller en serviceverkstad
som auktoriserats av Vortice. Ldmna aldrig delar av
emballaget inom rackhall fér barn eller annan
oférmdgen person.

¢ Vid anvandning av elektriska apparater maste vissa
grundldggande regler féljas, bland annat:

- vidror inte apparaten med vata eller fuktiga
hander;

- vidroér inte apparaten om du &r barfota;

- 1at inte barn eller annan oférmbgen person
anvanda apparaten utan évervakning.

e Denna apparat far inte anvandas av personer
(inklusive barn) med nedsatta fysiska,sensoriska
eller mentala foérmagor, eller av personer utan
erfarenhet och kunskap,om inte de ar 6vervakade
eller instruerade om anvandningen av apparaten av
personer ansvariga for deras sakerhet. Barn ska
overvakas for att garantera att de inte leker med
apparten.

¢ Placera apparaten pa en plats som ar oatkomlig for
barn och oférmbgen person, da du har beslutat dig
for att skilja den fran elnatet och inte anvanda den
langre.

e Anvand inte apparaten i narvaro av brandfarliga
amnen eller &ngor som t.ex. sprit, insektsmedel,
bensin etc.

Observera:
denna Symbol anger att forsiktighet kravs
for att forhindra skador pa produkten

¢ Utfor inte ndgon typ av andringar pa produkten.

e \/erifiera regelbundet att apparaten &r i fullgott skick.
Om nagot fel upptacks, far apparaten inte
anvandas. Kontakta genast auktoriserad Vortice-
service.

e Om apparaten inte fungerar som den ska eller gar
sonder, kontakta omgaende auktoriserad Vortice-
service och begér att originalreservdelar fran Vortice
anvands om det blir aktuellt med en reparation.

e Om apparaten tappas i golvet eller tar emot harda
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stotar, ska den genast kontrolleras av auktoriserad
Vortice-service.

e [nstallationen och det invandiga och utvandiga
underhéllet av apparaten ska utféras av kvalificerad
yrkespersonal.

e Stang av strdbmmen med huvudstrombrytaren i
foljande fall: a) nér en funktionsstérning
konstaterats; b) i samband med underhall, nar
apparatens utsida skall rengdras; c) nar apparaten
inte skall anvandas under kortare eller langre
perioder.

e Det elektriska system till vilket produkten &r
ansluten ska O&verensstimma med géllande
bestdmmelser.

e Nar apparaten ska installeras ska kretsen férses
med en skyddsanordning mot Overlast,
dimensionerad i forhallande till den nominella
strémmen som &r angiven pa markskylten.

e Apparaten kréver en jordad anlaggning enligt
gallande elsékerhetsbestdmmelser. | tveksamma
fall, begadr en noggrann kontroll av en kvalificerad
yrkesman.

® Anslut endast apparaten till eln&t/vagguttag om
elanlaggningens kapacitet técker behovet for
produktens maximala effekt. Om s& inte &r fallet,
kontakta omgéaende en behorig fackman.

® Modellerna ar utrustade med en termisk brytare
med atertillslag, inbyggd i motorn. Dessa motorer
kréaver inte en anslutning med termomagnetisk
strdmbrytare, men det &r nédvandigt att forse dem
med en allpolig strdmbrytare med ett
kontaktavstand pa minst 3 mm.

e Fast en bricka eller annat mellanstycke mellan
vaggen och flansen om véaggen dar du ska installera
apparaten ar elektriskt isolerad.

e Om apparaten installeras utomhus, ar det absolut
nddvandigt att forse den med ett lampligt skydd
mot paverkan av vader och vind.

e Driftstemperatur fran -25 °C till +40 °C.

e Elndtets elektriska data ska éverensstdmma med de
data som &r angivna pa apparatens méarkskylt.



SVENSKA

Specifikationer for att rikta
apparaten

Laget for utloppsoppningen pa en radialflékt (fig. 5)
anges med symbolen for rotationsriktningen (dvs. LG
— &t vanster eller moturs och RD at hoger eller medurs
sett frdn motsatta sidan vid insugningséppningen)
foljd av vinkeln i grader mellan referensaxeln (som ar
en rat vinkel mot basplanet och som passerar genom
rotationsaxeln) och axeln for utloppsdppningen, matt
i rotationsriktningen.

Alla modeller férutom C 46 &r normalt utrustade med
en LG 90° motsols snéckorientering. Modell C 46 ar
normalt férsedd med en LG 270° motsols
snackorientering. For att andra orienteringen pa
motorn, f6lj anvisningarna i fig. 4.

Fig 6: Metod for att bestdamma laget for
utblasningséppningen pa en radialflakt: Exempel: LG
135°.

Installation
Figg 7+12.

OBS.

Om apparaten installeras pa en lagre hojd &n 2,5
meter fran golvet, dr extraskydden med speciella
skyddsgaller obligatoriska dver delarna i rorelse vid
utloppsidan eller inloppsidan (fig. 7,8)

OBS.

Om ljudnivan fran den valda produkten 6verstiger 70
dB(A) (fig.9), ar det ndédvandigt att forse den med
lampliga anordningar for att sénka bullernivan under
installationen, eller férse personalen med lamplig
skyddsutrustning.

INFORMATION TILL INSTALLATOREN:

For att sakerstélla jordledarkontinuiteten ska man, i
narheten av ett av halen som anvénds for att fasta
flansen (se Fig.10a), noga se till att avliagsna den
sjélvhaftande skyddsfilmen (i forekommande fall) eller
avlagsna eventuell ytoxidering (i forekommande fall)
innan installationen av produkten fullféljs.

Kopplingsscheman

Fig 13: enfasapparater
Fig 14: trefasapparater

Underhéll/rengoring
Fig. 15+20.

Viktig information om
miljévanlig kassering

I VISSA LANDER | EUROPAUNIONEN FALLER
INTE DENNA PRODUKT UNDER DEN
NATIONELLA LAGSTIFTNINGEN SOM
INTEGRERAR DIREKTIVET OM AVFALL SOM
UTGORS AV ELLER INNEHALLER ELEKTRISKA
ELLER ELEKTRONISKA PRODUKTER, SALUNDA
FINNS DET INTE | DESSA LANDER NAGOT KRAV
PA SEPARAT INSAMLING VAD GALLER DENNA
PRODUKT.

Denna produkt 6verensstammer med direktivet
EU2012/19/EC.

Soptunnesymbolen pa produkten
anger att produkten efter att har
uttjanats, inte far hanteras som
hushallsavfall. Den skall istallet
lamnas in pa uppsamlingsplats
for atervinning av el- och
elektronikkomponenter eller
aterlamnas till aterforsaljaren vid
kdp av en likvardig produkt.

Den lampliga separata insamlingen for efterfoljande
atervinning av avyttrad produkt, vid behandling och
miljévéanligt bortskaffande bidrar till att undvika
eventuella negativa miljé- och halsoeffekter och
framjar atervinningen av material som ingar i
produkten.

For ytterligare upplysningar om atervinning bor du
kontakta lokala myndigheter eller
sophamtningstjanst, alternativt affaren déar du kopte
varan.

Tillverkare och importérer tar sitt ansvar for
atervinning, behandling och miljévanligt
bortskaffande antingen direkt eller genom att delta i
ett kollektivt system.
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POLSKI

Opis i zastosowanie

Urzadzenie, ktére Panstwo nabyli, to przemystowy
wentylator od$rodkowy do wyciagu w przewodzie
wentylacyjnym (rys. 2), w ktérym dochodzi do duzych
strat obcigzenia.

Powietrze wentylowane przy pomocy niniejszych
urzadzen nie moze by¢ zapylone, kwasne ani korozyjne
(rys. 1). Urzadzenie moze byé montowane na Scianie
lub na suficie, a takze na poczatku, w ciggu lub na
konicu przewodu wentylacyjnego, zaréwno od strony
zasysania, jak i ttoczenia (rys. 3).

Bezpieczenstwo

Uwagi:

niniejszy symbol wskazuje, ze nalezy
zastosowac Srodki ostroznosci, aby zapobiec
powstaniu szkéd w odniesieniu do

+ Produkt nalezy uzywac jedynie do celéw opisanych w
niniejszej instrukcji obstugi.

+ Po rozpakowaniu urzadzenia, sprawdzi¢, czy nie jest
uszkodzone; W razie watpliwosci, zwréci¢ sie
natychmiast do autoryzowanego serwisu
technicznego firmy Vortice Nie nalezy pozostawiaé
czesdci opakowania w zasiegu dzieci lub o0séb
niepetnosprawnych.

+W trakcie uzywania wszystkich
elektrycznych nalezy przestrzegaé
podstawowych zasad takich, jak:

- nie dotyka¢ urzadzenia wilgotnymi lub $wiezo
umytymi rekami;

- nie dotykaé urzadzenia bedac boso;

- nie zezwala¢, aby urzadzenie obstugiwaly bez
nadzoru dzieci lub osoby niepetnosprawne.

+ Niniejsze urzadzenie nie powinno by¢ obstugiwane
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnosciach  fizycznych, sensorycznych lub
umystowych, ani przez osoby niedoswiadczone lub
nieposiadajace wystarczajgcej wiedzy, chyba ze
obstuguja one urzadzenie pod nadzorem lub po
przeszkoleniu na temat prawidtowej obstugi przez
osobe odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo. Nalezy
pilnowa¢, aby dzieci nie bawity sie urzagdzeniem.

+ Odtozy¢ urzadzenie z dala od dzieci oraz oséb nie w

petni sprawnych, w momencie, gdy zdecyduje sie o

jego odtgczeniu od zasilania oraz o zaprzestaniu

uzycia.

Nie uzywa¢ urzadzenia w obecnosci substancji lub

oparéw tatwopalnych, np. alkoholu, $rodkéw

owadobojczych, benzyny, itp.

urzadzen
kilku

Ostrzezenia:
niniejszy symbol wskazuije, ze nalezy
zastosowac $rodki ostroznosci, aby zapobiec
powstaniu szkdd w odniesieniu do produktu

+ Nie wolno w zaden spos6b modyfikowaé urzadzenia.

« Okresowo sprawdzaé, czy urzadzenie nie jest
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uszkodzone. W razie wykrycia nieprawidtowosci
zaprzesta¢ uzytkowania urzadzenia i bezzwtocznie
skontaktowaé sie z autoryzowanym centrum
serwisowym Vortice.

W razie wadliwego dziatania oraz/lub usterek

urzadzenia nalezy bezzwtocznie zwréci¢ sig do
autoryzowanego centrum serwisowego firmy Vortice i
nalegac¢, w przypadku ewentualnej naprawy, na uzycie
oryginalnych czesci zamiennych Vortice.

W razie upadku lub silnego uderzenia urzadzenia
nalezy bezzwtocznie zlecié kontrole w
autoryzowanym centrum serwisowym firmy Vortice.
Instalacje i konserwacje wewnetrzng - zewnetrzna
urzgdzenia nalezy zleci¢ wykwalifikowanemu
technikowi.

Wytaczy¢ wytacznik gtéwny instalacji, gdy: a) ujawni
sie usterka urzadzenia; b) przeprowadza sie
konserwacje lub czyszczenie wewnetrzne -
zewnetrzne; c) urzadzenie nie bedzie uzytkowane
przez dtuzszy lub krétszy okres czasu.

Instalacja elektryczna, do ktérej bedzie podtaczone
urzadzenie, musi spetniaé wymagania
obowigzujacych norm.

Instalacja urzadzenia wymaga zamontowania w
obwodzie zabezpieczenia przed przeciazeniami
skalibrowanego odpowiednio do pradu
znamionowego podanego na tabliczce.

Urzadzenie wymaga instalacji z uziemieniem, tak jak
to przewiduja odpowiednie obowigzujgce normy
bezpieczenstwa elektrycznego. W razie watpliwosci
zwrécic sie z prosba o sprawdzenie uziemienia przez
wykwalifikowanego technika.

Podtaczy¢ urzadzenie do sieci zasilajacej / gniazda
elektrycznego jedynie, je$li moc instalacji jest
odpowiednia do mocy maksymalnej urzadzenia. W
innym przypadku bezzwiocznie zwrdci¢ sie do
wykwalifikowanego technika.

* Modele sg wyposazone we wbudowane w silnik

zabezpieczenie termiczne z SPZ. Urzadzenia te nie
wymagaja podiaczenia do wytacznika
magnetotermicznego. Wystarczy wytgcznik
wielopolowy zapewniajgcy minimalne rozwarcie
stykdow wynoszace 3 mm.

« Zatozy¢ podktadke lub inny element odlegtosciowy

miedzy $ciang a kotnierzem, jesli $ciana, na ktorej
urzadzenie bedzie zainstalowane, jest nieréwna.

+ W razie montazu urzgdzenia na zewnatrz konieczne

jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przed
szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych.

« Temperatura robocza od -25°C do +40°C.

Dane elektryczne sieci powinny odpowiada¢ danym
na tabliczce znamionowej znajdujacej sie na
urzgdzeniu.



POLSKI

Specyfikacja kierunku
ustawienia urzadzenia

Potozenie otworu ttoczacego wentylatora
promieniowego (rys. 5) jest wskazane przy pomocy
symbolu kierunku obrotéw (tj. LG - w lewo lub
przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara, RD w prawo
lub zgodnie z ruchem wskazéwek zegara), po ktérym
podany jest kat (w stopniach) pomigdzy osig
referencyjna (ij. prosta prostopadta do ptaszczyzny
podstawy i przechodzaca przez o$ obrotu) a osig
otworu ttoczgcego zmierzong w kierunku obrotéw.
Wszystkie modele oprécz C 46 sa standardowo
dostarczane w wersji z ustawieniem $limakowym w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara LG
90°. Model C 46 jest standardowo dostarczany w wersji
z ustawieniem $limakowym w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara LG 270°. Aby zmieni¢
ustawienie silnika, postepowaé zgodnie z instrukcjami
podanymi na rys. 4.

Rys. 6: Spos6b wyznaczania potozenia otworu
ttoczacego wentylatora promieniowego: Przyktad: LG
135°.

Instalowanie
Rys. 7+12.

UWAGA

Jesli urzadzenie montowane jest na wysokosci ponizej
2,5 metra od posadzki, obowigzkowe sg dodatkowe
zabezpieczenia czesci ruchomych w postaci
odpowiedniej kratki zabezpieczajgcej od strony
ttoczenia lub strony zasysania (rys. 7,8).

UWAGA
Jesli wybrane urzadzenie przekracza poziom hatasu
70 dB(A) (rys.9), konieczne jest zainstalowanie
odpowiedniej izolacji akustycznej i wygtuszenia lub
stosowanie specjalistycznych $rodkéw ochrony
osobistej.

UWAGA DLA INSTALLATORA:

Aby zapewni¢ ciggtos¢ uziemienia elektrycznego,
przed zakonczeniem instalacji produktu nalezy
upewni¢ sie, na jednym z otworéw montazowych
kotnierza, jak pokazano na Rys.10a, Zze zostata
usunieta samoprzylepna folia ochronna (jesli
wystepuje) lub ewentualnie utlenione powierzchnie

(jesli wystepuija).

Schematy elekiryczne

Rys. 13: urzadzenia jednofazowe
Rys 14: urzadzenia tréjfazowe

Konserwacja/Czyszczenie
Rys. 15+20.

Wazne informacje dotyczace
eko-kompatybilnego usuwania

odpadéw

W NIEKTORYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ,
NINIEJSZY PRODUKT NIE WCHODZI W ZAKRES
OBJETY POSTANOWIENIAMI USTAWODAWSTWA
KRAJOWEGO WPROWADZAJACEGO DYREKTYWE
WEEE |, W ZWIAZKU Z TYM, NIE PODLEGA
OBOWIAZKOWI ZBIORKI SELEKTYWNEJ PO
ZAKONCZENIU CYKLU ZYCIA.

Niniejszy produkt jest zgodny z Dyrektywa 2012/19/WE.

Symbol skreslonego kosza umiesz-
czony na urzadzeniu oznacza, ze
po zakonczeniu eksploatacji pro-
duktu, nalezy go zutylizowa¢ od-
dzielnie od $mieci domowych.
Powinien on zosta¢ oddany do spe-
cjalistycznego punktu skupu odpa-
doéw zajmujgcego sie urzadzeniami L
elektrycznymi i elektronicznymi lub oddany do sprze-
dawcy podczas nabywania nowego, ekwiwalentnego
urzadzenia.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urzadzenia
po zakonczeniu jego eksploatacji do odpowiedniego
punktu skupu pod rygorem kar przewidzianych w
przepisach prawa dotyczgcych utylizacji odpadow.

Wiasciwa segregacja odpadéw polegajaca na
prawidtowym demontazu oraz recyklingu urzadzenia,
przerobieniu go na surowce wtérne lub utylizacji w
sposéb przyjazny dla Srodowiska pozwala na unikniecie
ewentualnych negatywnych skutkéw w $rodowisku oraz
na zdrowiu, a takze sprzyja ponownemu wykorzystaniu
surowcéw, z ktérych urzadzenie zostato zbudowane.

W celu uzyskania szczeg6towych informacji
dotyczacych segregowania odpadéw, nalezy zwrdcic¢
sie do lokalnego zakfadu utylizacji odpadéw lub do
sprzedawcy, u ktérego urzadzenie zostato nabyte.

Producenci oraz importerzy przestrzegaja natozonych
na nich obowigzkéw w zakresie recyklingu, utylizacji
oraz usuwania odpadéw w spos6b przyjazny dla
$rodowiska zaréwno bezposrednio jak i poprzez
uczestnictwo w ogdinym systemie.
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MAGYAR

A termék leirasa és
alkalmazasa

Az On éltal vasarolt termék egy szellézéjaratban t6rténd
elszivast biztositd (2. abra) ipari centrifugal ventilator,
magas toltésveszteség altal jellemzett helyeken
alkalmazando.

A levegd, amelyet ezek a berendezések elszivnak nem
lehet poros, savas és korrodalé (1. dbra). A berendezést
falra vagy mennyezetre, a csatorna elejére, hossza
mentén, vagy végére, elszivasi vagy beflvasi fazisra
lehet szerelni (3. abra).

Biztonsag
Figyelem:

ez a szimb6lum azt jelenti, hogy gondoskodni
kell az aldbbiakrél: afelhasznalé sériilésének
elkertilését szolgalo 6vintézkedések

+ A terméket ne haszndlja a jelen utasitdsban
megjelolttél eltérd célra.

+ A csomagolbanyag eltavolitasa utan gyézédjon meg a
berendezés épségérdl: kétség esetén forduljon
azonnal egy hivatalos Vortice Vevészolgalathoz. A
csomagoldanyagot ne hagyja gyermekek vagy
megvaltozott képességli személyek szamara elérhetd
helyen.

+ Barmilyen elektromos berendezés hasznalata néhany
alapvet6 szabaly betartasaval kell, hogy térténjen,
mint példaul az alabbiak:

- ne érintse meg vizes vagy nedves kézzel

- ne érjen hozza, ha vizes a laba;

- ne engedje meg, hogy felligyelet nélkili gyermekek
vagy megvaltozott  képességl  személyek
hasznaljak.

+ Ajelen késziiléket nem hasznalhatjak csokkent fizikai,
érzékszervi vagy mentdlis képességli személyek
(beleértve a gyermekeket is), illetve olyan személyek,
akiknek nem 4all rendelkezésére a hasznalathoz
szikséges tapasztalat és ismeret, kivéve ha a
biztonsagukért felelés személy Oket feliigyeli vagy
elézetesen betanitja. Gondoskodni kell a gyermekek
feligyeletérél annak biztositasara, hogy ne jatsszanak
a késziilékkel.

«Ha a berendezést levalasztia az elektromos
halézatrél, és tdébbet nem haszndlja, vigye
gyermekektd| és  megvaltozott  képességl
személyektdl tavoli helyre.

* Ne hasznaljuk a berendezést gyulékony anyagok
vagy para - pl. alkohol, rovarirték, benzin stb. -
jelenlétében.

O

+ Semmilyen médositast ne hajtson végre a terméken.
+ Rendszeresen ellendrizze a berendezés épségét.
Sérilés észlelése esetén ne haszndlja a
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Figyelmeztetés:

ez a szimbo6lum azt jelenti, hogy gondoskodni
kell az alabbiakrél: a termék séniilésének
elkeriilését szolgal6 Svintézkedések

berendezést, és azonnal értesitsen egy hivatalos
Vortice Vevészolgalatot.

» Rendellenes mukddés és/vagy hiba esetén azonnal

egy hivatalos Vortice Vevészolgélathoz kell fordulni, ha

javitasra kerll a sor, eredeti Vortice alkatrészek
alkalmazasat kell kérni.

Ha a berendezés leesik, vagy erds utést szenved,

azonnal ellenériztesse egy hivatalos Vortice

Vevészolgalattal.

A beszerelést, valamint a belsd és kiilsé karbantartast

megfeleld szakképzettséggel rendelkezd

szakembernek kell végeznie.

Az alabbi esetekben mindenképpen kapcsolja le a

berendezés fékapcsolojat: a) mikodési

rendellenességet vesz észre; b) kiils tisztitast kivan
végrehaijtani; ¢) révidebb vagy hosszabb ideig nem
kivanja hasznalni a berendezést.

A berendezést az érvényes szabvanyoknak megfeleld

elektromos halézatba kell bekétni.

+ A berendezést Ugy kell beszerelni, hogy az aramkoérbe

legyen beépitve az adattablan megadott névlieges

feszlltség alapjan beadllitott tulterhelés elleni
védbeszkoz.

A berendezéshez az érvényes elektromos szabvanyok

szerinti féldel6berendezésre van szikség. Ha kétség

mertil fel, bizzon meg egy szakembert, hogy végezze
el az ellenérzést.

A berendezést csak akkor csatlakoztassa az

elektromos halézatra, ha a halézat teljesitménye

megfelel a berendezés maximalis teljesitményének.

Ellenkezd esetben azonnal forduljon szakemberhez.

+ A modellek a motorba épitett automatikusan Ujra
zar6dd hémegszakité berendezéssel vannak ellatva.
Ezeknél a berendezéseknél nincs szikség
hémagneses megszakité bekdtésére, hanem olyan
egypolust megszakitérol kell gondoskodni, amelynél
az érintkezOk kdzotti tavolsag legalabb 3 mm.

+ Ha a fal, ahova a berendezést fel kivanja szerelni,
toredezett, a fal és a perem kdzé helyezzen egy
alatétet vagy valamilyen mas tavtarté anyagot.

+ Ha a berendezést a helyiségen kivil kiltérben szereli
fel, a 1égkori anyagok elleni megfeleld védelemmel kell
ellatni.

+ A miikédési hémérséklet -25 °C-t6l +40 °C-ig terjed.

+ Az elektromos hal6zat adatai meg kell feleljenek a
készUlékre rogzitett adattablan megadott adatoknak.



MAGYAR

A termék tajolasi
specifikacidja

abra) a forgasirany szimbdluma jelzi (LG - bal vagy
6ramutatd jarasaval ellentétes és RD - jobb vagy
6ramutato jarasaval megegyezé az elszivé nyilassal
szemkozti oldal feldl nézve), ezt koveti a viszonyitasi
tengely szdoge fokban megadva (ez az alapsikra
merdéleges és athalad a forgastengelyen).

A C 46 modellt kivéve a tébbi altalaban szallitaskor
ugy van bedllitva, hogy a csiga tajolasa az éramutato
jarésaval ellentétes iranyban LG 90°. A C 46 modell
szallitaskor Ugy van bedllitva, hogy a csiga tajolasa az
6ramutatoé jarasaval ellentétes iranyban LG 270°. A
motor irdnyanak moédositasahoz a 4. abran lathaté
utasitas szerint kell eljarni.

6. abra: Sugaras ventillator befavéd nyilasa esetén a
pozicié kivalasztasanak modszere: Példa: LG 135°.

Felszerelés
7+12. abrak

MEGJEGYZES:

Amennyiben a berendezést a padlétdl szamitott 2,5
méternél alacsonyabban szereli fel, kbtelezé a mozgd
részek kiegészité, megfeleldé beflvas vagy elszivas
oldali védéraccsal térténé védelme (7,8. abra)

MEGJEGYZES:
Ha a kivalasztott termék zajszintje meghaladja a 70
dB(A)-t, (9. abra), beszereléskor gondoskodni kell a
megfeleld zajcsOkkentd eszkdzokrél vagy személyes
véddeszkdzokrél

A TELEPITO FIGYELMEBE:

Az 10a. abran lathaté egyik karima-rogzitéfuratnak
megfeleld féldelés elektromos folyamatossaganak
biztositasahoz ellendrizze, hogy eltavolitotta a ragado
véddféliat (ha van) vagy az esetleges fellileti oxidaciot
(ha van), a termék telepitésének befejezése elGtt.

Kapcsolasi rajzok

13. abra: egyfazisu berendezések
14. abra: haromfazisu berendezések

Karbantartas / Tisztitas
15+20. abrak

A kornyezetbarat
megsemmisités érdekében
fontos informacid

AZ EUROPAI UNIO NEHANY ORSZAGABAN EZ A
TERMEK _NEM ESIK A WEEE IRANYELVET
ATOLTETO NEMZETI TORVENY HATALYA ALA,
EZERT AZ ILYEN ORSZAGOKBAN NEM ALL FENN
SEMMILYEN, A _TERMEK ELETTARTAMANAK

LEJARTAT  KOVETOEN A SZELEKTIV
HULLADEKGYUJTESRE VONATKOZO
KOTELEZETTSEG.

A termék megfelel az EU 2012/19/EK sz. iranyelvének.

A berendezésen lathatd athuzott szeméttarol6 jel azt
jelenti, hogy a terméket hasznos élettartamanak lejartat
kdvetden - mivel a haztartasi hulladéktdl elkiildnitve kell
kezelni - egy elektromos és elektronikus
berendezéseket fogadd szelektiv

hulladékgyujté koézpontnak kell

atadni, vagy Uj hasonl6 berendezés

vasarlasakor a viszonteladonak kell

visszaadni.

A megfeleld szelektiv begyUijtés, a

haszndlaton  kivil  helyezett

berendezésnek Ujrahasznositasra, kezelésre vagy
kérnyezetvédelmileg kompatibilis megsemmisitésre
torténd atadasa hozzajarul a lehetséges negativ
kérnyezeti és egészségi hatasok elkerlléséhez,
valamint a terméket alkotd anyagok
Ujrahasznositasahoz.

A rendelkezésre all6 szelektiv hulladékgydijté
rendszerekre vonatkozdan bévebb informéacidkkal tud
szolgalni a helyi hulladékmegsemmisité szolgalat és az
Uizlet, ahol a berendezést vasaroltak.

A gyartok és az importérok kdzvetlenil és kdzds

rendszerhez csatlakozva teljesitik az
Ujrahasznositassal, hulladékkezeléssel és a
kérnyezetvédelmi szempontbdl kompatibilis

megsemmisitéssel kapcsolatos kotelezettségeiket.
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CESKY

Popis a pouziti

Vyrobek, ktery jste zakoupili, je primyslovy odtahovy
ventilator pro odtah do vétraciho potrubi (obr. 2), ve
kterém ve kterych dochazi k vétsim tlakovym ztratam.
Vzduch vétrany témito ventilatory nesmi byt prasny,
kysely ani korozivni (obr.1). PFistroj je mozné instalovat
na sténu, strop a na zacatek kanalu, podél ného nebo
na jeho konec ve fazi nasavani i vytlaku (obr. 3).

Bezpeénost

Pozor:
A tento symbol upozoriiuje na opatieni,
zranéni uzivatele.

+ Tento vyrobek nepouzivejte k jinému ucelu, nez je

uvedeno v této prirucce.
Po vybaleni vyrobku z obalu zkontrolujte, zda neni
poskozeny; v pripadé pochybnosti se ihned obratte
na kvalifikovaného pracovnika nebo na autorizované
servisni stfedisko Vortice. Nenechavejte ¢asti obalu v
dosahu déti nebo osob s néjakym postizenim.
Pouzivani kazdého elektrického pfistroje vyzaduje
dodrzovani nékterych zakladnich pravidel, napr.:
- nedotykejte se ho vihkyma nebo mokryma rukama;
- nedotykejte se ho, mate-li bosé nohy.
- nedovolte, aby ho pouzivaly déti nebo postizené

osoby bez dozoru.
Tento pfistroj nesméji pouzivat osoby (véetné déti)
se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi
schopnostmi, ani osoby bez patfiénych znalosti a
zku$enosti s timto pfistrojem, s vyjimkou situace, kdy
na tyto osoby dohlizi, nebo jim radi jina osoba
odpovédna za jejich bezpec¢nost. Déti stale sleduite,
aby si s ventilatorem nemohly hrat.
Rozhodnete-li se, Ze pfistroj uz nebudete pouzivat,
odpojte ho od elektrické sité a ulozte ho z dosahu
déti a osob s néjakym postizenim.
Nepouzivejte pfistroj v prostfedi s hoflavymi latkami
nebo vypary, jako alkoholem, insekticidy, benzinem

apod.
@ symbol upozoriuje na opatreni, ktera brani po-
Skozeni piistroje.

PFistroj zadnym zpusobem neupravujte.

+ Pravidelné ovéfujte celistvost pfistroje. PFi zjisténi
zavady pristroj nepouzivejte a ihned se obratte na
autorizovaného prodejce Vortice.

+ V pfipadé Spatného chodu a/nebo poruchy pfistroje

se ihned obratte na autorizovaného prodejce Vortice,

a je-li nutnd oprava, pozadujte originalni nahradni

dily Vortice.

Jestlize pfistroj spadne, nebo byl vystaven silnému

uderu, nechte ho ihned zkontrolovat u

autorizovaného prodejce Vortice.

Upozornéni:

tento symbol upozorfiuje na opateni, tento
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smi provadét pouze odborné vyskoleny pracovnik.
+ Vypnéte hlavni vypina¢ systému, jestlize: a) zjistite
poruchu chodu; b) chcete vycistit vnitfek; c) se
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rozhodnete pfistroj po krat§i nebo del$i dobu
nepouzivat.

Elektricky systém, ke kterému je pfistroj pfipojeny,
musi byt v souladu s platnymi normami.

« Pristroj musi byt instalovdn s ochranou proti

nadproudu v okruhu a toto zafizeni musi byt
cejchovano na zakladé jmenovitého proudu
uvedeného na typovém Stitku.

Pristroj vyzaduje uzemnovaci systém v souladu s
platnymi normami o elektrickém jisténi. V pfipadé

pochybnosti pozadejte o kontrolu odborné
kvalifikovaného pracovnika.
Pfistroj pfipojte pouze k takové napajeci

siti/elektrické zasuvce, jejichz vykon odpovida
maximalnimu vykonu pfistroje. Pokud vase sit nebo
zasuvka tyto pozadavky nesplnuji, obrafte se na
odborné vyskoleného pracovnika.

Tyto modely jsou vybaveny tepelnym vypinaéem s
automatickym opétnym  zapnutim, ktery je
zabudovany do motoru. Nevyzaduji tedy spojeni s
tepelné-magnetickym vypinaéem, ale je nutné
instalovat vypina¢ s vypnutim vSemi poly a s
minimalnim rozevfenim kontaktd 3 mm.

V pfipadé nerovné instalacni stény pouzite mezi
sténu a pfirubu kulatou podlozku nebo jiny distanéni
material.

Jestlize je pfistroj instalovdn mimo mistnost do
vnéjSiho prostfedi, je nutné zajistit odpovidajici
ochranu proti atmosférickym vlivaim.

Provozni teplota je v rozmezi od -25 °C do +40 °C.
Parametry elektrické sité musi odpovidat Gdajum
uvedenym na typovém Stitku.



CESKY

Pozadavky na orientaci
pristroje

Poloha usti vytlaku radidlniho ventilatoru (obr. 5) je
oznacena symbolem sméru otaceni (LG - levotocCivy
neboli proti sméru hodinovych rugicek a RD
pravoto€ivy neboli ve sméru hodinovych ruéi¢ek) z
pohledu z opaéné strany k Usti nasavani) a uhlem ve
stupnich mezi vychozi osou (to je pfimka kolma na
zakladni rovinu, kterd prochazi osou otaéeni): osa Usti
vytlaku, méfeno ve sméru otaceni.

VSechny modely kromé C 46 se obvykle dodavaji s
orientaci Sneka smérem doleva LG 90°. Model C 46 se
obvykle dodava s orientaci $neka smérem doleva LG
270°. Ke zméné orientace motoru se fidte pokyny
uvedenymi na obr. 4.

Obr. 6: ZpUsob oznaceni polohy Usti vytlaku radialniho
ventilatoru: Priklad: LG 135°.

Instalace
Obr. 7+12.

POZN.:

Jestlize je pfistroj namontovany ve vy$ce do 2,5 m od
podlahy, je povinné instalovat dodate¢nou ochranu
pohyblivych ¢asti ve formé vhodné ochranné mfizky
na stranu vytlaku nebo sani ( obr. 7,8).

POZN.:

Pokud hlucnost zvoleného pfistroje presahuje 70
dB(A) (Obr. 9), je nutné zajistit instalaci vhodnych
zafizeni ke snizeni hluku nebo odpovidajici
prostfedky osobni ochrany.

POZNAMKA PRO MONTERA:

Pro zajisténi stalé elektrické funkCnosti uzemnéni si
pred instalaci vyrobku ovéfte, zda jste odstranili
(pfipadnou) ochrannou lepici félii nachazejici se u
Jednoho z otvorl na upevnéni prlruby, jak je
znazornéno na obr. 10a, nebo odstrante pripadnou
povrchovou oxidaci (pokud doslo k jejimu vyskytu).

Elektricka schémata

Obr. 13: jednofazové pristroje
Obr. 14: tfifazové pfistroje

Cisténi/idrzba
Obr. 15+20.

Dulezité informace pro
ekologickou likvidaci pristroje

V NEKTERYCH ZEMICH EVROPSKE UNIE NENi
TENTO VYROBEK ZARAZEN MEZI VYROBKY, NA
KTERE SE VZTAHUJE ZAKON O PRIJETI
SMERNICE O ODPADNICH ELEKTRICKYCH A
ELEKTRONICKYCH ZARIZENICH (OEEZ), A
TENTO VYROBEK TEDY NENi NUTNE PO
SKONCENi  ZIVOTNOSTI ODEVZDAT DO
TRIDENEHO SBERU.

Tento vyrobek je v souladu se smérnici EU
2012/19/ES.

Symbol preskrtnuté popelnice
uvedeny na pfistroji znamena, ze
se tento vyrobek po skonéeni
zivotnosti nesmi likvidovat spolu s
doméacim odpadem, ale musi byt
odevzdan do specialniho
sbérného dvora uréeného pro
elektricka a elektronicka zafizeni, o
nebo je mozné ho predat prodejci pfi koupi nového
stejného zafizeni.

Vhodny tfidény sbér, ktery umozfiuje predani
nepotfebného pristroje k recyklaci, zpracovani a
likvidaci s ohledem na Zivotni prostiedi pfispiva k
odstranéni moznych negativnich disledkt na Zivotni
prostiedi a lidské zdravi a podporuje recyklaci
materiall, ze kterych byl pfistroj vyroben.

Dalsi informace o vhodnych sbérnych mistech pro
tento vyrobek ziskate v mistnim podniku pro sbér
doméciho odpadu nebo v obchodé, kde jste pfistroj
zakoupili.

Vyrobci a dovozci jsou na vlastni odpovédnost povinni
vyhovét pozadavkim na ekologickou recyklaci,
zpracovani i likvidaci bud pfimo, nebo Ucasti ve
spole¢ném systému.
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SLOVENSKY

Popis a pouzivanie

Spotrebié, ktory ste si kupili, je priemyselny odstredivy
ventilator na odsavanie vzduchu vo vetracom potrubi
(obr. 2) v pritomnosti velkého poklesu zatazenia.
Vzduch odsavany tymito spotrebiémi nesmie
obsahovat prach, nesmie byt kysly ani korozivny (obr.
1). Spotrebi¢ sa da nainstalovat na stene alebo na
strope, na zacdiatku, pozdlz alebo na konci potrubia, vo
faze naséavania ako aj pri vystupe vzduchu (obr. 3).

Bezpecnost

Pozor:
ta simbol pomeni previdnost za uporabnika

da ne pride do povzroc¢tve Skode

Nepouzivajte tento spotrebi¢ na iné Gcely ako su

popisané v tomto navode.

Po vybaleni spotrebi¢a skontrolujte, ¢i nie je

poskodeny; ak mate pochybnosti, obratte sa ihned na

autorizované servisné stredisko Vortice.

Nenechavajte ¢asti obalu v dosahu deti ani v dosahu

postihnutych oséb.

« Pri pouzivani akéhokolvek elektrického spotrebica je

nevyhnutné dodrziavat niektoré zakladné pravidla,

ako napriklad:

- nikdy sa ho nedotykat vlhkymi alebo mokrymi
rukami;

- nedotykat sa ho, ak mate bosé nohy;

- nedovolit ho pouzivat detom alebo postihnutym
osobam bez dozoru.

Tento spotrebi¢ nesmu pouzivat osoby (vratane deti)

s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo

rozumovymi schopnostami ani osoby bez skisenosti

a poznatkov o jeho pouzivani, ak nie su pod dozorom

alebo ak neboli vopred poucené osobou

zodpovednou za ich bezpecnost. Na deti musite
dohliadat, aby ste si boli isti, Ze sa so spotrebi¢om
nebudu hrat.

Ak sa rozhodnete spotrebi¢ odpojit od elektrickej

siete a vyradif ho z pouzivania, ulozte ho mimo

dosahu deti a postihnutych oséb.

+ Spotrebi¢ nepouzivajte v pritomnosti prchavych ani
horlavych latok, ako alkohol, insekticidy, benzin a
pod.

+ Na vyrobku nerobte Ziadne zmeny.

ta simbol pomeni, da je pri izdelku potrebna
previdnost, da se ga ne poskoduje

@ Opozorilo:

Pravidelne kontrolujte celistvost spotrebi¢a. V pripade
zistenia nedostatkov spotrebi¢ nepouzivajte a
okamzite sa poradte s pracovnikom autorizovaného
servisného strediska spolo¢nosti Vortice.

+ V pripade problémov s prevadzkou a/alebo poruchy
spotrebiCa sa ihned obratte na autorizované servisné
stredisko Vortice a pri pripadnej oprave Ziadajte
pouzitie originalnych nahradnych dielov Vortice.

» Ak spotrebi¢ spadne alebo utrpi prudky naraz, dajte

ho ihned skontrolovat v autorizovanom servisnom
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stredisku Vortice.

« InStalaciu a udrzbu vnatornych a vonkajsich dielov

spotrebica smie vykonavat vyhradne kvalifikovany a
odborny personal.

+ Hlavny vypina¢ zariadenia vypnite: a) pri zisteni

odchylky pri prevadzke; b) ked sa rozhodnete
vykonat udrzbu a Cistenie vnutra - vonkajsku; c) ked
sa rozhodnete spotrebi¢ kratkodobo alebo dlhodobo
nepouzivat.

Elektricka sief, ku ktorej je spotrebi¢ zapojeny, musi
vyhovovat poZiadavkam platnych predpisov.
Spotrebi¢ musi byt nainstalovany do okruhu
elektrickej siete s ochrannym zariadenim proti
pretazeniu, nastavenym podla nominélneho prudu
uvedeného na $titku.

Spotrebi¢ musi byt vybaveny uzemnovacim
zariadenim, v sulade s platnymi normami o
elektrickej bezpecnosti. V pripade pochybnosti
poziadajte o doékladnu kontrolu kvalifikovaného
pracovnika.

Zapojte spotrebi¢  ku elektrickej napajacej
sieti/zasuvke iba vtedy, ak siet znesie jeho
maximalny prikon. V opa¢nom pripade sa okamzite
obratte o pomoc na kvalifikovaného odbornika.
Modely st vybavené tepelnou poistkou zabudovanou
do motora, ktord zasiahne a opéat sa zopne
automaticky. Takéto spotrebice nemusia byt spojené
s magnetotermickym spinac¢om, ale napriek tomu
treba zaistit bipolamy spina¢ s medzerou medzi
kontaktmi rovnou alebo va¢Sou ako 3 mm.

Ak je stena, na ktori sa ma nainstalovat spotrebic,
nerovnomerna, treba medzi ru a prirubu nainstalovat
vymedzovaciu vlozku alebo iny vypliovy material.
Pri montazi spotrebi¢a vo vonkajSich priestoroch,
bude nevyhnutné zabezpecit vhodnl ochranu proti
poveternostnym vplyvom.

Prevadzkova teplota -25 °C az +40 °C.

- Elektrické (daje siete musia zodpovedat Gdajom

uvedenym na S§titku s technickymi udajmi na
spotrebici.



SLOVENSKY

Specifikacie pre orientaciu
vyrobku

Poloha Ustia na vystup vzduchu radidlneho ventilatora
(obr. 5) je indikovana symbolom smeru ota¢ania (teda
LG - lavoto€ivy alebo proti smeru ota¢ania hodinovych
ru¢iCiek a RD pravoto€ivy alebo v smere otacania
hodinovych ruciciek pri pohlade z opacnej strany
vzhladom na nasavacie Ustie), od uhla v stupfioch
medzi referenénou osou (ktora je kolma na zéakladru a
ktora prechadza osou rotacie) po os vystupného Ustia,
meranu v zmysle otacania.

V8etky modely, okrem C 46, sa zvy&ajne dodavaju s
orientaciou skrutkovice proti pohybu hodinovych
rugi¢iek LG 90°. Model C 46 sa zvycajne dodava s
orientaciou skrutkovice proti pohybu hodinovych
rudi¢iek LG 270°. Pri modifikacii orientacie motora
postupuijte podla pokynov uvedenych na obr. 4.

Obr. 6: metéda urenia polohy vystupného Ustia
radialneho ventilatora: Priklad: LG 135°.

InStalacia
Obr. 7+12.

POZN.

Ak by ste strojové zariadenie namontovali vo vyske
menej ako 2,5 metra od podlahy, bude nevyhnutné
nainstalovat  doplnkové  ochranné zariadenia
pohybujucich sa casti s prisluSnymi mriezkami na
strane vystupu vzduchu alebo na strane nasavania
(obr. 7,8).

POZN.

Ak hluénost zvoleného spotrebi¢a presiahne 70 dB(A),
(obr. 9), pocas instalacie bude nevyhnutné zaistit aj
indtalaciu vhodnych zariadeni na znizenie hlu¢nosti
alebo zabezpedit vhodné prostriedky osobnej ochrany
proti hluku.

POZNAMKA PRE MONTERA:

Pre zaistenie stalej elektrickej funkénosti uzemnenia
pred indtalaciou vyrobku skontrolujte, ¢i ste odstranili
(pripadnu) ochrannu lepiacu féliu nachadzajicu sa u
jedného z otvorov na upevnenie priruby, ako je
znazornené na obr.10a , alebo odstrante pripadnu
povrchovu oxidaciu (ak doslo k jej vyskytu).

Elektrické schémy

Obr. 13: jednofazové spotrebice
Obr. 14: trojfazové spotrebice

Udrzba / Cistenie
Obr 15+20.

Doélezita informacia pre
likvidaciu spotrebica s
ohladom na zivotné prostredie

V NIEKTORYCH KRAJINACH EUROPSKEJ UNIE
SA NA  TENTO SPOTREBIC NEVZTAHUJU

VNUTROSTATNE PREDPISY O LIKVIDACII
ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
ZARIADENi, PRETO SA PO UKONCENI ICH

ZIVOTNOSTI  NEMUSIA  ODOVZDAT V
SPECIALIZOVANOM ZBERNOM STREDISKU.

Tento  spotrebi¢ spifla poZiadavky smernice
2012/19/ES.

Symbol preSkrtnutej nadoby na

odpad nachadzajuci sa na

spotrebi¢i  indikuje, Ze so

spotrebi¢om sa po ukonéeni jeho

zivotnosti nesmie zaobchadzat

ako s komundlnym odpadom, ale

musi sa odovzdat v $pecialnom [

zbernom stredisku alebo sa musi
odovzdat v predajni pri kipe nového rovnocenného
spotrebica.

Spravny separovany zber a likvidacia spotrebica, ako
aj recyklacia druhotnych surovin a likvidacia odpadov
v stlade s predpismi na ochranu Zivotného prostredia
prispievaju k zamedzeniu moznych negativnych
dopadov na Zivotné prostredie a zdravie obyvatelstva a
napomahaju recyklacii materidloy, z ktorych bol
spotrebic vyrobeny.

Podrobnejsie informacie o dostupnych zbernych
strediskach dostanete v miestnych sluzbach na
likvidaciu odpadov alebo v predajni, kde ste spotrebic
kapili.

Vyrobcovia a dovozcovia su zodpovedni za recyklaciu,
manipulaciu a likvidaciu spotrebi¢ov v sulade s
predpismi o ochrane Zivotného prostredia, a to priamo,
ako aj ucastou v kolektivnom systéme likvidacie
odpadov.
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ROMANA

Descrierea si utilizarea

Produsul cumparat de dv. este un ventilator centrifugal
industrial pentru evacuarea aerului intr-o conducta de
aerisire (fig. 2), daca sunt prezente pierderi ridicate de
sarcina.

Aerul ventilat de catre aceste aparate nu trebuie sa fie
plin de praf, acid sau coroziv (fig. 1). Aparatul poate fi
instalat pe perete sau pe tavan si la inceputul, pe
parcursul sau la capatul final al unei conducte, atat in
faza de aspiratie, cat si in faza de evacuare (fig. 3).

Siguranta

Atentie:

acest simbol indica masuri de precautie
necesare pentru a evita producerea

de pagube utilizatorului

+ Nu utilizati acest produs in scopuri diferite de cele
prezentate in acest manual.

+ Dupd ce ati despachetat produsul, verificati

integritatea acestuia; daca aveti dubii, adresati-va

imediat unui dealer autorizat Vortice. Nu lasati

componentele ambalajului la indemana copiilor sau

a persoanelor cu handicap.

Folosirea oricarui aparat electric presupune

respectarea unor reguli fundamentale, printre care:

- nu il atingeti cu mainile ude sau umede;

- nu il atingeti cand sunteti descult;

- nu permiteti copiilor sau persoanelor cu handicap,
nesupravegheate, sa-| foloseasca.

Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv

copii) cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale

reduse si fara experientd sau cunostinte, daca nu

sunt supravegheate sau instruite in prealabil in

legatura cu folosirea aparatului, de catre o persoana

care raspunde de siguranta lor. Copiii trebuie

supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu

aparatul.

« Puneti aparatul astfel incat sa nu fie la indemana

copiilor si a persoanelor cu handicap, in momentul in

care hotarati sa il deconectati de la reteaua electrica

si sa nu il mai folositi.

Nu utilizati aparatul in prezenta substantelor sau a

vaporilor inflamabili, ca de exemplu alcool,

insecticide, benzina etc.

acest simbol indica masuri de precautie
necesare pentru a evita defectarea produsului

@ Masuri de precautie:

+ Nu aduceti niciun fel de modificare produsului.

« Verificati periodic integritatea aparatului. In cazul unor
imperfectiuni, nu utilizati aparatul si contactati
imediat un dealer autorizat Vortice.

+ In caz de functionare defectuoasa si/sau de defectare

a aparatului, adresati-va imediat unui dealer Vortice

autorizat si cereti, pentru eventualele reparatii,

folosirea pieselor de schimb Vortice originale.

Dacéa aparatul cade sau primeste lovituri puternice,

rugati sa fie verificat imediat de un dealer autorizat

Vortice.
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Instalarea si intretinerea interiorului si a exteriorului
aparatului trebuie sa fie efectuate de catre personal
calificat din punct de vedere profesional.
Opriti de la intrerupatorul general al instalatiei: a)
cand observati o anomalie in functionare; b) cand
hotarati sa efectuati o operatiune de curatare la
interior sau la exterior; ¢) cand hotarati sa nu utilizati
aparatul pe perioade de timp mai scurte sau mai
lungi.

Instalatia electrica la care este conectat produsul

trebuie sa fie conforma cu normele in vigoare.

Aparatul trebuie sa fie instalat dispunand in circuit un

dispozitiv de protectie impotriva suprasarcinii, calibrat

in functie de curentul nominal indicat pe placuta.

Aparatul are nevoie de o instalatie de impamantare,

conform prevederilor normelor in vigoare referitoare

la siguranta electrica. In caz ca aveti dubii, solicitati
un control amanuntit din partea unei persoane
calificate profesional.

« Conectati aparatul la reteaua de alimentare/priza

electrica doar daca puterea instalatiei este adecvata

pentru puterea sa maxima. In caz contrar, adresati-va
imediat personalului calificat din punct de vedere
profesional.

Modelele sunt dotate cu un dispozitiv termic de

intrerupere cu inchidere automata, incorporat in

motor. Aceste aparate nu necesita conectarea la un
intrerupator magnetotermic, ci trebuie sa fie prevazut
un fintrerupator omnipolar cu o distantda de

deschidere a contactelor de cel putin 3 mm.

Aplicati o rondeld sau alt material pentru distantare

intre perete si flansa in cazul in care peretele unde

trebuie instalat aparatul este denivelat.

» Daca aparatul este montat in afara incaperii, este
indispensabil sa se asigure o protectie
corespunzatoare impotriva agentilor atmosferici.

« Temperatura de functionare este de la -25°C la

+40°C.

Parametrii electrici ai retelei trebuie sa corespunda cu

cei de pe placuta cu datele tehnice aplicatda pe

aparat.

Specificatii pentru orientarea
produsului

Pozitia gurii de evacuare a unui ventilator radial (fig. 5)
este indicata cu simbolul sensului de rotatie (adica LG
— spre stanga sau in sens antiorar, si RD - spre dreapta
sau in sens orar, privind dinspre latura opusa gurii de
aspiratie) urmat de unghiul, in grade, dintre axa de
referinta (care este o dreapta perpendiculara pe planul
de baza si care trece prin axa de rotatie) si axa gurii de
evacuare, masurata in sensul de rotatie.

Toate modelele, in afara de C 46, sunt livrate in mod
normal cu o orientare elicoidala in sens antiorar LG
90°. Modelul C 46 este livrat in mod normal cu o
orientare elicoidalad in sens antiorar LG 270°. Pentru a
modifica orientarea motorului urmati instructiunile
indicate in fig. 4.

Fig. 6: Metoda de desemnare a pozitiei gurii de
evacuare a unui ventilator radial: Exemplu: LG 135°.




ROMANA

Instalarea
Fig. 7+12.

ATENTIE:

Daca aparatul este montat la o inaltime mai mica de
2,5 metri de la podea, este obligatorie protejarea
suplimentara a partilor in miscare cu gratarele
corespunzatoare de protectie pe latura de evacuare
sau pe latura de aspiratie (fig. 7,8).

ATENTIE:
Daca produsul ales depaseste nivelul de 70 dB(A)
(fig.9) este necesar ca, in timpul instalarii, sa fie
prevazute dispozitive adecvate de reducere a
intensitatii acustice sau mijloace adecvate de protectie
personald).

NOTA PENTRU INSTALATOR :

Pentru a garanta continuitatea electrica de
impamantare, in corespondentd cu una din gaurile de
fixare flansd asa cum este demonstrat in Fig.10a
asigurati-va ca inlocuiti pelicula adeziva de protectie
(dacd este prezentd) sau ca inldturati eventuala
oxidare superficiald (daca este prezentd) inainte de a
finaliza instalatia produsului.

Scheme electrice

Fig. 13: aparate monofazate
Fig. 14: aparate trifazate

MODEL EMISII SONORE
Lp dB(A)

C10/2 M-T 55,5 dB(A) *
C15/2 M-T 59 dB(A) *
C20/2 M-TE 66 dB(A) *
C25/2 M-TE 66,5 dB(A) *
C30/2M-TE 71 dB(A) *
C30/4 M-TE 55 dB(A) *
C314TE 61 dB(A) *
C35/4 M-TE 61 dB(A) *
C37/4 M-TE 70 dB(A) *
C40/4 M-T E 73 dB(A) *
C45/4TE 70,5 dB(A) *
C46/4TE 76,5 dB(A) *

* Presiune sonora calculata la 3 m, cu produsul care functioneaza la
viteza maxima.

STANDARD E SIGURANTA ELECTRICA:

EN 60335-1 (2002) + A1 (2004) + A11 (2004)+A12
(2006) + A2 (2006)

EN 60335-2-80 (2003) + A1 (2004)

EN 62233 (2008)

STANDARDE EMC:

EN 55014-1 (2006)

EN 55014-2 (1997) + A1 (2001)

EN 61000-3-2 (2006)

EN 61000-3-3 (1995) + A1 (2001) + A2 (2005)

intretinerea / Curitarea
Fig 15:20.

Iafor.matii im§ortanﬁg\l .EFivind
T

N UNELE TARI DIN UNIUNEA EUROPEANA
ACEST PRODUS NU INTRA iN DOMENIUL DE
APLICARE AL LEGI NATIONALE DE RECEPTARE
A DIRECTIVEI RAEE SI, PRIN URMARE, iN
ACESTEA NU ESTE iN VIGOARE OBLIGATIA DE
RECICLARE LA TERMINAREA DURATEI DE VIATA.

Acest produs este conform cu
Directiva EU2012/19/EC.

Simbolul pubelei barate de pe
aparat indica faptul ca produsul, la
terminarea vietii utile, trebuie sa fie
tratat in mod separat fata de [ ]
deseurile menajere si trebuie

predat la un centru de colectare pentru reciclarea
aparatelor electrice si electronice sau trebuie predat
vanzatorului cand se cumpara un aparat nou
echivalent.

Colectarea diferentiatd corespunzatoare, pentru
trimiterea ulterioara a aparatului casat spre a fi reciclat,
tratat si eliminat in mod compatibil cu mediul
inconjurator, contribuie la evitarea posibilelor efecte
negative asupra mediului si asupra sanatatii
persoanelor si favorizeaza reciclarea materialelor din
care e fabricat produsul.

Pentru informatii mai detaliate privind sistemele de
colectare disponibile, adresati-va serviciului local de
eliminare a deseurilor sau magazinului in care a fost
cumparat produsul.

Producatorii si importatorii isi indeplinesc obligatiile
privind reciclarea, tratarea si eliminarea in mod
compatibil cu mediul inconjurator, fie direct, fie prin
participarea la un sistem colectiv.
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HRVATSKI

Opis i primjena

Uredaj koji ste kupili je industrijski centrifugalni
ventilator za izvlagenje zraka u ventilacijsku cijev (sl. 2)
tamo gdje su prisutni veliki gubici.

Zrak koji pro€is€uju ovi uredaji ne smije biti prasnjay,
kiseo ili nagrizaju¢ (sl. 1). Uredaj se moze postaviti na
zid ili na strop, na pocetak, uzduz ili na kraj
ventilacijske cijevi, kako za fazu usisavanja tako i za
fazu ispuhivanja (sl. 3).

Sigurnost

A

PaZnja:
ovaj simbol naznacuje predostroznosti za
izbjegavanje ozljeda korisnicima

Ovaj uredaj se ne smije koristiti u svrhe drugacije od
onih navedenih u ovom priruéniku.

+ Nakon Sto ste uredaj izvadili iz omota, provjerite

njegovu besprijekornost; u slu¢aju bilo kakve sumnje,

odmah se obratite ovlaStenom preprodavacu

“Vortice” Ne ostavljajte dijelove omota na dohvat

djece ili osoba s posebnim potrebama.

Uporaba bilo kojeg elektricnog uredaja

podrazumijeva nekoliko temeljnih pravila, medu

kojima:

- ne smije ga se dirati mokrim ili vlaZznim rukama;

- ne smije ga se dirati bosi;

- ne smiju ga koristiti djeca ili osobe s posebnim
potrebama bez nadzora.

» Ovaj uredaj nije prikladan za uporabu od strane

O

osoba (ukljuéujuéi djecu) sa smanjenim fizickim,
osjetnim ili umnim sposobnostima, odnosno bez
iskustva i znanja, osim ako ih ne nadzire ili prethodno
ne uputi u njegovu uporabu osoba odgovorna za
njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se
uvjerili da se ne igraju s uredajem.

Odlucite li uredaj vise ne koristiti i iskljuciti iz
elektricne mreze, pohranite ga daleko od djece i
osoba s posebnim potrebama.

Nemojte koristiti uredaj u blizini zapaljivih tvari ili para
kao $to su alkohol, insekticidi, benzin, itd.

Upozorenije:
ovaj simbol naznacuje predostroznosti za
izbjegavanje Steta na proizvodu

+ Zabranjeno je vrsiti bilo kakve preinake na proizvodu.

S vremena na vrijeme provijerite cjelovitost uredaja. U
sluéaju neispravnosti, nemojte koristiti uredaj i odmah
se obratite ovlaStenom preprodavacéu "Vortice".

U slucaju loSeg rada i/ili kvara na uredaju, odmah se
obratite ovlaStenom preprodavacdu "Vortice" i
zatrazite, pri eventualnom popravku, uporabu
originalnih dijelova "Vortice".

Ako uredaj padne ili zadobije jake udarce neka ga
ovlasteni preprodava¢ "Vortice" odmah pregleda.
Postavljanje uredaja, kao i njegovo
unutradnje/vanjsko odrzavanje mora izvrsiti strué¢no
osposobljeno osoblje.

Isklju¢ite glavni prekida¢ ako: a) primjetite
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nepravilnost u radu; b) odlucite izvrSiti CiS¢enje
izvanaliznutra; c) odlucite ne koristiti uredaj na krace
ili dulje vrijeme.

Elektricna instalacija na koju je priklju¢en uredaj
mora biti u skladu s propisima na snazi.

Kod postavljanja uredaja, u kruznom toku struje treba
predvidjeti i osigura¢ za slucaj preoptereéenja,
bazdaren obzirom na nazivnu struju navedenu na
plocici.

Ovaj uredaj treba biti uzemljen, kako to predvidaju
propisi o elektri¢noj sigurnosti na snazi. U slu€aju
bilo kakve sumnje, zatraZite od stru¢nog osoblja
vr§enje pomne provjere.

+ Spojite uredaj na mrezno napajanje/elektricnu

utiénicu samo ako je kapacitet instalacije primjeren
njegovoj maksimalnoj snazi. U suprotnom, odmah se
obratite struéno osposobljenom osoblju.

Modeli u motoru imaju ugraden termicki osigura¢ za
prekid automatskim zatvaranjem. Te uredaje nije
potrebno spojiti na termomagnetni prekida&, nego
pomocu visepolnog prekidaca s razmakom otvaranja
kontakata jednakim ili ve¢im od 3 mm.

+ U slu¢aju da zid na kojem postavljate uredaj nije

gladak, izmedu zida i prirubnice koristite rozetu ili
drugi odstojnik.

+ Ako uredaj postavljate izvan prostorije, neophodno ga

je na odgovaraju¢i nadin zastititi od atmosferskih
¢imbenika.

« Temperatura rada: od -25°C do +40°C.

Elektri¢ni podaci mreze moraju odgovarati onima na
plocici koja se nalazi na uredaju.



HRVATSKI

Tehnic¢ki opis usmjeravanja
proizvoda

Polozaj ispusnog otvora radijalnog ventilatora (sl. 5)
oznacen je simbolom smjera okretanja (odnosno: LG -
ulijevo ili suprotno od smjera kazaljke na satu te RD
udesno ili u smjeru kazalijke na satu, gledajudi
nasuprot usisnog otvora), iza kojeg slijede stupnjevi
kuta izmedu referentne osi (pravca okomitog na
ravninu osnove, koji presijeca os okretanja) i osi
ispusnog otvora, izmjerene u smjeru okretanja.

Svi se modeli osim C 46 obi¢no dostavljaju s "puzem"
usmjerenim suprotno od smijera kazaljke na satu LG
90°. Model C 46 se obi¢no dostavlja s "puzem"
usmijerenim suprotno od smijera kazaljke na satu LG
270°. Smjer motora mozete promijeniti slijedec¢i upute
na sl. 4.

Sl. 6: metoda odredivanja poloZaja ispusnog otvora
radijalnog ventilatora. Primjer: LG 135°.

Postavljanje

Sl. 7+12..

NAPOMENA.

Ako uredaj postavljate na visini manjoj od 2,5 metra od
poda, morate obavezno dodatno zastititi pokretne
dijelove odgovarajuc¢im zastitnim reSetkama za ispusnu
i za usisnu stranu (sl. 7-8).

NAPOMENA.

Ako izabrani proizvod prelazi 70 dB(A) (sl.9), potrebno
je prilikom njegovog postavljanja predvidjeti i
odgovaraju¢e naprave za priguSivanje zvuka ili
pogodna sredstva osobne zastite.

NAPOMENA ZA INSTALATERA:

Kako bi se zajamcio elektricni kontinuitet uzemljenja,
prije dovrSetka instalacije proizvoda uklonite s mjesta
jednog od otvora za pricvrsCivanje prirubnice, kako je
prikazano na sl. 10a, zastitnu ljepljivu foliju (ako je
ima) ili uklonite moguce povrsinske oksidacije (ako ih
ima).

Elektricne sheme

Sl. 13: jednofazni uredaji
Sl. 14 trofazni uredaji .

Odrzavanje / ¢iSéenje
Sl. 15+20.

Vazna obavijest o okoliSu
prihvatljivom rashodovanju

U POJEDINIM ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE, NA
OVAJ PROIZVOD SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O
USVAJANJU DIREKTIVE O ELEKTRICNOM |
ELEKTRONICKOM OTPADU, STOGA U NJIMA NE
POSTOJI OBVEZA ODVOJENOG SAKUPLJANJA
NA KRAJU RADNOG VIJEKA PROIZVODA.

Ovaj proizvod je u skladu s Uredbom EU2012/19/EC.

Simbol prekrizenog koSa za
smece otisnut na uredaju
oznacava da proizvod treba - na
kraju njegovog radnog vijeka, a
posto se s njim mora postupati
odvojeno od otpada iz ku¢anstva -
odnijeti centru za odvojeno
sakupljanje elektriénih i I
elektronskih aparata ili ga predati preprodavacu u
trenutku kupnje novog istovrijednog uredaja.

Odvojenim sakupljanjem otpada omoguéuje se
naknadno okoliSu prihvatljivo recikliranje, obrada i
zbrinjavanje rashodovanog aparata, pridonosi
izbjegavanju moguc¢ih negativnih u¢inaka po okolis i po
zdravlje te pospjesuje recikliranje materijala od kojih je
proizvod naéinjen.

Za podrobnije obavijesti o raspolozivim sustavima
sakupljanja obratite se lokalnoj sluzbi za zbrinjavanje
otpada ili prodavaonici u kojoj ste proizvod kupili.

Proizvodadi i uvoznici pokoravaju se vlastitoj
odgovornosti za okoliSu prihvatljivo recikliranje, obradu
i zbrinjavanje otpada, kako izravno tako i uée$¢em u
sustavu zajednice
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SLOVENSCINA

Opis in uporaba

Izdelek, ki ste ga kupili, je radialni ventilator za
odsesavanje v prezracevalne vode (slika 2), v katerih
prihaja do vegjih tlaénih izgub.

Zrak, ki ga odsesava ventilator, ne sme biti prasen, kisel
ali koroziven (slika 1). Naprava se lahko vgradi na
steno ali strop, bodisi na zacetku, vzdolz ali na koncu
kanala, in to tako v odsesovalni kot v potisni fazi (slika
3).

Varnost

Pozor:
ta simbol pomeni previdnost za uporabnika

da ne pride do povzroc¢tve skode

Izdelek ni primeren za drugaéno uporabo od tiste, ki
je navedena v tem priro¢niku.

Ko ste izdelek odstranili iz embalaze, se prepriCajte,
da ni poSkodovan. V primeru dvomov se obrnite na
pooblas¢eni servisni center Vortice. Embalaznih
delov ne puscajte na dosegu otrok ali oseb s
posebnimi potrebami.

+ Uporaba kakrsnekoli elektricne opreme zahteva tudi

O

upostevanje nekaterih temeljnih pravil, med katerimi:

- naprave se ne dotikajte z mokrimi ali vlaznimi
rokami;

- naprave se ne dotikajte z bosimi nogami;

- otroci ali osebe s posebnimi potrebami naj naprave
ne uporabljajo brez nadzora.

Ta naprava ni primerna za osebe z nizjimi fizicnimi,

senzoriénimi ali umskimi sposobnostmi (vkljuéno z

otroci) oziroma osebe brez ustreznih izkuSenj in

znanja, razen pod nadzorom ali po predhodnih

napotkih s strani osebe, odgovorne za njihovo

varnost. Otroke je treba imeti pod nadzorom, da se z

napravo ne bi igrali.

Ko naprave ne nameravati ve¢ uporabljati in jo

izkljucite iz elektriénega omrezja, jo shranite dale¢ od

dosega otrok in oseb s posebnimi potrebami.

Naprave ne uporabljajte ob prisotnosti vnetljivih snovi

ali hlapoy, kot so alkohol, insekticidi, bencin, ipd.

Opozorilo:
ta simbol pomeni, da je pri izdelku potrebna
previdnost, da se ga ne poskoduje

+ Na napravi ne opravljajte nikakrsnih sprememb.

Redno preverjajte brezhibnost naprave. V primeru
nepravilnosti naprave ne uporabljajte in nemudoma
stopite v stik s pooblasé¢enim servisnim centrom
Vortice.

+ V primeru slabega delovanja in/ali okvare naprave,

se nemudoma obrnite na pooblasceni servisni center
Vortice ter v primeru morebitnega popravila zaprosite
za uporabo originalnih nadomestnih delov Vortice.

V primeru, da naprava pade na tla ali prejme mocan
udarec, jo takoj odpeljite v pooblasceni servisni
center Vortice na kontrolo.

Vgradnjo in notranje ter zunanje vzdrzevanje naprave
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mora opraviti strokovno usposobljeno osebje.

+ Izklopite glavno stikalo, kadar: a) zaznate nepravilno

delovanje; b) se odloCite za izvedbo vzdrzevalnih del
notranjega in zunanjega ¢iS€enja; c) se odloCite, da
naprave krajsi ali daljSi ¢as ne boste uporabljali.
Elektriéna napeljava, na katero se izdelek prikljuci,
mora biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi.

+ Pri vgradnji naprave morate v krogotoku predvideti

zas¢itno sredstvo za preprecitev preobremenitve, ki
je umerjeno glede na imenski tok, naveden na tablici.

+ Naprava mora biti pravilno prikljuéena na ozemljitveni

priklju¢ek v skladu z veljavno zakonodajo o varnosti
elektri¢nih naprav. V primeru dvomov zahtevajte, da
kvalificiran strokovnjak opravi natanéno kontrolo
napeljave.

Napravo prikljuéite na elektricno omrezje/elektricno
vtiénico le, e zmogljivost napeljave ustreza najvedji
modi naprave. V nasprotnem primeru se nemudoma
obrnite na strokovno usposobljeno osebje.

+ Vsi modeli so opremljeni s termiénim stikalom za

prekinitev in samodejni vnovi¢ni vklop, vgrajenim v
motor. Tovrstne naprave ne potrebujejo prikljucitve na
magnetotermi¢no stikalo, vendar pa zahtevajo
montazo vecpolnega stikala z razdaljo med kontakti,
ki je enaka ali ve¢ja od 3 mm.

+ Namestite rozeto ali drug primeren distanénik med

steno in prirobnico, v kolikor stena, na katero
nameravate pritrditi napravo, ni v isti ravnini.

+ Ce bo naprava montirana na prostem, zunaj poslopja,

je treba obvezno poskrbeti za primerno zas¢&ito pred
atmosferskimi vplivi.

+ Delovna temperatura je od -25 °C do +40 °C.

Karakteristike elektricnega omrezja se morajo ujemati
s podatki, navedenimi na tablici na napravi.



SLOVENSCINA

Podroben opis pravilne

Pomembno opozorilo glede

usmeritve ventilatorja

Lega izhodnega ustja radialnega ventilatorja (slika 5)
je oznatena z znakom smeri vrtenja (LG: v levo
oziroma proti smeri urinega kazalca; RD: v desno, v
smeri urinega kazalca, gledano s tiste strani, ki je
nasproti vstopnega ustja), sledi pa mu kot v stopinjah
med referenéno osjo (to je premico, ki je pravokotna na
osnovno ravnino in ki seka os vrtenja) in osjo
izhodnega ustja, merjeno v smeri vrtenja.

Vsi modeli, razen modela C 46, se obi¢ajno dobavijo s
polzem usmerjenim proti urnemu kazalcu LG 90°.
Model C 46 se obi¢ajno dobavi s polzem usmerjenim
proti urnemu kazalcu LG 270°. Za spremembo
usmeritve motorja ravnajte po navodilih navedenih na
sliki 4. Slika 6: nacin ozna€evanja polozaja izhodnega
ustja radialnega ventilatorja: Primer: LG 135°

Namestitev
Sl. 7+12.

OPOMBA:

Ce je naprava montirana na visini manjsi od 2,5 metra
od tal, je treba obvezno dodatno zas¢ititi gibljive dele z
ustreznima varovalnima reSetkama na izhodni in
sesalni strani (slika 7,8)

OPOMBA:

Ce hrupnost izbranega izdelka presega 70 dB(A) (sl.9),
je treba pri vgradnji predvideti primerne ukrepe za
zniZzanje nivoja zvoCnega tlaka ali poskrbeti za
primerna osebna zas(itna sredstva

OPOMBA ZA INSTALATERJA

Za zagotovitev neprekinjene ozemljitve morate pred
namestitvijo proizvoda z ene od izvrtin za pritrditev
flanSe odstraniti prozorno zascitno folijo (v kolikor je
le-ta prisotna) ali povrsinsko oksidirano plast (v
kolikor je le-ta prisotna), kot je prikazano na sliki 10a.

Elektricne sheme

Slika 13: enofazne naprave
Slika 14: trifazne naprave

v

Vzdrzevanije / ¢iS€enje
Sl. 15+20.

okolju prijaznega odlaganja
odpadkov

V NEKATERIH DRZAVAH EVROPSKE UNIJE ZA TA
IZDELEK NE VELJA ZAKON, KI V PRAVNI RED
DRZAVE PRENASA DOLOCBE DIREKTIVE OEEO IN
ZATOREJ TAM LOCENO ZBIRANJE SESTAVNIH
DELOV PO KONCU ZIVLJENJSKE DOBE NAPRAVE
NI POTREBNO.

Ta proizvod je skladen z direktivo EU 2012/19/EGS.

Simbol pre¢rtanega kosa,
nameséen na napravi, navaja, da
mora biti proizvod, na koncu
njegove Zivljenjske dobe, obdelan
lo€eno od gospodinjskih odpadkov
in mora biti zato oddan v zbirni
center za loCeno zbiranje
odpadkov elektriénih in o
elektronskih napray, ali pa ga je treba vrniti prodajalcu
ob nakupu nove ekvivalentne naprave.

Primerno lo¢eno zbiranje odpadkov za sledeco
usmeritev opu$¢ene naprave v postopke recikliranja,
obdelave in okolju prijazne razgradnje, pripomore k
izogibanju morebitnim negativnim uéinkom na okolje in
zdravje ter pospesuje recikliranje materialoy, iz katerih
je sama naprava sestavljena.

Za podrobnejSe informacie o razpolozljivih zbirnih
sistemih prosimo, da se obrnete na lokalno sluzbo za
razgradnjo odpadkov ali pa na trgovino, kjer ste
napravo kupili.

Proizvajalci in uvozniki izvrSujejo svojo dolznost pri
recikliranju, obdelavi in okolju prijaznemu odlaganju
bodisi neposredno bodisi z udelezbo v skupnemu
sistemu.
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Tanimlama ve Kullanim

Satin almis oldugunuz Griin, ylksek yik kayiplarinin
oldugu durumlarda havalandirma kanalinda (sekil 2)
hava ciki igin kullanilan, santrifjli bir endistriyel
vantilatordar.

Bu cihazdan puskurtilen hava, tozlu, asitli veya
paslandirici olmamalidir(sek. 1). Cihaz kurulumunun
duvara veya bir tavana, havalandirma gikigi bir kanal
Gzerine veya kanal glizergahina verilecek sekilde
yapilmasi mimkundur (Sekil 3).

Giuvenlik

Dikkat:

bu sembol kullanycyya doniik yaralanmalardan
korunmak igin gerekli uyarylary ifade
etmektedir

« Bu Uriind, bu kitapgikta belirtilen amacin diginda bir
nedenle kullanmayiniz.

e Uriini ambalajindan c¢ikarin ve hasar gérmemis
oldugundan emin olun; siiphe duymaniz halinde
derhal yetkili Vortice Teknik Destek Merkezine
basvurunuz. Ambalaj malzemelerini gocuklarin veya
farkl becerilere sahip kisilerin ulasabilecegi yerlerde
birakmayiniz.

« Herhangi bir elektrikli cihazin kullanimi bazilari
asagida belirtiimis olan bazi temel kurallara
uyulmasini gerektirir:

- 1slak veya nemli ellerle dokunmayiniz;

- ¢iplak ayakla dokunmayiniz;

- gocuklarin veya farkli becerilere sahip insanlarin
denetimsiz sekilde kullanmalarina izin vermeyiniz.

* Bu cihaz, dogru kullanimi saglayacak sorumlu bir
kisinin denetimi veya bilgilendirmesi olmaksizin
fiziksel, hissi veya bilgi ve deneyim eksikligi olan
kisilerce (gocuklar da dahil) kullaniimak {zere
tasarlanmamistir.  Kuguk c¢ocuklarin, cihazla
oynamadiklarindan emin olacak sekilde gozetim
altinda tutulmasi gerekir.

» Cihazin figini elektrik prizinden cektiginizde ve bir
daha kullanmamaya karar verdiginizde, cihazi
cocuklarin veya farkli becerilere sahip kisilerin
ulasamayacag bir yere koyunuz.

« Alkol, hasere olduruciler, benzin gibi tutusabilen
buharlarin varligi durumunda cihazi ¢alistirmayiniz.

Onlemler:
bu sembol uriine herhangi bir zarar

ermemek igin gerekli 6nlemleri ifade etmektedir

» Cihazin Uzerinde herhangi bir degisiklik yapmayin.

» Cihazin hasar_goérip gérmedigini diizenli olarak
kontrol edin. Urinin hasar gérmesi ya da hatali
calismasi durumunda, cihazi kapatin ve hemen
yetkili bir Vortice Teknik Destek Servisi ile temasa
gegin.

» Cihazin kotli c¢alismasi ve/veya arizali olmasi
halinde, hemen Vortice Teknik Servis merkezi ile
temasa gegin ve olasi tamir igleminde sadece
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orijinal Vortice pargalarinin kullaniimasini talep edin.
Cihazin dismesi veya buylk bir darbe almasi
durumunda, hemen yetkili bir Vortice Teknik Destek
Servisi tarafindan kontrol edilmesini saglayin.
Cihazin kurulumu ve i¢ - dig bakimi profesyonel
bakimdan kalifiye kisiler tarafindan yapilmalidir.
Asagida belirtilen durumlarda, tesisatin genel
anahtarini kapatin: a) anormal galisma durumu
gosterdiginde; b) ic - dis temizlik bakimina karar
verildiginde; c) cihazin kisa ya da uzun sireli olarak
kullaniimamasina karar verildiginde.
UrGnin baglandigi elektrik tesisati, yururlUkteki
standartlara uygun olmalidir.
Cihaz, bilgi etiketinde belirtilen nominal akim
degerine gore ayarlanmis bir asiri yiklemeye karsi
koruma aygiti temin edilerek kurulmalidir.
Cihazin, ongorilen elektriksel glvenlik
standartlarina uygun, toprakli bir hatta baglanmasi
gereklidir. Siphe ettiginiz bir durumda, cihazi
profesyonel bakimdan kalifiye bir kisiye detayh bir
sekilde kontrol ettirin.
Cihazi, ancak tesisat kapasitesinin cihazin
maksimum guciine uygun olmasi kaydiyla elektrik
sebekesine/prizine baglayin. Aksi takdirde, hemen
profesyonel bakimdan kalifiye bir personel ile
temasa gegin.
Bu modeller motora dahil edilmis otomatik kapamali
termik tertibatla donatiimistir. Bu tip cihazlarin
manyeto-termik bir anahtara baglanmasina gerek
yoktur fakat kontaklar arasi agiklik mesafesi 3
mm'ye esit veya daha fazla olan omnipolar bir
manyeto-termik anahtar gereklidir.
Cihazin monte edilecedi duvara temasini kesmek
icin duvar ile flans arasina bir rondela veya baska bir
ayiricl malzeme yerlestirin.
Egder cihaz kapali bir mekanin disina monte
edilmigse, dis etkenlere karsi bir koruma
saglanmasi zorunlulugu vardir.
* Calisma sicakhgi -25°C ile +40°C arasindadir.
» Sebekenin elektrik verileri ile cihazin Ustlindeki
plakada verilen degerler birbirine uygun olmalidir.



TURKCE

Uriiniin _yonlendirilmesi _icin

teknik ayrintilar

Radyal bir fanin ¢ikis agzinin konumu (sekil 5) donls
yonu simgesi ile belirtiimistir (emis agzinin karsi
kenarindan bakildiginda: LG - sola dogru veya saat
yonunin tersine ve RD sada dogru veya saat
yoniunde), bunu referans ekseni (bu, dizleme dikey
olan ve donus ekseninden gegen bir dogrudur)
arasindaki acinin derece olarak degeri takip eder:
¢ikis agzinin ekseni donls yoninde olgulmustur.

C 46 disindaki tim modellerde, normalde LG 90°
saatin tersi yonunde kilavuz koklear yonlendirmesi
mevcuttur. C 46 modelinde normalde LG 270° saatin
tersi yonlinde koklear ydnlendirmesi mevcuttur.
Motorun cgalisma yoninu degistirmek igin sekil 4'te
gosterilen talimatlar uygulayiniz. Sek.6: radyal fan
agzinin tahliye konumunu tayin etme yéntemi: Ornek:
LG 135°.

Kurulum
Sek. 7+12.

NOT.

Egder cihaz yerden 2,5 metre yikseklikten daha
asagida monte edilmis ise, tahliye veya hava girig
bélimlerinin 1zgarasinin hareket halindeki kisimlari
icin ilave koruma saglanmasi sarttir (sek. 7-8).

NOT.

Eger secgmis oldugunuz Urindn gardltd seviyesi 70
dB(A) (fig.9) degerini asiyorsa, kurulum sirasinda ses
azaltici bir cihaz veya uygun kisisel korunma
aksesuarlari kullanmaniz gereklidir.

MONTAJ GOREVLISININ DIKKATINE:

Toprak badlantisinin surekliligini  saglamak icin,
Urindn montajini tamamlamadan 6nce, Res. 10a’de
gosterildidi gibi, flang sabitleme deliklerinden birindeki
koruyucu bandi cikariniz veya (varsa) ylzeysel
oksidasyonu temizleyiniz.

Elektrik diyagramlari

Sek.13: tek fazli cihazlar
Sek.14: Ug fazli cihazlar

Bakim / Temizlik

Sek. 15+20.

evreve uyqun sekilde elden
ikarma ile ilqili onemli bilgiler

BAZI AVRUPA BIRLIGI ULKELERINDE BU URUN
RAEE DIREKTIFI KAPSAMINDA ULUSAL
MEVZUATIN UYGULAMA ALANINA
GIRMEMEKTEDIR VE BU NEDENLE KULLANIM
OMRU SONUNDA GEGERLI HERHANGI BIR AYRI
TOPLAMA ZORUNLULUGU BULUNMAMAKTADIR.

Bu Urin, Avrupa Birlidi 2012/19/EC Direktifine

uygundur.

Uriinin  Gzerinde bulunan st
capraz iparetli bu ¢op kutusu
semboll, Grundn kullanym émri
sona  erdidinde yerel ev
atyklaryndan farkly  olarak,
elektrikli ve elektronik ekipmanlar
icin tahsis edilmip olan bir toplama [ ]
merkezine verilmesi gerektidini

veya yeni bir benzer cihazy satyn alacadynyz zaman
Uriin satycysyna iade etmeniz gerektidini ifade
etmektedir.

Uriiniin, geri déniiplim amacyyla tahsis edilmip
toplama tesislerine teslim edilmesi, ¢evreyle uyumiu
bir pekilde iplenmesi ve elden g¢ykarylmasy, cevreye
ve insan sadlydyna gelebilecek olumsuz etkilerin
onlenmesine yardymcy olmakla birlikte Grinln
yapymynda kullanylan malzemelerin geri
donupturulebilmesini sadlar.

Bu toplama sistemleri hakkynda mevcut daha
ayryntyly bilgi icin, yerel atyk imha servislerine
bapvurunuz veya Urlini satyn almyp oldudunuz
satycynyza danypynyz.

Cihaz Ureticileri ve ithalatgy pirketleri geri donipim
agysyndan kendi sorumluluklaryny  yerine
getirmektedirler, Grinin ¢evreyle uyumlu bir pekilde
iblenmesi ve atylmasy ise direk olarak toplama
sisteminin/tesisinin ylkimlGlisudur.



EAAHNIKA

Mepiypaen Kai o

To Tpoidv TToUu ayopdaare €ival €vag QUYOKEVTPIKOG
Bropnxavikég €€agpioTApAg yia eEaywyr) Tou aépa o€
aEPAYWYO (EIK. 2) OTTOU UTTAPXOUV UWNAEG ATTWAEIEG
popTiou.

O aépag €€aeployoU aTTd TIG OUOKEUEG QUTEG OEV
TIPETTEI va €XEI OKOVN Kal OEV TTPETTEN va gival EIVog
dlaBpwTikdg  (eik. 1). H ouokeury pmopei  va
eykaTaoTabei o€ TOiIXO 1 OpOPRA KAl OTNV apxr, Katd
uAKog 1 aTo TéNOG evég aywyou, €ite aTnv TTAEUpd
avappoPnong &iTe aTNV TTAEUPA TTAPOXNG (EIK. 3).

Ac@dAsia

MNpoooxn:
T0 GUHBOAO aUTO UTTOBEIKVUEI TIPOPUAGEEIG

YId TNV QTTOQUYH OTUXNHATWV

* Mn XpnolyoTrolgiTe TO TIPOIOGV yia dIAPOPETIKOUG
OKOTTOUG OTTO €KEIVOUG TTOU UTTOdEIKVUOVTaAl OTO
TTAPOV €YXEIPIDIO.

* AQoU a@aipéaeTe TO TTPOIGV OTTO TN CUCKEUATIA TOU,
BeBaiwBeite OTI gival avémago; o€ TEPITTTWON
au@IBoAiag  atreuBuvbeite  auéowg ot éva
etoualodotnuévo Avmimpéowtio Tng  Vortice.
QuAGETE Ta UNIKG TNG OUTOKEUQOIOG HOKPIG aTrd
TSI Kal ATopa PE EIDIKEG EVAYKEG.

* H xpnon kd&Be nAEKTPIKAG OUOCKEUNG TTPOUTTOBETEI
TNV THPNON OPICHEVWY BACIKWY KavOvwy, OTTWG:

- UNV ayyigeTe To TTPOIOV PE Bpeypéva f uypd xépia,

- UNV ayyideTe To TIPOIOV PE Yupvd TTédIq,

- Mnv emTPETETE O€ TTaIdIG 1) avAuTIopa ATopa va
XPNOIYOTToIoUV TO TTPOIOV XWPIG ETMITAPNON.

« H mapoloa ocuokeury Oev TIpETTEl va Bewpeital
KaT@AANAN yia xprion ammd dropa (kai Taidid) pe
MEIWPEVEG OWHATIKEG, AI0BNTAPIEG Kal BIaVONTIKESG
IKAVOTNTEG 1 XWPIG ETTAPKN EUTTEIPIA KAl YVWOEIG,
€KTOG Kal €dv emTnpouvTal ) ekmmaidedovral aTn
XPAON TNG OUOKEUNG atré GTopo utrelBuvo yia TNV
ag@aAeld Toug. Ta Taidid Ba TTpéTTel va eTTiTnpoUvTal
yla va pnv 1raifouv PE Tn OUOKEUT).

« Edv aTTo@aoioeTe va aTTOOUVOECETE T CUCKEUH aTTO
T0  nAekTpikd  diKTUO KAl va unv TNV
gavaypnoiJoTIoINoETE, QUAGETE Tn pokpId atd
TTaIdIG KAl ATOPA PE EIDIKEG AVAYKEG.

* Mn XpnolpoTIOIEiTE TN OUOKEUR O€ TTEPIBAANOV UE
eUQAekTa  TpoidvTa i avaBupidoelg  OTTwG
OIVOTTVEUUD, EVTOHOKTOVA, BEVEivn KATT.

Mposidotmroinon:

T0 oUpBoAO auTo UTTOdEIKVUEI TIPOPUAGEEIG
YIO TNV oTTOQUYT) TTPOBANUATWYV

OTO TIPOIGV

* Mnv TpoTroTrolgiTe e Kavéva TPATTO TO TTPOIOV.

* EAEyXETE TAKTIKG TNV AKEPAIOTNTA TNG OUOKEUNG. Z€
TTEPITITWON OUOAEITOUPYIOG, MN XPNOIPOTIOIEITE TN
ouokeur).  AmreuBuvBeite  apéowg  oe  éva
€€OUOIODOTNPEVO KEVTPO TEXVIKAG UTTOOTAPIENG TNG
Vortice.

* X& TepITITwon eo@aApévng Asitoupyiag ri/kal BAABNg
TNG OUOKEUNG, oTTeubuvBeite apéowg o€ éva
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£€0UCIO00TNHEVO KEVTPO TEXVIKAG UTTOOTAPIENG TNG
Vortice kal, o¢ TEPITITWON ETIOKEUNG, {NTAOTE
yvAoIa avtaAAakTIké TnG Vortice.

e TEPITITWON TITWONG TNG CUCKEUNG 1 10XUPWYV
XTUTTNUATWY, atreuBuvBeite apéowg yia €Aeyxo o€
€va €€0UTI000TNUEVO KEVTPO TEXVIKAG UTTOOTHPIENG
Tng Vortice.

H eykatdoTaon kai n ocuvtipnon Tou ECWTEPIKOU -

eEwTepIKoU ™mg OUOKEUNG TIPETTEI va
TTIPAYMATOTIOIEITAI OTTO EEEIBIKEUPEVO TTPOCWTTIKO.
ATTEVEPYOTTOINOTE  TO  YeVIKO  dIAKOTITN NG

eykatdoTaong: a) edv evioTTioeTe OUOAEITOUpPYiES, B)
€AV ATTOQACIOETE VO  EKTEAEOETE  €pyaaieg
KaBapiopoU OTO €OWTEPIKO - €EWTEPIKG  TNG
OUOKEUNG, y) €Av  aTTOQOCioETE  va [N
XPNOIUOTIOINCETE TN OUCKEUN YO MIKPO 1 Heyaho
XPOVIKO didoTnua.

H nAeKTPIKr €yKOTAOTAON OTNV OTIoi0 CUVOEETAI TO
TIPOIGV TTPETTEI VO CUMHOPPWVETAI JE TOUG I0XUOVTEG
Kavoviopoug.

MNa tnv eykaTdoTOON TNG OUOKEUNG, TIPETTEI VO
TOTT0BeTNOEI O0TO KUKAwWA pia SiGTagn mpoaTaciag
aTTé UTTEPPOPTWOT, Babuovounuévn cUPPwva Pe To
OVOMAaTIKO peUPA TTIOU AVAYPAPETAl GTNV TTIVAKIOA.
Amraiteital eykatdoTaon yeiwong, OTTWG
TIPORAETTETAI ATTO TOUG 10XUOVTEG KAVOVIOUOUG
NAEKTPIKAG AOPAAEING. ZE TTEPITITWON AUPIBOAILY,
{NTNOTE VO €KTENEOTEI TTPOOEKTIKOG EAEYXOG aTTO
€CEIBIKEUPEVO TTPOCWTTIKO.

ZUvdEaTe TO TTPOIGV OTO JiKTUO TPOoYodoaiag/Tpila
povo €dv n TApoXn TNG eykataoTtaong Eivai
KATAAANAN yia TN pEyIoTn 10XU TOu. X€ QVTIBETN
TEPITITWON, aTTeUBUVOEiTE auéowg o€ eCEIDIKEUPEVO
TTPOCWTTIKO.

Ta povtéAa diaBétouv Beppuikn diaTagn SIOKOTTAG HE
aQuTéuaTn  ETTAVOQOPd, EVOWMATWHEVN  OTOV
KivnTApa. lMa TIG OUOKEUEG auUTEG Oev aTTaITEITal
ouvdeon og payvnToBepuikd BIAKOTITH, aAAG n
TOTTOBETNON  €VOG  TTOAUTTOAIKOU  JIOKOTITR  HE
améoTaon  avoiypaTtog  TwV - ETTAQWY  ion N
peyaAlTepn atmd 3 mm.

TommoBeTAOTE pIa podéAa i €évav atmooTdtn dAAou
TOTTOU avAPECOa OTOV TOIXO KaI Tn QAAvT(a, €dv O
TOiX0G OTTOU TTPOKEITAI VO EYKOTAOTOBEI N OUOKEUR
£XEI AVWUAAN ETTIQAVEIQ.

Edv n ouokeur eykataoTobei eEWTEPIKA TOU XWPOU,
TIPETTEl VO TOTTOBETNOOUV UTTOXPEWTIKA KATAAANAQ
TIPOOTATEUTIKE a0  TOUG  OTUOO®AIPIKOUG
TTAPAYOVTEG.

O¢eppokpaacia Aeiroupyiag ato -25°C éwg +40°C.

Ta NAEKTPIKG XAPAKTNPIOTIKG TOU JIKTUOU TTPETTEI VA
avTioTolXoUV O€ €Keiva TTOU  avaypd@ovtal oTnv
TNIVaKI®a XapaKTNPIOTIKWY TNG OUOKEUNG.



EAAHNIKA

OdnyIEg yia TOV TTPOCAVATOAIONO
TOU TTPOIioVvVTOg

H ©éon Tou oTopiou TApPOXnG €vOG  AKTIVIKOU
eCagpiotipa (eik. 5) utrodeikvueTal amd 10 oUUBoAo
™G Popdg TePIOTPOPRG (dnA. LG - apioTepdoTpodn
kal RD - 8e€160Tpo®n, 6TTWG QaiveTal atrd TNV TTAeupd
atrévavtl ammd To OTOMIO avappodPnang), To OTToio
akoAouBeital atmmé Tn ywvia e poipeg PETAU TOU
afova ava@opdg (Katakdpu®n ypPauurn TTPog TO
emimedo PBdong Tou JdiépxeTal oMo TOV Ggova
TIEPIOTPOPAG) Kal Tou Ggova Tou OTOMioU TTOPOXAG,
OTTWG PETPATAI OTN QOPA TTEPITTPOPNG.

OMAa 1a poviéha, ek16g amd 10 C 46, diatiBevral
ouvnBwg pe  eAIKoeld)  TTpooavatoAioud  Kal
aploTEPOOTPOPN @opd TeEPIoTPOoPAs LG 90°. To
pyovtého C 46 diatiBetar ouvABwg ME €NIKOEION
TIPOCAVATOAIOPG KAl aApIoTEPOATPOPN  Popd
mepIoTpoPg LG 270°. TMa va TPOTIOTIOINCETE TOV
TPOCAVATONIONG TOU KIVNTAPQ, OAKOAOUBNOTE TIG
odnyieg TTou avagépovTal oTnV eik. 4. EIK. 6: péBodog
KaBopiopol TNG B€ong Tou OTOMIOU TTOPOXAG EVOG
aKTIVIKOU egaepioTtipa: Mapddeiypa: LG 135°.

EykatdoTtaon

Eik. 7+12.

ZHMEIQZH.

Edv n ouokeur) ToTToBeTNOEl O UWOG PIKPOTEPO TWV
2,5 pétpwv  amd TO OATEDO, TIPETTEl  Vd
XPNOIMOTTOINBOUV UTTOXPEWTIKA TA CUPTTANPWHATIKG
TIPOCTATEUTIKA YIO T KIVOUMEVA €EAPTAMATA MPE TIG
€I0IKEG TTPOOTATEUTIKEG OXAPEG OTNV TTAEUPA TTAPOXNG
f avappoé®nong (eik. 7,8).

ZHMEIQZH.

Edv 1o emAeypévo mpoidv utepPaivel Ta 70 dB(A),
(EIk. 9), katd TN SIGPKEIT TNG EYKATAOTAONG TTPETTEI VOl
diaTiBevTal KATAAANAEG BIATAEEIS NXOMOVWAONG | HEoa
QTOMIKAG TTPOOTACIAG.

ZHMEIQZXH A TON ErFKATAZTATH:

Ma va £5a0paNioeTe NAEKTPIKA OUVEXOUEVN Yeiwan,
pnv nupa)\squsTs va Cl(PCIIpSO'ETE v CIUTOKO)\)\r]Tr]
T[pOO'I'CITEUTIKr] psquavn eav unapxa) aTo Uyog TnG
plag omng mspsmonq (p)\GVTCaq omnwg (DGIVETC]I atnv
E|K1Oa n va CI(I)CJIDEOETE TUXOV O'KOUDICI ano TNV
srncpavaa (eav unapr|) TIPIV  TIPOXWPNOETE OTNV
£YKATAGTAGH TOU TTPOIOVTOG.

HAekTpIkG Siaypduparta

EiK. 13: pOovOQOOIKEG CUOKEUEG.
Eik. 14: TpIQACIKEG OUOKEUEG

2uvtnpnon/KafBapiopog

Eix. 15+20.

ZNPAVTIKA TTANpoYopia yia TRV
TePIBAAAOVTIKA cUUBATA

amro

SE OPIZIMENEI XQPEX THX EYPQIMAIKHZ
‘ENQXZHZ TO NPOION AYTO AEN EMITINTEI ZTO
NEA'IO E®APMOIMHZ THZ EONIK'HZ
NOMOGEZIAZ META®OPAZ THZ OAHI'IAZ RAEE
KAI KATA ZYN'ENEIA AEN YIMAPXEI ZE AYTHN H
YNOXP'EQZH AIA®OPOMOIHMENHZ ZYAAOI'HZ
ZTO TEAOZ ZQ'HZ TOY.

To Trpoidv ocuppoppouTal pe tTnv Odnyia tng EE
2012/19/EK.

To oUpBoAo TOU diaypappévou
KGOOU ATTOPPIYUATWY ETTT TNG
OUOKEUNG UTTOBNAWVEL 0TI OTN
Agn ™G weéNipng Jwig Tou To
Tpoidv  TTpéTel  va  diaTiBeTal
XwpIotTd  amd  Ta  OIKIaKA&
QATTOPPIMPATA KOl KATE OUVETTEIQ [
TPETTEl va TTapadideTal ae €10IKO

KEVTPO BIaPOPOTTOINUEVNG OUANOYAG YIa NAEKTPIKES
KOl NAEKTPOVIKEG GUOKEUEG | OTNV AVTITTPOCWTTEIA TN
OTIYUN TNG ayopds HIag VEQG TTApOUOIag CUOKEUNG.

H diagpopotroinuévn culoyl kai n Trapddoon Tng
OUOKEUNG €KTOG XPAONG via emegepyacia  Kal
aAvOKUKAWON GUP@WVA PE TOUG KAVOVEG TTPOOTATiag
Tou TTEPIBAAAOVTOG CUMBAAAEI OTNV aTTOPUYN TTIBAVWV
APVNTIKWY ETTITTITWOEWV VIO TO TTEPIBAAAOV Kal yia TNV
UYEia Kal EUVOEI TNV AVOKUKAWON TwV UAIKWV aTTo Ta
OTTOI0 ATTOTEAEITAI N CUOKEUN).

MNa TepIoooTEPEG TIANPOPOPIEG OXETIKA HE TO
dlaBéoiyo ouoTnua ouAloyng, armeuBuvBeite oTnv
TOTTIKA UTTNPECIO OTTOKOMIONG TWV OTTOPPIUKATWY 1
OTO KATAOTNUA ayopds TNG CUOKEUNAG.

Ol KATOOKEUAOTEG KOl Ol EI0AYWYEIS TTANPOUV TIG
€ublveg TOoUug GO0V aPopd TNV avakUKAwGn, Tnv
emmegepyaaia kal Tn 8140eon cCUPPWVA PE TOUG KAVOVEG
TPoOoTOCIOG TOU TrEPIBAANOVTOG €iTe Aueoaq, E€iTe
£UPETO OUPPETEXOVTAG O€ OUANOYIKG oUaTna.
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PYCCKUM

OnucaHve usgenua U cnocob
€ero NnpuMeHeHus

MpuobpeTeHHoe Bamu nsgenue npeacraenseT cobon
NPOMBbILLMEHHbIN LlEeHTPOGEXHbIN BbITSXHOMN
BEHTUNATOP, NpPeAHasHa4YeHHbI Ana  yaaneHus
BO3/lyxa 4Yepe3 BeHTUNISILMOHHBIN BO3ayX0Bog, (prc.2)
B Criyyae Hanuuus 6onblunx NnoTepb TAMU.

Bo3ayx, BcacblBaemblii 3TUMW BEHTUMATOpPaMW, He
JOomKeH ObITb 3anbiNeHHbIM W cofepxaTb efkue
BellecTBa unu kucnotel (puc. 1) YctaHoBka
BEHTUNATOPA MOXET OCYLLECTBNSATLCSH Ha CTEHe WUnu
Ha noToNnKe, B Hayane, nocpeau wWnu B KOHLE
BO3[yXOBOAA, KaKk CO CTOPOHbI BCACbIBaHWS, Tak U CO
CTOPOHbI HarHeTaHus (puc. 3).

MpaBuna TeXHUKU
6e3onacHoCTU

OCTOpOXHO:

3TOT CUMBOS O3Ha4YaeT Mepbl
nNpeAoCTOPOXHOCTU, Heo6XxoaUMbIe Ans
6e30MacHOCTU Nonb3oBaTens

He vcnonbayiiTe 310 U3genune Ans Lenen, oTnYHbIX
OT NPedyCMOTPEHHbIX HACTOSALLEN UHCTPYKLIMEN.
Mocne pacnakoBku usgenus ybeguTecb B ero
LeNnocT M COXPaHHOCTW; B Cry4yae COMHEHWi
HemeasieHHo obpaujanTecb K aBTOPWU3OBAHHOMY
aunepy komnaHuu Vortice. He ponyckante
nonagaHvsi aNieMeHTOB YNakoBKW B PyKv AeTer Unm
UL, C OrPaHNYEHHON [eecnoCcobHOCTbIO.
Okcnnyataums noboro anekTpryYecKkoro yCTpomncTaa

TpebyeT CcoOBMNIOAEHNS  HEKOTOPbIX  OCHOBHbIX
npaBsws, B TOM Yucrne:
- He creayeT KacaTbCs €ro  MOKPbIMU UMK

BII@XHBIMU pyKamu;

- He criedyeT KacaTbCsi ero, CTost Ha nosy 6ocbiMu
Horamu;

- 3anpellaeTcs ero 3Kchnyatauus AeTbMU Uin
HeAeecnocobHLIMIU NLamm, Haxoaswmummcs 6es

npucmMoTpa.
« [laHHOe wu3fenve He nNpefgHasHayYeHo  Ans
aKkcnnyatauun  nuuamu - (Bknovas  geten) c

OrpaHNYEHHBIMU (PU3NYECKUMU, CEHCOPHLIMU WK
YMCTBEHHBIMU BO3MOXHOCTAMMU UMW HE MMELLUMM
HeobXoaMMOro onbiTa U 3HaHUIA 3a WUCKIKYEHUEM
TEX CryyaeB, Korga OHW HaxogsTcs  nop
NPUCMOTPOM WK NOMNYYUNUN HaANexXalLlme ykasaHus
no aKcniyatauuy OT nuua, OTBETCTBEHHOrO 3a WX
6esonacHocTb. CrnieguTe 3a TeM, 4YTOObl OETU He
urpanu ¢ annapaTom.

B cnyyae npuHATUS peleHuss o6 OTKMYeHUs
ycTpoiicTBa OT CeTM W MpekpalleHns ero
MCMONb30BaHNsA NOMECTUTE ero B Takoe MecTo, rae
Obl OHO He MOrMo nonacTb B PyKU JeTer Wunm
Heaeecnoco6HbIX N,

He skcnnyatupyiTe wsgenue B MpUCYTCTBUM
BOCMMaMEHsIEMbIX BELLECTB UMM NapoB, TaKUX Kak
CNUPT, UHCEKTULMABI, GEH3WH 1 T.4.
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BHumaHue:

3TOT CUMBOJ1 O3Ha4YaeT Mepbl
NpeaoCcCTOPOXHOCTU, Heobxoanmble Ans
obecneyeHns COXpPaHHOCTU usgenus

» He noaBeprainte usgenve HUKakuM mMoamdukaumsm
nnu gopaboTtkam.

[Mepuoanyeckn nposepanTe LENOCTHOCTb U3Oenus.
B cnyyae HencnpaBHOCTU npekpatuTe
3KCMnyaTaumio U3AENns 1 HemeaneHHo obpatutecb
B aBTOPU30BaHHbIA CEPBUCHBLIA LIEHTP KOMMNaHWMU
Vortice.

B cnyyae HeHopmanbHOW paboTbl  wu/vnu
HeucnpaBHOCTW M3aenus, HemeaneHHo obpaTtuTech
B aBTOPW30BaHHbIA CEPBUCHLIN LEHTP KOMMaHUU
Vortice; npn HeobxoaAMMOCTW NPOBEAEHUS PEMOHTA
3anpocuTe OpurMHanbHble 3an4acTu KoMnaHuu
Vortice.

B cnyyae nageHvs usgenus unu nonyyvyeHns um
CUMbHbIX yOapoB HeMeAneHHo obpaTtutecb B
aBTOPW30BaHHbIN CEPBUCHLIA LIEHTP KOMMaHWK
Vortice onsi ero npoBepku.

YcTaHoBKa u3genus u ero TexobcnyxuBaHue Kak
N3HYTPW, TaK M CHapyXu OOIMKHbI NPOW3BOAUTHLCS
KBanMMLMPOBaHHLIMK CneumanmcTamm.

B cnepytowmx cnyyasx BbiknovanTe pyounbHuk: a)
npu nposiBNeHnn HeuncnpaBHOCTEN B
DYHKLUMOHMPOBaHUW n3genusi; 6) npu BbIMOMHEHWUN
HapyXHOM W BHYTPEHHEN 4YUCTKM u3penus; B) B
crnyvyae MpUHSTUS PELLUEHUS O HEWCMOSb30BaHWUU

usnenusi B TeyeHue KOPOTKMX unm
MPOJOIMKNTENBHBIX UHTEPBAIIOB BPEMEHN.
« Cuctema  anekTpocHaGxeHUs, K  KOTOpOW

noaknYvaeTcst n3genune, AofmkHa COOTBETCTBOBATH
[enCTBYOLWUM HOPMaM.

* Mpun MOHTaxe BeHTMnATOpa cnepyet
npegycMoTpeTb B LEenu nuTaHus YCTPOWCTBO

3aWnTbl OT Meperpys3ok, OTKanubGpoBaHHOe Ha
BENWYMHY TOKa, YyKa3aHHyl B MacrnopTHOW
Tabnuuke.

W3pnenue pgomkHO ObiTb NMOACOEAMHEHO K KOHTYpY
3a3eMIeHUsI B COOTBETCTBUM C MONOXEHUSMU
OEeNCTBYOWNX HOpM anekTpobesonacHocTn. B
cnyyae Kakux-nmbo comHeHui obpaluanTecb 3a
NMOMOLLbIO K KBanUUUMPOBaHHbLIM CrieLuanmucTam.
Mopgkntovarite un3genve K cCeTU NUTaHUs/po3eTke
TONbKO B TOM clyyae, €cnM ux napameTpbl
COOTBETCTBYIOT €ro MakcumarnbHOW MolyHocTu. B
NPOTUBHOM CIlyyae HemeanieHHo obpaTuTechb K
KBanu1LMpoBaHHOMY CneumanucTy.

* Mozenu ocHallleHbl BCTPOEHHBLIM B ABUraTesnb pene
Tennoson 3almnThl c aBTOMaTU4eCcKum
BOCCTaHOBMeHveM. Takue wusgenusi He TpebytoT
noaKmnYeHns yepes MarHMTOTENNOBOW
pasmbikatenb, HO ANA  HUX  Heobxogumo
yCcTaHaBnMBaTb MHOFOMOSMIOCHBIM pa3MblkaTenb C
3a30pOM MeXy PasoMKHYTbIMW KOHTakTamu, He
MEHbLUMM 3 MM.

Ecnn cTteHa, Ha KoTOpoW YycTaHaBnuBaeTcs
BEHTUNATOP HEPOBHAS, MOANOXUTE MEXIY CTEHOW U
dnaHuem wanby wunu  Kakyi-nubo  apyryto
NpOKNaaKy.

Ecnu BeHTUNATOP yCTaHaBNMBaETCA CHapyXu,
HeobxoAnMO NpeayCMOTPETb HAANeXallUyo 3aLuTy
OT BO3OENCTBUS aTMOCEpPHbIX (hakToOpoB.

» Paboyass Temnepatypa: ot -25°C go +40°C.

* MNapameTpbl  3NEKTPUYECKON  CeTU  OOIMKHbI



PYCCKWUI

COOTBETCTBOBATb MNpuBEeOEHHbIM Ha Tabnuuke
HOMUWHanbHbIX JaHHbIX, yCTaHOBJ'IeHHOI?I Ha usgenun

XapaKkTepucTUKMU opueHTauuuv
nsgenuvs

MonoxeHune HarHeTaTenbHOro naTpybka pagnansHoOro
BeHTUNATOpa (puc. 5) ykasbiBaeTcs CUMBONOM
HanpaeneHus BpalleHus (T.e. LG — npoTuB YacoBou
cTpenku, a RD - no yacoBow cTpernke, ecnv CMOTpeTb
CO CTOPOHbI, NPOTUBOMOSIOXHOW BCacbiBalLLEMY
naTpybky), 3a KoTopbIM cneayeT yron B rpagycax
mexny 6as3oBon ocblo (npeacTtaBnsowen cobon
npsimyto, nepneHanKynspHyo YCTaHOBOYHOW
NMOCKOCTU M NPOXOASLLYIO Yepe3 OCb BpaLleHust) K
OCbl0 HarHetaTenbHOro naTtpybka, mamepsiembli B
HanpaBneHuy BpaLLeHusi.

Bce mogenu, kpome C 46, 0Bbl4HO NOCTaBMSOTCA C
OpVeHTaumen ynuTkn NpoTMB 4acoBow cTpenku LG
90°. Mogenb C 46 006blYHO nocTaBnAeTca C
OopveHTaumen ynutku npoTuB 4yacoBoun ctpenku LG
270°. [Ons u3MeHeHus oOpueHTauuu asuratens
cregynte ykasaHusaM, NpuBeAeHHbIM Ha puc.4. Puc.6:
cnocobbl 0603Ha4YEHNSI MONOXEHUS HarHeTaTenbLHOro
natpybka paguanbHoro BeHTunsTopa: Mpumep: LG
135°.

YcTtaHoBKa
Puc. 7+-12.

NMPUMEYAHME:

Ecnu BeHTUNSTOp ycTaHaBMMBaETCs Ha BbICOTE,
MeHbLlen, Yyem 2,5 meTpa OT nona, obsisatenbHbIM
SIBNAETCS YCTAHOBKA CO CTOPOHbI BCACbIBAHWS WM
CTOPOHbI HarHeTaHUsi [OMOMHUTENbHbBIX OrpaXaeHWUN
OBVKYLLMXCS YacTei B BUAE cneumarsbHbiX 3almUTHbIX
peLueTok (puc.7,8).

NPUMEYAHUE:
Ecnun ypoBeHb wyma usgenus npesbiwaet 70 gb(A)
(puc.  9), npu ero MoOHTaxe HeobxoanMo

npeaycMOTpeTb COOTBETCTBYKOLLME YCTpoWNcTBa AN
CHWKEHUSt  YPOBHS  LIymMa  WMK.UCMOSIb30BaHue
CPEeACTB MHAMBWAYANbHOM 3aLLUTLI.

NPUMEYAHME A1 YCTAHOBLLINKA:

Ons obecneyeHus 3NEKTPUYECKON LIENOCTHOCTU
3a3eM/ieHnsi Ha OAHOM M3 (AHLEBbIX MOHTaXHbIX
OTBEPCTWI, KaK Moka3aHo Ha puvc.10a, obsi3aTenbHO
yAanuTe KNeVKyo 3aluTHYIO NeHKY (ECIM UMeeTcs)
WU yaanute pXKaBumHy (€CNY NPUCYTCTBYET) nepeq
YCTaHOBKOW NpoayKTa.

AneKTpu4yeckue cxembl

Pwuc.13: nsgenus c ogHodasHbIM ABuratenem
Puc 14: nsgenusa ¢ TpexdasHbiM gBuratenem

Texob6enyxunBaHme/Mucrtka

Puc. 15+20.

BaxHas nHdopmMauus no
DITOT W OINaCcHO

VT 3aldAn OTCHYXABIMNX

N3} nv

B HEKOTOPbIX CTPAHAX EBPOMNEWCKOIO
COIO3A OJAHHOE WM3OENWE HE NOANAJAET
nong NMPUMEHEHUE HALUMOHAJIbHOIO
3AKOHOJATEJIbCTBA (0] BHEOPEHWUN
OWPEKTUBbI RAEE W, CIEOOBATENIbHO, HE
NOOANEXUT ONOOEPEHLUMPOBAHHOM
YTUNN3ALUUUN NO OKOHYAHUU CBOEIO CPOKA
CNyXBbbl.

[NaHHoe  wu3genve
EU2012/19/EC.

COOTBETCTBYET Oupektuee

Mmetowniica Ha npubope cumBon
nepeyvepKHyToro KoHTeHepa Ans
Mycopa yKkasblBaeT Ha TO, YTO Mo
3aBeplleHnn  cpoka  Ccnyxobl
naHHoe nsgenve [OOIMKHO
YyTUNU3NPOBaTLCS OTAENbHO OT
06bIYHbIX  BbITOBLIX  OTXOAOB.
Moatomy nonb3oBatens 06sa3aH [ |
chaTb UM3Oenue C  UCTeKWUM

CPOKOM  CnyXbbl B  COOTBETCTBYKOLUMIA  MNYHKT
anddepeHUMpoBaHHOro cbopa  3MEKTPOHHbIX U
3MEeKTPUYECKMX OTXOAOB WIM Xe BEpHYTb €ro B
MarasvH B MOMEHT NpUOBpeTeHns HOBOro U3fenus
aHanornyHoro Tuna.

Mo okoH4aHWK cpoka cnyxbbl n3aenvsi nonb3oBaTenb
obsi3aH caaTb ero B COOTBETCTBYHLLY Cryxby
NpUEMKN OTXOAOB; B MPOTVBHOM CIly4ae Kk HemMy MoryT
6blTb  MPUMEHeHbl CaHKLUW, MpedyCMOTPeHHble
[eiCTBYIOWMM 3aKOHOAATEeNbCTBOM B obnactu
YyTUNMU3aLMnM OTXOAOB.
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/ <2,5m.

Lp dB(A) 3m
C30/2ME 71
C30/2TE 71
C40/4ME 73
C40/4TE 73
C45/4TE 70,5
C46/4TE 76,5

A B C D E F @ G| n.fori
C10| 98| 82| 68 | 68 | 72 [63 |65 |4
C15 | 125[ 100 | 53 [132 |108 (88 7 4
C20 | 145| 123|102 | 145|123 (98 |85 |4
C25 | 164| 142| 115|146 |124 (98 |85 |4
C30 | 162| 137| 117 [ 150 | 126 |108 (85 |4
C31 | 165 139| 112 (190 | 164 [137 (85 |8
C35 | 200( 174| 149 (190 | 164 [137 (85 |8
C37 | 218| 182| 149 (250 | 214 |187 (85 |8
C40 | 244| 208| 185 (250 |214 |187 (85 |8
C45 | 260| 228 | 200 [ 260 |228 [200 | 9 8
C46 | 295| 265 236 | 336 | 306 |277 [115 |8
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La Vortice Elettrosociali S.p.A. si riserva il diritto di apportare tutte le varianti migliorative ai prodotti in corso di vendita.
Vortice Elettrosociali S.p.A. reserves the right to make improvements to products at any time and without prior notice.

Die Firma Vortice Elettrosociali S.p.A. behalt sich vor, alle eventuellen Verbesserungsanderungen an den Produkten des Verkaufsangebots vorzunehmen.
Vortice Elettrosociali S.p.A. se reserva el derecho de incorporar todas las mejoras necesarias a los productos en fase de venta.

A: La société Vortice Elettrosociali S.p.A. se réserve le droit d'apporter toutes les variations afin d'améliorer ses produits en cours de commercialisation.
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VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.A.

Strada Cerca, 2 - frazione di Zoate
20067 TRIBIANO (M)

Tel. +39 02-90.69.91

ITALIA

vortice-italy.it
postvendita@vortice-italy.com

VORTICE LATAM S.A.

3er Piso, Oficina 9-B, Edificio
Meridiano

Guachipelin, Escazu, San José
PO Box 10-1251

Tel +506 2201 6242;

COSTA RICA
vortice-latam.com
info@vortice-latam.com

VORTICE LIMITED

Beeches House - Eastern Avenue
Burton on Trent

DE13 0BB

Tel. +44 1283-492949

UNITED KINGDOM

vortice.ltd.uk
sales@vortice.ltd.uk

VORTICE VENTILATION SYSTEM (CHANGZHOU) CO., LTD
Building 19, No.388 West Huanghe Road, Xinbei District,
Changzhou, Jiangsu Province CAP:213000

CHINA

vortice-china.com

vortice@vortice-china.com
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